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         Wrocław, dnia 30.06.2023 r. 

 

Uczestnicy postępowania 
 

 
Dotyczy: TP 49/23 Wykonanie ,dostawa oraz montaż poszczególnych elementów 
oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z opracowaną Księgą Identyfikacji 
Wizualnej. (ID 784492)  
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz  
z wyjaśnieniami: 
 
 
 

 

Pytanie 1  

Zamawiający w swoim zapytaniu różnicuje tabliczki na tabliczki przydrzwiowe oraz tabliczki 

z braillem przydrzwiowe, niestety wiele pomieszczeń ważnych z punktu widzenia pacjenta 

czy gościa pacjenta zostanie oznaczona tabliczkami bez brailla np. Pokój dla matki karmiącej 

0A16, Dyżurka pielęgniarska 0A18, Izba Przyjęć dla Dzieci 0A21, Sala zabiegowa 0A23a, 

Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej 1B10, Gabinet psychologa 1B32, Szatnia pacjentów 1A40, 

Gabinet lekarski 1A23, Sala chorych (w tym  tylko 4 tabliczki z braillem 217-235), Gabinet 

USG 223. Na innych pomieszczeniach na znaleźć się tylko naklejka. •   Standard Dostępności 

Szpitali przygotowany w ramach programu Dostępność Plus (SDSz) 

https://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/news/news_3809/Zał.1_do_Procedury_Standard_Do

st_Szpitali.pdf : 

” Drzwi powinny być dodatkowo opisane za pomocą oznaczeń wypukłych i alfabetem 

Braille’a. Na 

powierzchniach pionowych obok drzwi należy wprowadzić krótkie oznaczenia dotykowe (np. 

napisy w Braille’u lub oznaczenia wypukłe25). Należy umieszczać je na wysokości 1,20 – 

1,60 m. Sposób umieszczenia napisów powinien uwzględniać ergonomię ułożenia dłoni. W 

tych przypadkach należy zastosować listwy lub panele o nachyleniu od 30 do 60 stopni na 

wysokości klamki tj. 1,10 m. Plany pomieszczeń powinny być umieszczane na wysokości 

1,20 - 1,60 m.” 

Czy Zamawiający zamierza poszerzyć liczbę pomieszczeń opisanych alfabetem brajla? 

https://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/news/news_3809/Zał.1_do_Procedury_Standard_Dost_Szpitali.pdf
https://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/news/news_3809/Zał.1_do_Procedury_Standard_Dost_Szpitali.pdf
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zwiększać liczby pomieszczeń opisanych alfabetem brajla. 
Zapotrzebowanie Zamawiającego jest zgodne z załącznikiem nr 1A do SWZ. 
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