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Kabel elektroenergetyczny uktadaé razem we
wspolnym wykopie z bednarkg FeZn 25x4
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rura ochronna
AROT DVK ¢75
- dh. catk. 1m -

39(45)m

©
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proj. stup BETA 6/1/1,5
oprawa Ampera Mini Led 45,5W
fundament D16/120
R=10Q

F rura ochronna
AROT DVK ¢75
- dt. catk. 1m -
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proj. stup BETA 6/1/1,5
oprawa Ampera Mini Led 45,5W
fundament D16/120
R=100Q

roj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKY 4x25mm?
di. 52(64)m

di. 1(5)m

proj. ztgcze kablowo -
pomiarowe ZK1x-1P
wg odrebnego oprac.

A

proj. NAYY-J 4x35mm?

proj. szafka
oswietleniowa SO
R=<50
\ proj. YAKY 4x25mm*

wg odrebnego oprac.

zasilanie ze stacji nr
06-0198 "Osiniec B"

: Gmina Gniezno Data:
At ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 11.2021
Obiekt: Budowa oswietlenia drogowego w m. Osiniec Skala:

' dz. 112/20, gm. Gniezno
Rysunek nr:
Temat rysunku: | Schemat ideowy E3

Projektowat:

mgr inz. A. Kabacinski
upr. 154/89/PW




