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Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc e T T o, G o
2.01 AULA 365,76|WYKEADZINA PCV 60-792 Poznah
LEGeNDR: X E Oprawa LED 6060 36W [ E12 Naéwietlacz LED 29W 2 i
5 g5 [Fe— —_— —_— & - facznik 1-biegunowy z podéwietleniem IP20, 16A/250VAC aN = Ooraws LED 60x60 36W E13 Tasma LED 1 5Wim 56 Moo S I WNKEADSNA POV
10 L E10 E10 : & - tacznik 1-biegunowy z podéwietleniem IP44, 16A/250VAC P ’ 507 KLATKA SCFOBOWA o Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
: o L o ® E3 Downlight LED 28W E14 Oprawa liniowa LED 46W 205 WO NESKE eoa|PEYTKI CERAMGANE .
2.06 ™ : "~ - facznik 1-biegunowy swiecznikowy z podswietleniem IP20, 16A/250VAC =— o WOMESNE e Adros UL KOSCIUSZKI 36, 05-800 PRUSZKOW o
2 [WYREADZITA PCY . . - . 211 [WC DLANIEPELNOSPRAWNYCH 5.27|PLYTKI CERAMICZNE inwestycj: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21
& - facznik 1-biegunowy schodowy z podéwietieniem P44, 16A/250VAC ® E4 Downlight LED 20w 1M E15 Naswietlacz LED 96W X T o ool CERRICE o oo
- . . .. . — - - 214 |SALALEKCYJNA 75,57|WYKEADZINA PCV :
77777777777777777777777777777 7 & - tacznik 1-biegunowy schodowy z podéwietleniem IP20, 16A/250VAC ® E5 Downlight LED 19W 4 A1 8%@]2’: ggg;gggprfeﬁ‘i"’ggxg‘r‘ffgh')-E”'::,)65 3W 215 JoAALEKOIM Lz DaNARCY nwester UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW St
s . 4 217 SALA LEKCYJNA 71,03| WYKEADZINA PCV. )
© - przycisk z podswietleniem IP20, 16A/250VAC ® ; Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 218 |SALALEKCYJNA 77,60 WYKEADZINA PCV Temat rys.: i3 0éwi i - - PROJEKT
/ E6 Downlight LED + obudowa 19W +- A2 (OO bivka o prz?str;eni e tw_artycht E'F[; S5 6w £is o eraous siracoaure: emat rys Instalacja oswietlenia - RZUT 2 PIETRA ETAP 2 | rRosEKT
Instalacje wykonac jako podtynkowa, przewodami typu YDYzo E7 Plafoniera LED 40W A3 prawa oSwietlenia awaryjnego 3W L pumuon sy oma oy Profkant | mer . Andree) Dukowst
3x1,5 mm2 - 750V lub 4x1,5 mm2 - 750V. @ . * (optyka do przestrzeni otwartych) 226 [KLATIGASCHODOWA L — upr. nr WKP/0132/PWOE/06 1:100
Wysoko$¢ montowania osprzetu: taczniki - 1,40 m, w pom. NP - 1,10 m. E8 Oprawa liniowa LED 192W A4 Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 3,2W T Data:
Lampy oswietleniowe awaryjne i ewakuacyjne nalezy taczy¢ kablem P [T fss g1larES 06.2018
YDYEZ 3x1,5mm2 (zasilaniZg, WKSYeMCX{(ZXO,SmZ%2a(n‘¥onitoring). E9 Oprawa liniowa LED 128W [z AS Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED zewnetrzna | 3W —
Zasilanie os$wietlenia nad wejsciami wykonac kablem YDYzo 3x2,5mm?2. S E10 Oprawa przemystowa LED 45W = A6 Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego | 1,2W E-09
ESSSSSSSNY E11 Oprawa liniowa LED wiszaca 67W == A7 Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Koziorowski Podpis Nr sir
upr. nr 147/PW/91




