
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont sal 106, 107, 201,306 
ADRES INWESTYCJI   :     Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .........................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] .............................................    % Mbezp
  Zysk [Z] .............................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .............................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sala SP4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SP4

1 sala 106
1

d.1
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 5
0512-03

Oprawy LED oświetlenia tablic kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 5
0512-04

Oprawy LED oświetlenie sali kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

14
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

15
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

18
d.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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sala SP4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 sala 107
20

d.2
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

21
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

22
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

23
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

24
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNNR 5
0512-03

Oprawy LED oświetlenia tablic kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KNNR 5
0512-04

Oprawy LED oświetlenie sali kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

33
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

34
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.2

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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sala SP4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.2
KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 sala 201
39

d.3
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

40
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

41
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

42
d.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

43
d.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNNR 5
0512-03

Oprawy LED oświetlenia tablic kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNNR 5
0512-04

Oprawy LED oświetlenie sali kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

52
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

53
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000
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sala SP4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.3
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

56
d.3

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 sala 306
58

d.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

59
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

60
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

61
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

62
d.4

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.4

KNNR 5
0308-01

Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNNR 5
0512-03

Oprawy LED oświetlenia tablic kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.4

KNNR 5
0512-04

Oprawy LED oświetlenie sali kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

69
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

70
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

71
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

72
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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sala SP4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73

d.4
KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.4

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

75
d.4

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.4

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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sala SP4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. oprawy LED oświetlenia tablic szt 8.0000 8.0000
2. oprawy  4300lm/36W szt 24.0000 24.0000
3. Łącznik klawiszowy podtynkowy 10A,

250V
szt 8.1600 8.1600

4. gniazda natynkowe szt. 4.0800 4.0800
5. Gniazdo wtyczkowe podtynkowe pod-

wójne
szt 24.4800 24.4800

6. Gniazdo 2xRJ 45 kat 5e szt 4.0800 4.0800
7. puszki izolacyjne podtynkowe szt 36.7200 36.7200
8. Przewód kabelkowy miedziany  YDYp

3x1,5; 750 V
m 249.6000 249.6000

9. Przewód kabelkowy miedziany  YDYp
3x2,5; 750 V

m 249.6000 249.6000

10. kołki rozporowe plastykowe szt. 8.0000 8.0000
11. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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