
Bełcható	 w, dnia 04.04.2024 r.

WI.272.4.2024

Dótyczy póstępówania ó udzielenie zamó	 wienia publicznegó w ramach póstępówania pód nazwą:

Termómódernizacja dachó	 w na budynkach nalez(ących dó Zespółu Szkó	 ł Pónadpódstawówych Nr
1 w Zelówie, realizówanych w ramach zadania inwestycyjnegó: „Termómódernizacji dachó	 w na
budynkach nalez(ących dó Zespółu Szkó	 ł Pónadpódstawówych Nr 1 w Zelówie – Etap I - OS”

Działając  na  pódstawie  art.  284  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  wrzes	nia
2019 r.  - Prawó zamó	 wien	  publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605, 1720) infórmujemy ó wpłynięciu
zapytan	  dó póstępówania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
28.03.2024 r.

1.   Czy instalacja odgromowa jest do demontażu, czyszczenia i w 70% do zamontowania  
ponownie czy jest w całości wymieniana na nową?
W ódpówiedzi na zadane pytanie:
Ad. 1
Instalację ódgrómówą nalez(y zdemóntówac	, tak aby nie uszkódzic	  demóntówanych elementó	 w,

następnie  nalez(y  na  nówym  pókryciu  dachówym  zamóntówac	  zdemóntówane  elementy  óraz

w przypadku elementó	 w nie nadających się dó pónównegó móntaz(u zastósówac	 nówe.

2.  Czy orynnowanie i rury spustowe są w całości do wymiany na nowe? Jeśli nie to proszę

podać jaka część ma zostać wykorzystana ponownie.

W ódpówiedzi na zadane pytanie:

Ad.  2

Tak, órynnówanie i rury spustówe nalez(y wymienic	 w całós	ci. 

3.  Ze względu na rozbieżność dokumentacji projektowej i załączonego przedmiaru proszę

podać jaki materiał dla rynien i rur spustowych należy przyjąć do wyceny?

W ódpówiedzi na zadane pytanie:

Ad.  3

Rynny pówinny byc	 wykónane z blachy pówlekanej.



4  .  Wskazany w projekcie współczynnik przenikania ciepła nie jest możliwy do spełnienia.   

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie alternatywnie bramy segmentowej, która pozwoli 

uzyskać wymaganą wartość współczynnika?

W ódpówiedzi na zadane pytanie:

Ad.  4

Nalez(y wykónac	 móntaz(  drzwi ó parametrach cieplnych zgódnie z óbówiązującymi przepisami.

Przedmiótówy ótwó	 r spełnia rólę wyjs	cia ewakuacyjnegó.

5  .  Czy inwestor przewiduje zmianę lokalizacji masztu stalowego z przyłączem   

elektrycznym znajdującego się na dachu budynku B?

W ódpówiedzi na zadane pytanie:

Ad.  5

Nie planuje się zmiany przyłącza napówietrznegó. Dópuszcza się zmianę lókalizacji masztu pód 

warunkiem zachówania istniejących kabli óraz zachówania zgódnós	ci z óbówiązującymi 

przepisami.


