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ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SCIANY NOSNE ZEW. | WEW. - bloczki silikatowe. gr. 24 cm

SCIANY DZIALOWE - bloczki silikatowe, gr. 8, 12§ 15 cm

TERMOIZOLACJA - wetna mineralna gr. 15 cm

FASADA WENTYLOWANA

SZAFKA HYDRANTOWA wnekowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant @ 25, diugosc wepa=
30m, z miejscem na gasnice (pod spodem)

SZAFKA HYDRANTOWA wnekowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant @ 33, diugos¢ wepa=
30m, z miejscem na gasnice (pod spodem)

X/X

SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm/ PODWOJNA SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm
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| I 2. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ mens pracownia projektowa
| S montazu kanatéw i urzadzen. Domiaréw dokonaé na mgr inz. arch. Grzegorz Pelczynski
| i budowie. ul. Wojskowa 3L'/6
‘ 4 > 3. Mocowanie kanatow i urzadzen elementami |5°'792 Poznan
| | systemowymi wytgcznie do konstrukcji  budynku. tel. +48 609 654 967
‘ ! 4. Podtgczenie urzgdzen dachowych do instalacji
odgromowej wg projektu branzy elektryczne;j.
| . d j jektu b leki j
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