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Wejherowo, dnia 21.06.2024 r.  

 

Zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający publikuje pytania Wykonawcy 

wraz z odpowiedziami na nie.  

 

Pytanie 1 

Czy obudowa drewniana kanałów nie powinna mieć odporności ogniowej?  

 

Odpowiedź na Pytanie 1 

 

Zamawiający informuje, iż wszystkie pomieszczenia w obrębie sali gimnastycznej znajdują 

się w tej samej strefie p.pożarowej (poza nadbudową, która jest wyodrębniona pod względem 

p.poż), dlatego nie zaprojektowano na kanałach przy przejściach przez przegrody - np z sali 

fitness na klatkę schodową- żadnych klap p.pożarowych, ani zabudowy o odporności 

ogniowej. Dodatkowo - wentylacja na sali gimnastycznej została zaprojektowana w obrębie 

jednego pomieszczenia i nie przechodzi do innych pomieszczeń, tylko bezpośrednio na 

zewnątrz do centrali wentylacyjnej. Dlatego nie jest wymagana zabudowa kanałów o 

określonej odporności ogniowej. 

Ponadto zabudowa drewniana jest taka sama jak np dla grzejników, ławek, parkietu i nie jest 

materiałem wybuchowym, ani łatwopalnym. Nie przewiduje się także prowadzenia żadnych 

czynników chłodniczych termodynamicznych jak R32- który należy do grupy gazów 

łatwopalnych 

 

 

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ  i powinna zostać uwzględniona przy 

sporządzaniu oferty. 

 
 


