
Piętro II

Piętro III

Piętro I

Parter

Piwnica

Istniejący kanał wentylacyjny
(wyłączony z użytkowania) o
przekroju 30 x 25 cm

Planowana trasa przewodów z czynnikiem
roboczym dla nowej klimatyzacji z III piętra
(jednostki wewnętrzne klimatyzacji) na
poziom I piętra (na którym zostaną
umieszczone jednostki zewnętrzne
klimatyzacji - taras)

Planowana trasa instalacji
elektrycznej zasilającej klimatyzatory
na I piętrze i III piętrze.

Istniejące przewody z czynnikiem
roboczym klimatyzacji na potrzeby 3
istniejących jednostek klimatyzacji
split, które zostały umieszczone w
kanale.

Do rozdzielni głównej elektrycznej
zlokalizowanej na poziomie parteru.
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