Fundusze % : :
z€ DIEM Unia Europejska
Eu rODEJSkIE 'l <.|2|_\|:_LC/ Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Bydgoszcz, 18.01.2021 r.

Do uczestnikdw postepowania

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia: Budowa przytgcza cieptowniczego - zadanie 93
ul. Fordoriska 433 w Bydgoszczy bud F2, znak sprawy 2020/S 252-637613
KPEC Spétka z o.0. informuje, ze do ww. postepowania w dniu 05.01.2021 r. i 07.01.2021 r.

wptynety pytania.
Tres¢ pytan z odpowiedzig Zamawiajacego znajduje sie ponizej.

1. Czy w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci jest juz wmontowany tréjnik? Dodatkowo prosze
o podanie rodzaju, srednic oraz ilosci zaworéw preizolowanych, ktére maja znalez¢ sie na
projektowane;j sieci.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze w miejscu projektowanego wiaczenia do sieci zostaty zamontowane
trojniki.

Na odgatezieniu z projektowanej sieci fi76,1/140 w kierunku ul. Fordoriskiej nalezy zamontowa¢
zawory preizolowane odcinajagce 2x76,1/140 zabudowane w studni DN1200. Natomiast na
odgatezieniu 60,3/125 w kierunku budynku F2 nalezy zamontowa¢ zawory preizolowane
odcinajace z odpowietrzeniem 2x60,3/125 zabudowane w studni DN1200.

2. Prosze o uzgodnienia z wiascicielami terenu przez ktéry przechodzi inwestycja. Czy wiazg sie z
nimi jakie$ koszty dla wykonawcy? Dodatkowo prosze o warunki odtworzenia na utwardzony
fragment terenu (dziatka 42/2) przez ktory przechodzi projektowany cieptociag.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadce Wspélnoty Mieszkaniowej o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac. W miejscach parkingowych nalezy prowadzi¢ prace w mozliwie
najkrétszym terminie.

Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
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