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Φ=754 W

VK21-600 700 mm

2,00

-1.04

Φ=585 W

VK21-600 600 mm

1,00

-1.09

Φ=216 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1.08

Φ=697 W

VK21-600 600 mm

1,00

-1.10.I

Φ=391 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.B

Φ=373 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.K

Φ=443 W

VK21-600 500 mm

1,00

-1.10.C

Φ=343 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.G

Φ=343 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.L

Φ=1021 W

VK21-600 1000 mm

1,00

-1.10.M

Φ=802 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.10.N

Φ=802 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.10.O

Φ=985 W

VK21-600 900 mm

1,00

-1.11

Φ=989 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.14

Φ=782 W

VK21-600 700 mm

1,00
-1,16

Φ=1216 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.10.P

Φ=774 W

VK21-600 700 mm

1,00

-1.10.R

Φ=722 W

VK21-600 700 mm

1,00

-1.13

Φ=154 W

VK20-500 400 mm

1,00

1

Φ=354 W

VK21-600 400 mm

1,00

S-1.1

Φ=431 W

VK21-600 400 mm

1,00

S-1.2

Φ=415 W

Prosty 530
1140 mm

S-1.3

Φ=513 W

Prosty 530
1700 mm

CO

-1.03

Φ=1571 W

VK22-600 1000 mm

3,00

-1.15a

Φ=468 W

Prosty 530
1700 mm

-1.18_a

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.18_b

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

4,00

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę
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-1.10.A

Φ=586 W

VK21-600 600 mm

1,00

-1.10.J

Φ=324 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1.10_b

Φ=903 W

VK21-600 900 mm

3,00

-1.10_a

Φ=903 W

VK21-600 900 mm

3,00

-1.10.D

Φ=348 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.E

Φ=345 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.F

Φ=347 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.H

Φ=656 W

VK21-600 700 mm

2,00

-1.12_a

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.12_b

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.12_c

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

CT1

CO I.1

CO1

CT I.1

CO2

CO I.1

CT I.1

CT

S-1.6

Φ=1611 W

VK33-600 900 mm

3,00

-1_5

Φ=140 W

Prosty 530
750 mm

-1_6

Φ=201 W

Prosty 530
750 mm

-1_4

Φ=210 W

Prosty 530
750 mm

-1_8

Φ=291 W

Prosty 530
1140 mm

-1_9

Φ=318 W

Prosty 530
1140 mm

-1_7

Φ=449 W

VK21-600 500 mm

1,00

-1_3

Φ=352 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1_10

Φ=102 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1_2

Φ=507 W

Prosty 530
1700 mm

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

-1_10 +20 °C

Φwym: 102 W

-1_2 +24 °C

Φwym: 507 W

-1_3 +20 °C

Φwym: 352 W

-1_4 +20 °C

Φwym: 210 W

-1_7 +20 °C

Φwym: 449 W

-1_6 +20 °C

Φwym: 201 W

-1_5 +20 °C

Φwym: 140 W

-1_8 +24 °C

Φwym: 291 W

-1_9 +24 °C

Φwym: 318 W

-1_1 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.11+16 °C

Φwym: 989 W

-1.12.A +16 °C

Φwym: 0 W

-1.12 +20 °C

Φwym: 3390 W

-1.10.R +20 °C

Φwym: 722 W

-1.10.P

+20 °C

Φwym: 774 W

-1.10.O +20 °C

Φwym: 985 W

-1.10.N +20 °C

Φwym: 802 W

-1.10.M +20 °C

Φwym: 802 W

-1.10.L +20 °C

Φwym: 1021 W

-1.10.K +20 °C

Φwym: 443 W

-1.10.J

+20 °C

Φwym: 324 W

-1.10 +20 °C

Φwym: 1806 W

-1.10.I +20 °C

Φwym: 391 W

-1.10.G +20 °C

Φwym: 343 W

-1.10.H +20 °C

Φwym: 656 W

-1.10.F +20 °C

Φwym: 347 W

-1.10.E +20 °C

Φwym: 345 W

-1.10.D +20 °C

Φwym: 348 W

-1.10.C +20 °C

Φwym: 343 W

-1.10.B +20 °C

Φwym: 373 W

-1.10.A +20 °C

Φwym: 586 W

-1.15a +24 °C

Φwym: 468 W

-1.15 +20 °C

Φwym: 354 W

-1.02 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.02 A +16 °C

Φwym: 754 W

-1,16

+16 °C

Φwym: 1216 W

-1.17 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.13 +16 °C

Φwym: 154 W

-1.01 -15 °C

Φwym: 0 W

S-1.3 +20 °C

Φwym: 513 W

S-1.2 +20 °C

Φwym: 415 W

S-1.6 +20 °C

Φwym: 1611 W

S-1.4 +14 °C

Φwym: 0 W

S-1.5 +20 °C

Φwym: 0 W

S-1.1+16 °C

Φwym: 431 W

-1.14 +16 °C

Φwym: 782 W

-1.18 +16 °C

Φwym: 4633 W

-1.05 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.04 +16 °C

Φwym: 585 W

-1.09 +20 °C

Φwym: 216 W

-1.07 +16 °C

Φwym: 9415 W

-1.06 +9 °C

Φwym: 0 W

-1.08 +16 °C

Φwym: 697 W

-1.03 +16 °C

Φwym: 1571 W

COCO I.

CTCT I.

CO I.3

CT I.2


