
taros

nr rys.

rysunek:

nr archiwalny

   2016/15

adres:

temat:

projektant:

Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

branża: sanitarna

skala   1:100

S4

zadanie:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu

Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego"

sprawdzajacy:

06.2016 r.

WAM/0121/POOS/09

POM/0041/POOS/09

spec. sanitarna b.o.

spec. sanitarna b.o.

Zaskoczyn 11, gm. Trąbki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202
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