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mgr inż. Marek Żelawski

Schemat rozdzielnicy RG

Nazwisko Nr upr. bud. Podpis Data

mgr inż. Piotr MurachSprawdzający

E-9

Temat:

Obiekt:

Inwestor:

Podziałka: Nr rysunku: Temat rysunku:

Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż.
wraz z nowym przyłączem prądu

Zespół Szkół

im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra

Budynek szkoły

ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra
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