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AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.55 Magazyn 20°C)1x F=11,3m  Q=130W 2 Q=130W Qcałk=130W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 300mm/PCV 1x L  45mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.57 Magazyn na sprzęt 20°C)1x F=8,5m  Q=630W 2 Q=630W Qcałk=630W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 150mm/Płytki 1x L  60mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.58 Magazyn 20°C)1x F=2,2m  Q=80W 2 Q=80W Qcałk=80W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 300mm/Płytki 1x L  10mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.60 Umywalnia 20°C)1x F=1,9m  Q=120W 2 Q=120W Qcałk=120W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 250mm/Płytki 1x L  15mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.59 WC 20°C)1x F=1,3m  Q=120W 2 Q=120W Qcałk=120W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 100mm/Płytki 1x L  15mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.61 Pom. socjalne 20°C)1x F=5,7m  Q=430W 2 Q=430W Qcałk=430W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 100mm/PCV 1x L  60mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.63 Komunikacja 20°C)1x F=3,5m  Q=60W 2 Q=60W Qcałk=60W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 300mm/PCV 1x L  15mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.62 Pom. porządkowe 20°C)1x F=0,9m  Q=30W 2 Q=30W Qcałk=30W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 300mm/PCV 1x L  5mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.65 Zmywalnia 20°C)1x F=3,0m  Q=260W 2 Q=260W Qcałk=260W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 100mm/Płytki 1x L  35mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.66 Pom. socjalne 20°C)1x F=8,8m  Q=220W 2 Q=220W Qcałk=220W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 300mm/Płytki 1x L  35mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.32 Pokój socjalny 20°C)1x F=6,8m  Q=520W 2 Q=520W Qcałk=520W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 100mm/PCV 1x L  70mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Obieg grzewczy (0.12 Gabinet lekarski 24°C)2x F=5,7m  Q=330W 2 Q=330W Qcałk=660W Rura PE-Xa 16x2  Rozstaw 100mm/PCV 2x L  60mb + podejście od rozdzielacza 

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP1 5 obiegów grzewczych Q=2415W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.02a - 765W 0.03 - 560W 0.06 - 260W 0.07a - 415W 0.07b - 415W SUMA - 2415W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP2 7 obiegów grzewczych Q=3140W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.04a - 750W 0.09 - 80W 0.10a - 340W 0.10b - 340W 0.11 - 970W 0.12a - 330W 0.12b - 330W SUMA - 3140W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP3 6 obiegów grzewczych Q=2620W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.04b - 750W 0.13a - 330W 0.13b - 330W 0.14a - 340W 0.14b - 340W 0.15 - 530W SUMA - 2620W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP4 8 obiegów grzewczych Q=4185W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.16a - 450W 0.16b - 450W 0.17a - 430W 0.17b - 430W 0.18a - 720W 0.18b - 720W 0.18c - 720W 0.38a - 265W SUMA - 4185W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP5 7 obiegów grzewczych Q=2445W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.21a - 330W 0.21b - 330W 0.22 - 560W 0.23a - 335W 0.23b - 335W 0.24 - 290W 0.38b - 265W SUMA - 2445W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP7 4 obiegi grzewcze Q=2200W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.25d - 550W 0.25e - 550W 0.25f - 550W 0.25g - 550W SUMA - 2200W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP8 8 obiegów grzewczych Q=1490W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.26 - 90W 0.27 - 260W 0.28 - 300W 0.29 - 100W 0.30 - 60W 0.32 - 520W 0.33 - 100W 0.34 - 60W SUMA - 1490W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP9 5 obiegów grzewczych Q=1545W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.35 - 80W 0.36 - 40W 0.37 - 30W 0.39 - 630W 0.02b - 765W SUMA - 1545W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP10 6 obiegów grzewczych Q=1095W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.41a - 435W 0.42 - 290W 0.43 - 80W 0.44 - 230W 0.45 - 10W 0.46 - 50W SUMA - 1095W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP11 7 obiegów grzewczych Q=1115W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.41b - 435W 0.47 - 50W 0.48 - 20W 0.50 - 290W 0.51 - 80W 0.52 - 230W 0.53 - 10W SUMA - 1115W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP13 5 obiegów grzewczych Q=3030W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.54e - 725W 0.54f - 725W 0.54g - 725W 0.54h - 725W 0.55 - 130W SUMA - 3030W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP14 9 obiegów grzewczych Q=1950W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.57 - 630W 0.58 - 80W 0.59 - 120W 0.60 - 120W 0.61 - 430W 0.62 - 30W 0.63 - 60W 0.65 - 260W 0.66 - 220W SUMA - 1950W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP6 3 obiegi grzewcze Q=1650W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.25a - 550W 0.25b - 550W 0.25c - 550W SUMA - 1650W

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego RP12 4 obiegi grzewcze Q=2900W Rozdzielacz mosiężny wyposażony  w rotametry, zawór regulacyjny, zawór odpowietrzający i odwadniający oraz siłowniki termoeletryczne (230V/50Hz) wraz z listwą automatyki (230V/50Hz). . Zestawienie obiegów: 0.54a - 725W 0.54b - 725W 0.54c - 725W 0.54d - 725W SUMA - 2900W

AutoCAD SHX Text
ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO  - STREFA ŚWIETLICY

AutoCAD SHX Text
ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO  - STREFA PRZYCHODNI I REHABILITACJI

AutoCAD SHX Text
Uwaga: Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania  i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Instalacje prowadzić w sposób umożliwiający samoczynne odpowietrzenie instalacji.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- Strefa świetlicy - zasilanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego - prowadzić w posadzce (woda 45/35°C)

AutoCAD SHX Text
- Strefa przychodni - zasilanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego - prowadzić w posadzce (woda 45/35°C)
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dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie 
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