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Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 3/2021.  
Przedmiot postępowania:  Zaprojektowanie ,wykonanie , dostawa , montaż i uruchomienie 

energoelektronicznego zestawu przekształtnikowego do badań maszyn i napędów 

elektrycznych. 

 

 
Zamawiający:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL 
Al. Roździeńskiego 188 
40-203 Katowice  

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO , ZMIANY SWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

bez negocjacji (art. 275 pkt.1) 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 
11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn.zm.) - 
dalej: ustawa Pzp, tj. w dniach 15.10.2021 r. i 18.10.2021r., Wykonawca zwrócił się 
do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ i zmianę SWZ (zał. 5 do 
SWZ) 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i zmienia 
SWZ (zał nr 5 do SWZ) :  

Pytanie 1  

Czy dostawa ma zawierać zewnętrzy zamknięty układ chłodzenia? 

Odp.: Nie , Zewnętrzny układ chłodzenia zapewnia Zamawiający. 

Pytanie 2.  

Czy układ chłodzenia dostarcza Zamawiający, a szafa przekształtnika wyposażona 
ma być jedynie w złącza do podłączenia wody chłodzącej? 

Odp.: Tak, układ chłodzenia zapewnia Zamawiający. Szafa przekształtnika  musi być 
wyposażona w standardowe złącza do wody chłodzącej (np. złącze gwintowane 1/2 
cala). 

Pytanie 3.  

Czy silnik hamowni wyposażony zostanie w enkoder inkrementalny? 

Odp.: Tak, silnik zostanie wyposażony w enkoder inkrementalny. 
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Pytanie 4. 

Wykonawca zaproponował wprowadzenie zmian do projektu  umowy. Zmiany 
załączono w Zał.nr5doSWZ_PROPOZYCJA_ZMIAN.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.  

Pytanie 5.  

Bardzo ważną informacją jest wymagany okres gwarancji. W umowie w § 6 ust. 2 nie 
zostało to sprecyzowane. Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji.  

Odp.: Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące.                             
W Zał.nr5doSWZ_PO_ZMIANACH § 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie : 

„Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia podpisania 
przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń” 

 

Zamawiający informuje , że Wyjaśnienia treści SWZ wiążą wszystkich 

Wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje , że termin składania ofert nie ulega 

zmianie. 

 

Załączniki: 

- Zał.nr5doSWZ_PROPOZYCJA_ZMIAN 

- Zał.nr5doSWZ_PO_ZMIANACH 
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