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P=21.84 m²

02.45
Pom. hodowlane 3 (myszy)

(A.-1.46)

P=10.55 m²

02.46
Pom. zabiegowe kwarantanna

(A.-1.XX)

P=2.13 m²

02.49
Pom. gosp.

(A.-1.XX)

P=61.70 m²

02.37
Komunikacja hodowla SPF

(A.-1.54)

P=43.66 m²

02.51
Pom. hodowlane 2 (myszy)

(A.-1.45)

P=17.07 m²

02.70
Pom. bytowe 1 (myszy)

(A.-1.14)

P=32.56 m²

02.50
Pom. hodowlane 1 (myszy)

(A.-1.44)

P=74.28 m²

02.54
Komunikacja eksperyment SPF

(A.-1.38)

P=3.87 m²

02.62
Pom. gosp.

(A.-1.XX)

P=6.70 m²

02.61
Magazyn sprzętu czystego

(A.-1.53)

P=12.22 m²

02.65
Pom. eutanazji (Eksperyment)

(A.-1.22)

P=20.26 m²

02.73
Pom. zabiegowe 3 (Bioinżyniernia)

(A.-1.13)

P=19.92 m²

02.72
Pom. zabiegowe 2

(A.-1.12)

P=26.36 m²

02.71
Pom. bytowe 2 (myszy)

(A.-1.15)

P=17.73 m²

02.69
Pom. zabiegowe 1

(A.-1.11)

P=17.22 m²

02.30
Pom. bytowe kwarantanna 1

(A.-1.91)

P=14.43 m²

02.32
Pom. bytowe kwarantanna 2

(A.-1.92)

P=16.11 m²

02.19
Przedsionek

(A.-1.XX)

P=46.95 m²

02.17
Sterylizatornia

(A.-1.61/ A.-2.89)

P=30.36 m²

02.38
Pom. hodowlane 5 (szczury)

(A.-1.48)

P=17.82 m²

02.13
Magazyn paszy

(A.-1.62/ A.-2.94)

P=10.48 m²

02.14.1
Pom. techniczne SUW

(NOWE POMIESZCZENIE)

P=6.27 m²

02.24
Szatnia koedukacyjna (myjnia)

(A.-1.XX)

P=40.68 m²

02.18
Komunikacja (myjnia)

(A.-1.59)

P=29.66 m²

02.39
Pom. hodowlane 4 (szczury)

(A.-1.47)

P=27.49 m²

02.66
Śluza brudna

(A.-1.58)

P=5.01 m²

02.27
Pom. gospodarcze

(A.-1.88)

P=8.00 m²

02.20
Pom. socjalne

(A.-1.68)

P=112.95 m²

02.05
Korytarz

(A.-1.XX)

P=10.89 m²

02.43
Umywalnia koedukacyjna

(A.-1.XX)

P=21.03 m²

02.KL03
Klatka schodowa KL03

(A.-1.XX)

P=12.10 m²

02.68
Umywalnia koedukacyjna + WC

(A.-1.XX)

P=11.81 m²

02.56
Pom. zabiegowe 4

(A.-1.17)

P=20.23 m²

02.KL01
Klatka schodowa KL01

(A.-1.XX)

P=20.54 m²

02.KL02
Klatka schodowa KL02

(A.-1.XX)

P=17.55 m²

02.15
Pom. wodomierza

(A.-1.XX)

P=5.55 m²

02.25
Szatnia koedukacyjna

(A.-1.XX)

P=7.36 m²

02.23
WC

(A.-1.XX)
P=4.49 m²

02.26
Toaleta koedukacyjna (myjnia)

(A.-1.XX)

P=5.43 m²

02.28
Śluza

(A.-1.XX)

P=7.19 m²

02.33
Śluza brudna

(A.-1.93)

P=5.13 m²

02.76
WC NPS

(A.-1.XX)

P=13.25 m²

02.S02
Szacht S02

(A.-1.XX)

P=4.62 m²

02.02
IE 02

(A.-1.XX)

P=11.34 m²

02.W02
Winda W02

(A.-1.XX)

P=138.36 m²

02.11
Wentylatornia

(A.-1.XX)

P=111.92 m²

02.16.1
Myjnia (brudna)

(A.-1.60/A.-2.97)

P=12.02 m²

02.47
Pom. eutanazji (SPF)

(A.-1.94)

P=12.37 m²

02.64
Pom. bytowe 4 (szczury)

(A.-1.27)

P=12.30 m²

02.63
Pom. bytowe 3 (szczury)

(A.-1.16)

P=11.73 m²

02.57
Pom. zabiegowe 5

(A.-1.18)

P=4.36 m²

02.59
Izolatka

(A.-1.28)

P=4.36 m²

02.60
Pom. pozabiegowe

(A.-1.29)

P=11.86 m²

02.58
Pom. zabiegowe 6

(A.-1.19)

P=8.52 m²

02.52
Śluza czysta

(A.-1.41)

P=5.73 m²

02.53
Izolatka (szczury)

(A.-1.52)

P=3.98 m²

02.36
Śluza czysta

(A.-1.57)

P=4.55 m²

02.48
Izolatka (myszy)

(A.-1.52)

P=15.52 m²

02.35
Komunikacja kwarantanna

(A.-1.89)

P=2.14 m²

02.31
Pom. gosp.

(A.-1.XX)

P=4.43 m²

02.29
Dostawa zwierząt

(A.-1.XX)

P=9.97 m²

02.06
Pom. socjalne SPF

(A.-1.XX)

P=10.05 m²

02.07
Przedsionek ppoż.

(A.-1.XX)

P=3.04 m²

02.22b
WC M

(A.-1.XX)

P=3.05 m²

02.21b
WC D

(A.-1.XX)

P=10.59 m²

02.44
Szatnia koedukacyjna kwarantanna

(A.-1.XX)

P=4.57 m²

02.67a
Szatnia koedukacyjna brudna Eksperyment

(A.-1.XX)

P=3.05 m²

02.40
Śluza

(A.-1.42)

P=12.52 m²

02.10
Pompownia poż.

(A.-1.XX)

P=14.32 m²

02.03
Przedsionek ppoż.

(A.-1.XX)

P=12.45 m²

02.S01
Szacht S01

(A.-1.XX)

P=5.14 m²

02.08
IE 01

(A.-1.XX)

P=7.35 m²

02.12
Pomieszczenie sprężarek

(A.-1.85)

P=6.05 m²

02.W05
Winda W05

(A.-1.XX)

P=2.72 m²

02.55
Śluza

(A.-1.37) P=5.42 m²

02.34
Szatnia

(A.-1.XX)

P=5.53 m²

02.W01
Winda 01

(A.-1.XX)

P=5.16 m²

02.W04
Winda W04

(A.-1.XX)

P=6.05 m²

02.W03
Winda W03

(A.-1.XX)

P=6.05 m²

02.W06
Winda W06

?

P=25.42 m²

02.75
Pomieszczenie UPS

(A.-1.XX)

P=5.58 m²

02.04
Pomieszczenie IT

(A.-1.XX)

P=73.70 m²

02.74
Węzeł wody lodowej

(A.-1.XX)

P=51.89 m²

02.09
Węzeł C.O.

(A.-1.XX)
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P=20.14 m²

02.14
Magazyn ściółki

(A.-1.63/ A.-2.95)

P=76.52 m²

02.16.2
Myjnia (czysta)

(A.-1.60/A.-2.97)

P=11.10 m²

02.16.3
Pom. techniczne AWS

(NOWE POMIESZCZENIE)
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02.41
Szatnia przepustowa koedukacyjna brudna

(A.-1.XX)

P=6.80 m²

02.42
Szatnia przepustowa koedukacyjna czysta

(A.-1.XX)
S
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Przezroczyste kurtyny 
ochronne wydzielające strefy

Dodatkowe media dla autoklawów, zmywarek 
oraz pozostałego wyposażenia:
- woda demineralizowana,
- woda miękka (ciepła/zimna),
- woda AWS
- sprężone powietrze, 
- para (czysta/technologiczna),
(poza zakresem generalnego wykonawcy)
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SUW wydajność 7.5m3 x2
do uzdatniania wody dla obsługi 
pomieszczenia myjni, rozmieszczenie 
mediów w oparciu o dobór urządzeń
(instalacja poza zakresem generalnego 
wykonawcy)

Zapotrzebowanie systemu AWS wg wytycznych 
Użytkownika, zasilanie wody RO doprowadzić 
do:
- regałów IVC (wyznaczone pom. w SPF)
- punktów napełniania butelek (w sterylizatorni)
(urządzenia techniczne poza zakresem 
generalnego wykonawcy)

01.13 / 01.12b

Szafa SZB-120 (GW)
na potrzeby MRI/PET 
+ rezerwa na 2 butle 
(zapewnić podłączenie)
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- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA

WYPOSAŻENIE
-OCZOMYJKA

-NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

- ODCIĄG MIEJSCOWY (SSAWA)

-SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA
(WODA CIEPŁA I ZIMNA, KANALIZACJA)

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJ

- PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ (LOKALNIE)

- PODŁĄCZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJ (POZA ZAKRESEM GW)

- ODPŁYW KANALIZACJA

- WENTYLACJA AWARYJNA - ODCIĄG MIEJSCOWY NAD POSADZKĄ

- AZOT

- ARGON 

WYPOSAŻENIE GAZY TECHNICZNE

- CIEKŁY AZOT

- DWUTLENEK WĘGLA

- HEL

- KARBOGEN (O2 95% + CO2 5%)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V

- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 400V

- WYPUST ELEKTRYCZNY 400V

- GNIAZDO LAN

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE
D - DYGESTORIUM
KL - KOMORA LAMINARNA
ZL1/2 - ZLEWOZMYWAK LABORATORYJNY (JEDNO/DWUKOMOROWY)
ZL1/2-K - ZLEWOZMYWAK LABORATORYJNY KWASOODPORNY (JEDNO/DWUKOMOROWY)
U - UMYWALKA
SR - STÓŁ ROBOCZY
N1/N2 - NADSTAWKA JEDNOSTRONNA / DWUSTRONNA
SM - STÓŁ MIKROSKOPOWY
SW - STÓŁ WAGOWY
SZ - SZAFA (60/90/120)
SZW - SZAFKA WISZĄCA
SZO - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI (60/90/120)
SZOT - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI TOKSYCZNE (60/90/120)
SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE (60/90/120)
R - REGAŁ Z PÓŁKAMI
L - LODÓWKA
Z - ZAMRAŻARKA
L+Z - LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ
BK - BIURKO KOMPUTEROWE
TL - TABORET LABORATORYJNY
(GW) - WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE GENERALNEGO WYKONAWCY

- TLEN

- MIESZANINA GAZÓW (N2+O2)

- MIESZANINA GAZÓW DO HIPOKSJI ( N2 94%+CO2 5%+O2 1%)

- PRÓŻNIA

- SPRĘŻONE POWIETRZE

- PROPAN-BUTAN (LPG)

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA

LEGENDA

- ODPŁYW KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA (RADIOLOGICZNA)

- BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA ŚCIEKI (LOKALNIE)

-PARA TECHNOLOGICZNA (POZA ZAKRESEM GW)

- WPUST KANALIZACYJNY

- PODŁĄCZENIE WODY MIĘKKIEJ ZIMNEJ

- PODŁĄCZENIE WODY MIĘKKIEJ CIEPŁEJ

-PARA CZYSTA (POZA ZAKRESEM GW)

-PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZNEJ

- WYPUST ELEKTRYCZNY 230V

- KONTROLA DOSTĘPUKD

- BLOKADA KRZYŻOWABK

- LAMPA JEDNOFUNKCYJNA (BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA)

- LAMPA DWUFUNKCYJNA ( PRZEPŁYWOWA/ BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA)

UV 

UVP I/ UVP II

- METAN

- WODÓR

- MIESZANINA GAZÓW (AR+H2)

-PODŁĄCZENIE WODY AWS (POZA ZAKRESEM GW)

- KIERUNEK PERSONELU BRUDNEGO

KIERUNEK PRZEPŁYWU PERSONELU:

- KIERUNEK PERSONELU CZYSTEGO (ZWIERZĘTARNIA)

- KIERUNEK PERSONELU BRUDNEGO (ZWIERZĘTARNIA)

- KIERUNEK EWAKUACJI

KIERUNEK PRZEPŁYWU MATERIAŁU:
- KIERUNEK BRUDNYCH MATERIAŁÓW

- KIERUNEK CZYSTYCH MATERIAŁÓW

- KIERUNEK MATERIAŁÓW POBRANEGO

KIERUNEK PRZEPŁYWU ZWIERZĄT:
- KIERUNEK PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO KWARANTANNY

- KIERUNEK PODAWANIA ZWIERZĄT

- KIERUNEK ZWIERZĄT PO EUTANAZJI
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