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WYRZUTOWEJ

UWAGI:

1. Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywac tgcznie z
rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
2. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu
kanatéw i urzgdzen. Domiaréw dokonaé na budowie.
3. Mocowanie kanatow i urzadzenh elementami systemowymi
wytgcznie do konstrukcji budynku.
4, Podtgczenie urzgdzen dachowych do instalacji odgromowej wg
projektu branzy elektrycznej.
5. Wykonana¢ ukfad zasilania i automatyki dla instalacji
wentylacyjnej.

= 6. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany wydzielenia
+11.72 - pozarowego zabezpieczyé za pomoca klap p.poz. EIS120. Klapy

: =3 wyposazy¢ w sitowniki i wyzwalacze elektromagnetyczne.

v 23 7. Rozmieszczenie nawiewikéw dopasowac do sufitéw

) podwieszanych.
8. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi

0 m*/h
500 x 200

N

600 x 600

500 m¥/h

NDAMNIIANAA IN=1 A1 1732

| T =

2
z
== OK 13.31 m

500 m3/h
600 x 600

300

|
|
|
|
|
|
|
|
|
~—

~L

)

Q = COBRT!.

< )

> <)

O <) Y \C\f\()
- E mens pracownia projektowa

3 O ANTRESOLA <
l — e o e L — — ) magr inz. arch. Grzegorz Petczyriski
8 . 5 S . 1 ul. Wojskowa 3L/6

@13.01 m

MAGAZYN

GRES

473

N\ >3 60-792 Poznarh

OK 12,5QE| 74.79 m2 GRES ] N S \ tel. +48 609 654 957

ol

Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

Branza:

Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW
inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21

POWIAT PRUSZKOWSKI

SANITARNA

~= | +10,77=_109,57m n.p.m. 0

UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Stadum
dokumentaciji:

RZUT PIETRA 3 (AULA) - ETAP 2
WENTYLACIA MECHANICZNA T KLIMATYZACIA | wrwonawear

Temat rys.:
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| b Inwestor: REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU
| -

|

| Podpis Skala:

0 m/h

Projektant: mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP / 0146 / POOS / 09 1:50

Data:

-
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Pawet Kwiatkowski Podpis 12.2018
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upr. nr WKP / 0153/ POOS / 13 Nr rys.

GRANICA DZIAt} W05

Opracowanie: | mgrinz. Mikotaj Stelmach Nr str.
mgr inz. Tomasz Wozny




