
R
0

N
1 4S - 1
2 4S - 5
3 4S - 9
4 4S - 13
5 4S - 17

11 4S - 2
12 4S - 4
21 4S - 6
22 4S - 8
31 4S - 10
32 4S - 12
41 4S - 14
42 4S - 16
51 4S - 18
52 4S - 20

6

4X

5
4
3
2
1

do listwy  X6
YKSY 7*1,5 mm 2

do zbiornika 1 YKSY 7*1,5 mm 2

do zbiornika 2 YKSY 7*1,5 mm 2

Schemat połączeń zewnętrznych

Program ŁK

ŁK-15/2359 -6 S
Oznacz.
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ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY O DRUGI ZBIORNIK RETENCYJNY W
KORABIEWICACH GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA NR.EW. DZ. 393/9
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ZESPÓŁ
PROJEKTOWY

Sterowanie zbiorników wyrównawczych przełoącznikiem ŁK-15
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