








POSTER Zakła
d Automatyzac

ji Sp. z o. o. Sp
. K. 

ul. Synów Pułku
 26

60-462 POZNA
Ń 

SUW W M. CZE
RSK

ZESTAWIENIE
 KABLI OBIEK

TOWYCH
  Nr proj. C-12-

18, E2
KABLE STERO

WNICZE/ZASIL
AJĄCE  RT:

Lp.Symb
olSkąd

DokądD
ługość

Typ przewodu
Przebieg trasy

Uwagi
1.KS1

RTS
PG1

40
YKY 4x6

2.KS2
RTS

PG1
22

YKY 3x2,5
3.KS3

RTS
PG2

40
YKY 4x6

4.KS4
RTS

PG2
22

YKY 3x2,5
5.KS5

RT
U3

21Y(v
)KSLYekwo 3x0

,75
6.KS6

RT
U4

25Y(v
)KSLYekwo 3x0

,75
7.KS7

RT
U5

10Y(v
)KSLYekwo 3x0

,75
8.KS8

RT
D1

15
LiYCY 3x0,75

9.KS9
RT

D2
15

LiYCY 3x0,75
11.KS11

RTF
QI1

11
LiYCY 4x0,75

12.KS12
RTF

QI1
11Y(v

)KSLYekwo 3x0
,75

13.KS13
RTF

QI2
26

LiYCY 4x0,75
14.KS14

RTF
QI2

26Y(v
)KSLYekwo 3x0

,75
15.KS15

RTF
QI3

13
LiYCY 4x0,75

16.KS16
RTF

QI3
13Y(v

)KSLYekwo 3x0
,75

17.KS17
RTF

QI4
13

LiYCY 4x0,75
18.KS18

RTF
QI4

13Y(v
)KSLYekwo 3x0

,75
19.KS19

RTF
iltr 1

15
YKSY 19x1

19.KS19
RTF

iltr 1
15

YKSY 19x1
20.KS20

RTF
iltr 1

15
YKSY 19x1

21.KS21
RTF

iltr 2
20

YKSY 19x1
22.KS22

RTF
iltr 2

20
YKSY 19x1

23.KS23
RT

ZH
18

YKSY 14x1
24.KS24

ZH
P1

5
LiYCY 3x0,75

25.KS25
ZH

P2
4

LiYCY 3x0,75
26.KS26

ZH
P3

4
LiYCY 3x0,75

27.KS27
ZH

P4
5

LiYCY 3x0,75
28.KS28

ZHL
L12

5
YKY 4x1

29.KS29
ZH

L5
6

YKY 4x1
30.KS30

ZH
B1

6
YKY 3x1

31.KS31
ZH

U6
6Y(v)

KSLYekwo 3x0
,75
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60-462 POZNA
Ń 

SUW W M. CZE
RSK

ZESTAWIENIE
 KABLI OBIEK

TOWYCH
  Nr proj. C-12-

18, E2
KABLE STERO

WNICZE/ZASIL
AJĄCE  RT:

Lp.Symb
olSkąd

DokądD
ługość

Typ przewodu
Przebieg trasy

Uwagi
32.KZ1

RTS
PG1

40
YKY 4x6

33.KZ2
RTS

PG1
22

YKY 3x2,5
34.KZ3

RTS
PG2

40
YKY 4x6

35.KZ4
RTS

PG2
22

YKY 3x2,5
36.KZ5

RT
D1

4
YKY 4x2,5

37.KZ6
RT

PP
18

YKY 4x2,5
38.KZ7

RT
S

8
YKY 5x2,5

39.KZ8
RTC

hlor
10

YKY 3x1,5
40.KZ9

RT
PO

21
YKY 4x2,5

41.KZ10
RT

EL
8

YKY 3x1,5
42.KZ11

RTF
QI1

11
YKY 3x1,5

43.KZ12
RTF

QI2
26

YKY 3x1,5
44.KZ13

RTF
QI3

13
YKY 3x1,5

45.KZ14
RTF

QI4
13

YKY 3x1,5
46.KZ15

RT
P1

5BIT se
rvo 2YSLCYK-J

 4x2,5
47.KZ16

RT
P2

4BIT se
rvo 2YSLCYK-J

 4x2,5
48.KZ17

RT
P3

4BIT se
rvo 2YSLCYK-J

 4x2,5
49.KZ18

RT
P4

5BIT se
rvo 2YSLCYK-J

 4x2,5
49.KZ18

RT
P4

5BIT se
rvo 2YSLCYK-J

 4x2,5
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60-462 POZNA
Ń 

SUW W M. CZE
RSK

ZESTAWIENIE
 KABLI OBIEK

TOWYCH
  Nr proj. C-12-

18, E2
KABLE STERO

WNICZE/ZASIL
AJĄCE  RT:

Lp.Symb
olSkąd

DokądD
ługość

Typ przewodu
Przebieg trasy

Uwagi
270 130 20 70 6 88 31 160 55 10 81 20

Zestawienie Y(v)KSLYekwo
 3x0,75 YKSY 14x1 YKSY 19x1 YKY 3x1LiYCY 3x0,75 YKY 4x1 YKY 4x6 YKY 4x2,5 YKY 5x2,5 YKY 3x1,5YKY 3x2,5 BIT servo 2YSL

CYK-J 4x2,5

Strona 4



 

 

 

 

ROZDZIELNICA  

TECHNOLOGICZNA 



Projektował:
Zestawienie schematow

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 1

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 Zestawienie materiałów RT Zestawienie materiałów RT

Sterowanie PG1, PG2, D, PP. A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

Zasilanie technologia 24 VDC
Widok płyty aparatowej RT.

NR RYS.
Zestawienie materiałów RT Zestawienie materiałów RTNR RYS.

Obwody zasilania pompy głębinowej PG1. Obwody wejściowe.
Widok drzwi RT.

Obwody wejściowe.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

3
42

4
43 44 45 46 47 48TYTUŁ RYSUNKU 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60TYTUŁ RYSUNKU

5 6 7 8 9
A2.2 - Moduł wyjść A2.2 - Moduł wyjść

Sterowanie miejscowe D, PP. Pomiary analogowe poziomów. Przepływomierz FQI1. Przepływomierz FQI2. Przepływomierz FQI3.
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika A2.3 - Moduł wejść

Schemat komunikacjiObwody zasilania elektrozaworów filtra 1. Obwody zasilania elektrozaworów filtra 1. Obwody zasilania elektrozaworów filtra 2.Obwody zasilania pompy głębinowej PG2.
Zestawienie materialow do produkcji - Szafa RT

Obwody zasilania elektrozaworów filtra 2.
Zestawienie materialow do produkcji - Szafa RT

Przyjęcie zasilania, obwody główne Przepływomierz FQI4.Obwody zasilania dmuchawy D i pomp płucznej PP. Sterowanie miejscowe PG1, PG2. API1 - Konfiguracja sterownikaObwody zasilania 230 V Obwody zasilania 230 V Zasilanie filtry 24 VDC Obwody awarii napędów.
A2.3 - Moduł wejść

Obwody zasilania pompy w odstojniku.
A2.4 - Moduł wejść A2.4 - Moduł wejść A2.5 - Moduł wejść A2.5 - Moduł wejśćA2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

Obwody zasilania sprężarki S i chloratora. API1 - Konfiguracja sterownika
A2.6 - Moduł wejść A2.6 - Moduł wejść A2.7 - Moduł wejść A2.7 - Moduł wejść A2.8 - Moduł wejść A2.8 - Moduł wejść Zestawienie materiałów RTZestawienie materiałów RT Zestawienie materiałów RT Zestawienie materiałów RT



Projektował:
Przyjęcie zasilania, obwody główne

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 2

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

ZASILANIE
PEPE PZREPŁYWOMIERZ FQI3, FQI4PZREPŁYWOMIERZ FQI1, FQI2OBWODY GRZEWCZE STUDNIA 1OBWODY GRZEWCZE STUDNIA 2L008 L006

N001L005
L003L001

L001
L002N001

L003 L010
L004

L011L007 N001L009
L012 L013N001 N001L003

L005
1 23 45 6-Q1 63A L002L1-X0 L004L2 L006L3 N001N PEPE1 23 45 6-FF1 5x202A 1234 -PF1 a

1
5

-
1

3
7

 
 

 
 

 
 

8

CKF-B 400V1 2-F1 B6A 1-PWX121 2-F2 B6A 341 2-F3 B6A 5-PWX1 L012 23-7N001 23-76 PE 23-6L013 25-71 2-F4 B6A 7 N001 25-78 PE 25-6L001 3-2 L003 3-2 L005 3-2 N001 6-2 PE 3-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy głębinowej PG1.Typ Nr rys.SUW Odry 3RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PERT L001L003L005 L020 Z001L015L014 L022
L017

L019 L021L018L016
L001L003L005

M3
P2P1PE2-15 L0052-15 L0032-15 L0012-15

1-RTX1
12 34 56-1F11.53-1.54 ZZ/15-21.61-1.62 - -6,3-10A

3 kW, 6,2 APOMPA GŁĘBINOWA PG1U1 V1 W1 PE-N1 1/L1 3/L2 5/L32/T1 4/T2 6/T3PE-G1R1A-R1C - -LI+-LI1 12-39A 12 34 56-1Q112-4 2 3 S1S2-T1 45A5A Z001 10-5Z001 46-10 PE 4-2L005 4-2L003 4-2L001 4-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy głębinowej PG2.Typ Nr rys.SUW Odry 4RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16RT PE

L001L003L005
L025L024 L031

Z001L030L026L027L023 L005L003L001
L028

L029
M3

P2P1PE3-15 L0053-15 L0033-15 L0013-15 12 34 56-2Q112-7 1/L1 3/L2 5/L32/T1 4/T2 6/T3PE-G2R1A-R1C - -LI+-LI1 12-69A 4-RTX1 3 kW, 6,2 APOMPA GŁĘBINOWA PG2U1 V1 W1 PE-N2
12 34 56-2F11.53-1.54 ZZ/15-41.61-1.62 - -6,3-10A

5 S1S2-T2 45A5A6 Z001 10-5Z001 46-13 PE 5-2L005 5-2L003 5-2L001 5-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Obwody zasilania dmuchawy D i pomp płucznej PP.Typ Nr rys.SUW Odry 5RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PE PERT L038
L043L039

L036 L005
L037

L003L032 L034
L035L033

L001 L042
L041

L040
M3 M3

PE4-15 L0054-15 L0034-15 L0014-15 12 34 56-3F11.53-1.54 ZZ/15-51.61-1.62 - -6,3-10A 12 34 56-3Q112-10
3kW; 6,7ADMUCHAWA DU1 V1 W1 PE-N3 7-RTX1 8 9 12 34 56-4Q112-12 10-RTX1

3kW; 6,2APOMPA PŁUCZNA PPU1 V1 W1 PE-N4
12 34 56-4F11.53-1.54 ZZ/15-71.61-1.62 - -6,3-10A 11 12

PE 6-2L001 6-2L003 6-2L005 6-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Obwody zasilania sprężarki S i chloratora.Typ Nr rys.SUW Odry 6RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-N6PE PESPRĘŻARKA S1,5kW; 3,1 A CHLORATOR-N5RT N001 L048L044 L045 L046
L005

N002L047L045 L003L001L046L044 N001 N001N0012-15 PE5-15 L0055-15 L0035-15 L0015-15 12 34 56-5F11.13-1.14 15-91.21-1.22 - -B16A 13-RTX1 L2 L3 NL1 PE-X01 14 15 16 3334-2Q112-7
N PEL-X02 3334-1Q112-4 12 34-6FR113-14 15-1021-22 - -B10A 17-RTX1 18

PE 7-2L003 7-2N001 8-1L001 7-2L005 7-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy w odstojniku.Typ Nr rys.SUW Odry 7RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16RT PEL050 L054

L003L005L001
L052

L049 L003L053L051
M3

L0036-15 L0056-15 L0016-15 PE6-15

1,8kW; 3,3APOMPA W ODSTOJNIKU POU1 V1 W1 PE-N7 19-RTX1 12 34 56-7F11.53-1.54 ZZ/15-121.61-1.62 - -2,5-4A 12 34 56-7Q112-14 20 21
L003 8-1PE 8-1



Projektował:
Obwody zasilania 230 V

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 8

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 KONTROLA NAPIECIA STEROWANIAGNIAZDO 230VGNIAZDO 230V UPS

REZERWA
N001L003 F001 N003F003 F004 F005

F002
F007F006

UPS7-15 6-15 7-15 LN PE-VB6N N1 2-FR9 30mA40A1 2-Q4 14x5120A NL PE-X03 230V/16A1 2-FS1 1.13-1.14 ZZ/15-15 1.21-1.22 - -B10A -G71 2-FS2 B10A NL PE-X04 230V/16A1 2-FS3 C2A 13 14-KK1 i i i i

1
5

-
1

5
5

 
1

 
 

 
 

 
 

9

-
 

-
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

-
 

-
8

 
4

 
 

 
 

 
 

1
2230V1 2-FS4 C4A N0031 2-FS5 C4A F007 9-1 N003 9-1F002 11-2



Projektował:
Obwody zasilania 230 V

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 9

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

NAPĘDY TECHNOLOGICZNEF007 F008
N003

8-168-16 9 5-KP4 16-10 -RTXN11 -RTXN13F008 12-1 N00312-12 4
N003 11-2



Projektował:
Zasilanie technologia 24 VDC

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 10

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

UPS N004F009 F010 Z001Z003Z004Z002OVZ
NL -XW1 1 2-FS6 1.13-1.14 ZZ/15-15 1.21-1.22 - -C4A -XZO1 1 6A~~ - +-G4 5A230V 24V 4 5 6 7 8Z001 29-2 Z001 3-12 Z001 4-12 Z001 15-2 Z001 18-2 Z001 20-2 Z001 Z0012 6A 9 10 11 12 13Z003 28-9 Z003 16-2 Z003 22-2 Z003Z003Z003 13-2Z003 23-8Z003 28-93 6A 14 15 16 17 18Z004Z004Z004Z004Z004Z004Z004Z004 19 20 21 22 23OVZ 13-2 OVZ 16-2OVZ 29-2 OVZ 18-2 OVZ 28-9 OVZ 28-9 OVZ 15-2 OVZ 20-2 OVZ OVZ



Projektował:
Zasilanie filtry 24 VDC

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 11

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

N003
Z011 Z010Z007 Z008Z192

Z005 Z009 Z006F011Z191
F002 ~ ~ -+

N003 9-15F002 8-16 Z006 18-21 2-FS7 C4A 1.13-1.14 ZZ/15-15 1.21-1.22 - - ~~ - +-G5 10A230V 22.5-29.5V -XZO2 1 6A 20-22 6A3 6A 19-2PE-G3 0,5A230V 12V1 24 5 21-24 6ASO-SA-SO+SA+ -SYG1 29 5 6A27 -RTX41114 -11K1 36-9 21-131114 -12K1 36-11 28 -RTX4 6 87 Z007Z007Z007 21-13Z007 18-2 Z007 20-2



Projektował:
Sterowanie PG1, PG2, D, PP.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 12

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 DMUCHAWA DPOMPA PŁUCZNA PP

POMPA GŁĘBINOWA PG1
POMPA W ODSTOJNIKU PP

POMPA GŁĘBINOWA PG2F008
F019

F012
F020

F017F015 F014F013 N003F016 F018
F008 9-5 N003 9-5128 -1KS1 13-7 LI+LI1LI2R1A R1CLO1COMBOOT-G1 3-7ATS 01N209QN A1 A2-1Q1 j j j a b a

3
-

7
1

 
 

 
 

 
 

2

3
-

7
3

 
 

 
 

 
 

4

3
-

7
5

 
 

 
 

 
 

6

3
2

-
3

1
3

 
 

 
 

 
 

1
4

-
 

-
2

1
 

 
 

 
 

 
2

2

6
-

1
2

3
3

 
 

 
 

 
 

3
4230V106 -1KS1 13-7 128 -2KS1 13-11 LI+LI1LI2R1A R1CLO1COMBOOT-G2 4-7ATS 01N209QN A1 A2-2Q1 j j j a b a

4
-

7
1

 
 

 
 

 
 

2

4
-

7
3

 
 

 
 

 
 

4

4
-

7
5

 
 

 
 

 
 

6

3
2

-
5

1
3

 
 

 
 

 
 

1
4

-
 

-
2
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4128 -3KS1 14-5 A1 A2-4Q1 230V j j j a

5
-

1
1

1
 

 
 

 
 

 
2

5
-

1
1

3
 

 
 

 
 

 
4

5
-

1
1

5
 

 
 

 
 

 
6

3
2

-
8

1
3

 
 

 
 

 
 

1
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1
4230V128 -7KS1 14-13



Projektował:
Sterowanie miejscowe PG1, PG2.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 13

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

POMPA GŁĘBINOWA PG1POMPA GŁĘBINOWA PG2Z013 Z017Z021 Z024Z012
Z015 OVZ
Z003 Z014 Z023 Z018Z020Z022Z019 OVZ

OVZZ016
OVZ 10-1210-895 -KF1 15-130III -PG1S1 3-4 13-5 13-14 13-7 23-24 38-3 33-34 38-9A3 4 1114 -1K1 33-3R13 14 3 4-PG1S3 ZIEL21 22-PG1S2 CZER 106 -KP3 16-8 95 -1KB1 15-2 13 14-1KS1 i i i i
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224V95 -1KS1 13-70III -PG2S1 3-4 13-10 13-14 13-11 23-24 38-5 33-34 38-11 1114 -2K1 33-5A3 4 95 -KP3 16-8 13 14-2KS1 i i i i
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1

224V3 4-PG2S3 ZIEL21 22-PG2S2 CZERR13 14 95 -2KB1 15-495 -2KS1 13-11 OVZ 14-2Z012 14-2



Projektował:
Sterowanie miejscowe D, PP.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 14

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

DMUCHAWA D
POMPA W ODSTOJNIKU POPOMPA PŁUCZNA PPZ032 Z029 Z034 OVZ

Z037 Z039
Z030Z012 Z026Z031Z025

Z036 OVZZ035
Z028

Z038
Z027 Z033

OVZ 13-1513-15 0III -DS1 3-4 14-4 13-14 14-5 23-24 38-6 33-34 38-12A3 4 1114 -3K1 33-6 95 -3KB1 15-5 13 14-3KS1 i i i i
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1
224V21 22-DS2 CZER 3 4-DS3 ZIELR13 14 95 -3KS1 14-50III -PPS1 3-4 14-8 13-14 14-9 23-24 38-8 33-34 38-14A3 4 1114 -4K1 33-8 95 -4KB1 15-721 22-PPS2 CZER 3 4-PPS3 ZIEL 13 14-4KS1 i i i i
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1
224VR13 14 95 -4KS1 14-90III -POS1 3-4 14-12 13-14 14-13 23-24 39-3 33-34 39-5 1114 -7K1 33-12A3 4 21 22-POS2 CZER 3 4-POS3 ZIEL 95 -7KB1 15-12R13 14 13 14-7KS1 i i i i
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1
224V95 -7KS1 14-13



Projektował:
Obwody awarii napędów. 

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 15

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 SPRĘŻARKA SCHLORATOR

OBW. STEROWANIA
POMPA PŁUCZNA PPAWARIA NAPĘDÓW DMUCHAWA D

AWARIA ZASILANIA
POMPA GŁ. PG1POMPA GŁ. PG2

NIESPRAWNOŚĆ POMPA W ODST.Z045Z001 Z047Z001 Z001 Z046
Z001 Z041 Z040Z001 OVZ

Z051
Z044Z001 Z043Z001 Z042

Z050Z049Z001 Z048
OVZ 10-12Z001 10-5 13 14-1KB1 i i i i

1
3

-
7

5
 

1
 

 
 

 
 

 
9

-
 

-
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

3
1

-
3

8
 

4
 

 
 

 
 

 
1

224V1.53 1.54-1F1 3-71.53 1.54-2F1 4-7 13 14-2KB1 i i i i
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224V13 14-3KB1 i i i i
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224V1.53 1.54-3F1 5-5 13 14-4KB1 i i i i
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224V1.53 1.54-4F1 5-111.13 1.14-5F1 6-5 13 14-5KB1 i i i i
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224V13 14-6KB1 i i i i

3
1

-
1

1
5

 
1

 
 

 
 

 
 

9

-
 

-
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

-
 

-
8

 
4

 
 

 
 

 
 

1
224V13 14-6FR1 6-121.53 1.54-7F1 7-7 13 14-7KB1 i i i i
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224V7 8-PF1 2-51.13 1.14-FS7 11-4 9 5-KK1 8-111.13 1.14-FS1 8-6 13 14-KN1 i i i i
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224V1.13 1.14-FS6 10-4



Projektował:
Obwody wejściowe.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 16

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 OTWARCIE

PG2PG1
DRZWI 1

OTWARCIE WŁAZUZHOTWARCIE WŁAZU BLOKADA PRACY PG
AWARYJNY STOP AWARYJNY STOPOTWARCIEDRZWI 2 DO ZHSUWZ188

OVZZ003 Z052 Z053
Z187

Z054 Z056 Z057Z055
OVZ 10-1210-8 PG1 A1 A2-KP1 i

3
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-
3

1
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124V1 -RTX4 1 -X1 3 -X1 2 -RTX4PG2 A1 A2-KP2 i
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124V3 5 4 4ZH 13 14-KP3 i i i i
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224V18 -ZHX2 19 -ZHX25 6 13 14-KP4 i i i i
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224V87 22 -ZHX2 23 -ZHX2 A1 A2-KP5 i
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124V9 10 A1 A2-KP6 i
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124V11 121413 1 2 -SAW2 OVZ 17-2



Projektował:
Obwody wejściowe.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 17

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 IMPULSALARMPRZEPŁYWOMIERZ FQI1 IMPULS

ALARM
ALARMPRZEPŁYWOMIERZ FQI2PRZEPŁYWOMIERZ FQI3

PRZEPŁYWOMIERZ FQI4 IMPULSALARMIMPULSZ065 Z062 Z064
Z060 Z061 Z058
Z063
Z059 OVZOVZ 16-15-KP7A1 A2
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124VZ05823-9 A1 A2-KP8 i
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124VZ05923-9 Z06024-9 A1 A2-KP9 i
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124VZ06124-9 A1 A2-KP10 i
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124VA1 A2-KP11 i
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1
124VZ06225-9 A1 A2-KP12 i
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124VZ06325-9 Z06426-9 A1 A2-KP13 i
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124VZ06526-9 A1 A2-KP14 i
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1
124V 76OVZ



Projektował:
Obwody zasilania elektrozaworów filtra 1.mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 18
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516
OTWZAMOTWZAM

OTWZAM FILTR 1 OTWARTYOTWARTY
OTWARTYZAMKNIĘTYZAWÓR Z11ZA

MKNIĘTYZAWÓR Z12ZA
MKNIĘTYZAWÓR Z13

Z001
Z073 Z074 Z071 Z068 Z067Z066 Z069 Z070Z072 Z007

Z006 OVZ Z007 11-1211-4 OVZ 10-12Z001 10-5 71 -RTFX111 14-1KF1 35-3 1 2-Z11A1 A2-KO11 i
4

0
-

6
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4
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124V 1 -RTFX1123A1 A2-KZ11 i
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124V 1 2-Z12211 14-1KF2 35-5 A1 A2-KO12 i
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124V 456A1 A2-KZ12 i
4

1
-

1
4

1
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124V 1 2-Z13311 14-1KF3 35-6 A1 A2-KO13 i
4

0
-

9
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V 789A1 A2-KZ13 i
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-
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1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VOVZ 19-2Z001 19-2 Z007 19-2



Projektował:
Obwody zasilania elektrozaworów filtra 1.mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 19
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516
OTWZAMOTWZAM FILTR 1OTW

OTWARTY
ZAM OTWARTYOTWARTYZAMKNIĘTYZAWÓR Z14ZA

MKNIĘTYZAWÓR Z15ZA
MKNIĘTYZAWÓR Z16Z079 Z080 Z076 Z077Z078 Z081

OVZZ001Z009 Z007
Z082 Z083

Z07511-7 Z007 18-15Z001 18-15 OVZ 18-15 4 -RTFX111 14-1KF4 35-8 1 2-Z14A1 A2-KO14 i
4

0
-

1
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1
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124V 10 -RTFX111112A1 A2-KZ14 i
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124V 511 14-1KF5 35-9 1 2-Z15A1 A2-KO15 i
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124V 131415A1 A2-KZ15 i
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124V11 14-1KF6 35-11 6 1 2-Z16A1 A2-KO16 i
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124V 161718A1 A2-KZ16 i
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1

4
 

1
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1
124V



Projektował:
Obwody zasilania elektrozaworów filtra 2.mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 20
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516 FILTR 2 OTWARTYOTWARTY
OTWARTYOTWZAMOTWZAMOTWZAM ZAMKNIĘTYZAWÓR Z21ZA

MKNIĘTYZAWÓR Z22ZA
MKNIĘTYZAWÓR Z23

Z001 OVZ
Z090
Z084 Z087

Z092 Z091 Z089 Z088 Z007
Z086 Z085Z008 Z007 11-1211-5 OVZ 10-12Z001 10-5 71 -RTFX211 14-2KF1 35-12 1 2-Z21A1 A2-KO21 i

4
1

-
3

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124V 1 -RTFX2223A1 A2-KZ21 i
4

2
-

9
1

4
 

1
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1
124V 2 1 2-Z2211 14-2KF2 35-14 A1 A2-KO22 i

4
1

-
5

1
4

 
1
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1

124V 456A1 A2-KZ22 i
4
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-

1
1

1
4

 
1
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1

124V11 14-2KF3 36-3 1 2-Z233A1 A2-KO23 i
4

1
-

6
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V 789A1 A2-KZ23 i

4
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-
1

2
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VOVZ 21-2 Z007 21-2Z001 21-2



Projektował:
Obwody zasilania elektrozaworów filtra 2.mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 21
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516
ZAWÓR Z25ZAMKNIĘTYFILTR 2 OTWARTYOTWARTYOTWARTYZAWÓR Z24

ELEKTROZAWÓR W ROZDZ. PNEUMATYCZNEJ EL
ZAMKNIĘTYZAWÓR Z26

ZAMKNIĘTYOTWZAMOTWZAMOTWZAM
Z101 Z100 Z098 Z097 Z007OVZZ001Z010 Z007 Z007Z095 Z094 Z007 Z007Z007Z093

Z099 Z096
Z007Z011 Z102

Z007 20-1511-8 OVZ 20-15Z001 20-15 4 -RTFX2 1 2-Z2411 14-2KF4 36-5 A1 A2-KO24 i
4

1
-

8
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V 10 -RTFX221112A1 A2-KZ24 i

4
2

-
1

4
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V 5 1 2-Z2511 14-2KF5 36-6 A1 A2-KO25 i

4
1

-
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1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124V 131415A1 A2-KZ25 i
4

3
-

3
1

4
 

1
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1
124V 6 1 2-Z2611 14-2KF6 36-8 A1 A2-KO26 i

4
1

-
1

1
1

4
 

1
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1
124V 161718A1 A2-KZ26 i
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1
4

 
1
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1

124VZ011 11-10 Z007 11-120III -ELS1 3-4 21-14R3 421-13 95 -9K1 34-3 1 2-ZP1 2 -RTPX11 -RTPX1



Projektował:
Pomiary analogowe poziomów.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 22

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 POMIAR POZIOMU ODSTOJNIKPOMIAR CIŚNIENIA W ROZDZIELNICY PNEUMATYCZNEJPOMIAR POZIOMU ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 1POMIAR POZIOMU STUDNIA POMPY GŁĘBINOWEJ PG1POMIAR POZIOMU STUDNIA POMPY GŁĘBINOWEJ PG2P012P011 P010 P014

P023 P021P016 P020 P017 P022 P024P019 P018P013 Z003 P0154-20mA IN OUTPE4-20mA IN OUTPE4-20mA IN OUTPE4-20mA IN OUTPE4-20mA IN OUTPE
Z003 10-8+ --U1 PG1 2 4PE1 3-VB1 P012 45-4-X312+ --U2 PG2 P015 45-72 4PE1 3-VB2-X312 OD+ --U3 -X31 2 4PE1 3-VB3 P018 45-102 LL1+ --U4 2 4PE1 3-VB4 P021 45-13-X312 RP+ --U5 -X31 2 4PE1 3-VB5 P024 46-72



Projektował:
Przepływomierz FQI1.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 23

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 WODA SUROWAPRZEPŁYWOMIERZ FQI1S000 N001OVZ Z058 Z059 L012 Z0034-20mAAlarm Impuls +-mAFCZUJNIK SITRANS  F M  MAGFLO PE 2-12N/23132PEL1/1454644565758-FQI1 2-12 2-12L012 24-7 PE 24-6N001 24-710-815 -RTX416 17-317 17-5Z003 24-81 -RTX3 47-42 47-4



Projektował:
Przepływomierz FQI2.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 24

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 WODA PŁUCZNAPRZEPŁYWOMIERZ FQI2L012Z060 Z061 S001 OVZ Z003N0014-20mAAlarm Impuls +-mAFCZUJNIK SITRANS  F M  MAGFLO PE 23-8N/23132PEL1/1454644565758-FQI2 23-8 23-823-1018 -RTX419 17-620 17-8Z003 25-83 -RTX3 47-74 47-7



Projektował:
Przepływomierz FQI3.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 25

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 WODA UZDATNIONAPRZEPŁYWOMIERZ FQI3S002 N001 L013OVZ Z003Z062 Z0634-20mAAlarm Impuls +-mAFCZUJNIK SITRANS  F M  MAGFLO PE 2-15N/23132PEL1/1454644565758-FQI3 2-14 2-14L013 26-7 N001 26-7 PE 26-624-1021 -RTX422 17-9 17-1123 Z003 26-8 47-105 -RTX36 47-10



Projektował:
Przepływomierz FQI4.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 26

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 WODA UZDATNIONAPRZEPŁYWOMIERZ FQI4S003 L013OVZ Z003 N001Z065 Z0644-20mAAlarm Impuls +-mAFCZUJNIK SITRANS  F M  MAGFLO N/23132PEL1/1454644565758-FQI4 PE 25-8 25-8 25-825-1024 -RTX4 17-122526 17-147 -RTX3 47-138 47-13



Projektował:
Schemat komunikacji

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 28

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 CPU 1214C SM 1222 16 DO

SM 1232 4 AO
RT

CPU 1214CZH 0V24V KPOS SM 1221 16 DI24V 0V SM 1221 16 DI SM 1221 16 DI
SM 1231 8 AI

AGREGAT
PANEL OPERATORSKI DOTYKOWY 10" SWITCH ETHERNET 5 PORTÓW 100Mb/s SM 1221 16 DI

SWITCH ETHERNET 5 PORTÓW 100Mb/sPANEL OPERATORSKI DOTYKOWY 10" SM 1231 8 AI SM 1221 16 DI SM 1231 8 AI
MODBUS.OVZ Z003Z003 MODBUS OVZ

-A3 A1.1-A1 A1.2A1.3A1.4GF4GF3-A4 GF2GF1 10-1210-810-8 10-12-A7 -A6 A2.1-A2 A2.2A2.3A2.4-A5 A2.5A2.6-A8 A2.7A2.8



Projektował:
API1 - Konfiguracja sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 29

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 OVZ Z001 SIMATIC SIEMENS S7-120024VDCZ001 10-5OVZ 10-12 API1L+M PROFINET-A2.1 6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENSCPU 1214C -A2.2 6ES7222-1BH32-0XB0SIEMENSSM 1222 -A2.3 6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSSM 1221 -A2.4 6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSSM 1221OVZ 31-1 Z001 31-1



Projektował:
API1 - Konfiguracja sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 30

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

-A2.5 6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSSM 1221 -A2.6 6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSSM 1221 -A2.7 6ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSSM 1231 -A2.8 6ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSSM 1231



Projektował:
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 31

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 Z108 Z107 Z106 Z109

Z105 Z104Z001
OVZ

Z103 OVZ 29-15Z001 29-15
0RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.16ES7214-1AG40-0XB0SIEMENSL+4 M5 1M6 I00,0AWARIAPOMPA GŁ. PG1 7128 -1KB1 15-2 I00,1AWARIAPOMPA GŁ. PG2 8128 -2KB1 15-4 128 -3KB1 15-5 I00,2AWARIADMUCHAWA D 9128 -4KB1 15-7 I00,3AWARIAPOMPA PŁUCZNA PP 1095 -5KB1 15-9 I00,4AWARIASPRĘŻARKA S 1195 -6KB1 15-10 I00,5AWARIACHLORATOR 12 I00,6AWARIAPOMPA W ODST. PO 13128 -7KB1 15-12 I00,7REZERWA 14OVZ 33-1Z001 32-2



Projektował:
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 32

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

Z111 Z113 Z114Z001
Z110 Z112

0RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.16ES7214-1AG40-0XB0SIEMENSZ001 31-15 13 14-1Q1 12-4 I00,8PRACAPOMPA GŁ. PG1 1513 14-2Q1 12-7 I00,9PRACAPOMPA GŁ. PG2 1613 14-3Q1 12-10 I00,10PRACADMUCHAWA D 1713 14-4Q1 12-12 I00,11PRACAPOMPA PŁUCZNA PP 1813 14-7Q1 12-14 I00,12PRACAPOMPA W ODST. PO 19 I00,13REZERWA 20 AI0AI02 AI1AI13 2M1Z001 33-1



Projektował:
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 33

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

OVZ
Z122 Z121 Z120 Z119 Z118 Z115

Z001 Z117 Z116 OVZ 31-1532-15
0RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.16ES7214-1AG40-0XB0SIEMENS 3L+ 13M 2I00,a.0STARTPOMPA GŁ. PG1 3 A1 A2-1K1 i
1

3
-

5
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-2K1 i

1
3

-
1

0
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VI00,a.1STARTPOMPA GŁ. PG2 4 A1 A2-3K1 i

1
4

-
4

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VI00,a.2STARTDMUCHAWA D 5I00,a.3STARTPOMPA PŁUCZNA PP 6 A1 A2-4K1 i
1

4
-

8
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-5K1 i

-
 

-
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VI00,a.4REZERWA 7I00,a.5REZERWA 8 A1 A2-6K1 i

-
 

-
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-7K1 i

1
4

-
1

2
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VI00,a.6STARTPOMPA W ODST. PO 9 A1 A2-8K1 i

-
 

-
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VI00,a.7REZERWA 10 Z001 35-1 OVZ 34-2



Projektował:
A2.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 34

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

Z123
OVZ

Z124
0RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.16ES7214-1AG40-0XB0SIEMENS OVZ 33-16I00,b.0OTWÓRZELEKTROZAWÓR 11 13 14-9K1 i i i i

2
1

-
1

5
5

 
1

 
 

 
 

 
 

9

-
 

-
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

-
 

-
8

 
4

 
 

 
 

 
 

1
224VA1 A2-10K1 i

-
 

-
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VI00,b.1REZERWA 12

OVZ 35-1



Projektował:
A2.2 - Moduł wyjść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 35

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 Z001

Z127 Z128 Z125
Z130 Z129

OVZZ001
Z131 Z132
Z126 OVZ 34-16Z001 33-16

5RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.26ES7222-1BH32-0XB0SIEMENS 1M 1M A1 A2-1KF1 i

1
8

-
4

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,a.0ZAWÓR Z11FILTR 1 a.0O05,a.1ZAWÓR Z12FILTR 1 a.1 A1 A2-1KF2 i
1

8
-

8
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-1KF3 i

1
8

-
1

1
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VO05,a.2ZAWÓR Z13FILTR 1 a.2 A1 A2-1KF4 i

1
9

-
4

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,a.3ZAWÓR Z14FILTR 1 a.32M 2MO05,a.4ZAWÓR Z15FILTR 1 a.4 A1 A2-1KF5 i
1

9
-

8
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-1KF6 i

1
9

-
1

1
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VO05,a.5ZAWÓR Z16FILTR 1 a.5 A1 A2-2KF1 i

2
0

-
4

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,a.6ZAWÓR Z21FILTR 2 a.6 A1 A2-2KF2 i
2

0
-

8
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VO05,a.7ZAWÓR Z22FILTR 2 a.7 OVZ 36-1Z001 36-1



Projektował:
A2.2 - Moduł wyjść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 36

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 Z001 Z136 Z135Z001 Z134 Z189 OVZOVZ

Z133
Z190

Z001 35-16 OVZ 35-16
5RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.26ES7222-1BH32-0XB0SIEMENS 3M 3MO05,b.0ZAWÓR Z23FILTR 2 b.0 A1 A2-2KF3 i
2

0
-

1
1

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,b.1ZAWÓR Z24FILTR 2 b.1 A1 A2-2KF4 i
2

1
-

3
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124VA1 A2-2KF5 i

2
1

-
7

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,b.2ZAWÓR Z25FILTR 2 b.2 A1 A2-2KF6 i
2

1
-

1
0

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,b.3ZAWÓR Z26FILTR 2 b.34M 4M A1 A2-11K1 i
1

1
-

1
0

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,b.4OPTYCZNYALARM b.4 A1 A2-12K1 i
1

1
-

1
1

1
4

 
1

2
 

 
 

 
 

 
1

124VO05,b.5AKUSTYCZNYALARM b.5O05,b.6REZERWA b.6O05,b.7REZERWA b.7GND GND OVZ 37-1Z001 37-1



Projektował:
A2.3 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 37

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

Z138Z001 OVZ
OVZ

Z137
Z142 Z140 Z139
Z143 Z141 Z144

Z001 36-16 OVZ 36-16
7RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.36ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSGNDGND M1M1 I07,0OTWARCIE WŁAZUPOMPA GŁ. 1 .01114 -KP1 16-5 I07,1OTWARCIE WŁAZUPOMPA GŁ. 2 .11114 -KP2 16-7 128 -KP3 16-8 I07,2POMP GŁĘBINOWYCHBLOKADA PRACY .2128 -KP4 16-10 I07,3STOPAWARYJNY .3 M2M21114 -KP5 16-11 I07,4OTWARCIEDRZWI 1 .41114 -KP6 16-13 I07,5OTWARCIEDRZWI 2 .5128 -KF1 15-13 I07,6AWARIAZASILANIE .695 -KN1 15-15 I07,7OBW. STEROWANIANIESPRAWNOŚĆ .7Z001 38-2 OVZ 38-2



Projektował:
A2.3 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 38

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 -PG1S1-PG2S1-PG1S1

-PG2S1-DS1
-PPS1-PPS1-DS1 OVZ

Z152 Z150 Z151 Z149 Z146 Z145 Z148Z001 Z147
OVZ 7RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.36ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSZ001 37-15 OVZ 37-15 M3M3A23 2413-5 I07,8STER. AUTOMATYCZNEPOMPA GŁ. 1 .0 I07,9STER. AUTOMATYCZNEPOMPA GŁ. 2 .1A23 2413-9 I07,10STER. AUTOMATYCZNEDMUCHAWA D .2A23 2414-3A23 2414-8 I07,11STER. AUTOMATYCZNEPOMPA PŁUCZNA PP .3 M4M4 I07,12STER. MIEJSCOWEPOMPA GŁ. 1 .4R33 3413-5 I07,13STER. MIEJSCOWEPOMPA GŁ. 2 .5R33 3413-9 I07,14STER. MIEJSCOWEDMUCHAWA D .6R33 3414-3 I07,15STER. MIEJSCOWEPOMPA PŁUCZNA PP .7R33 3414-8Z001 39-2 OVZ 39-2



Projektował:
A2.4 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 39

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

-POS1-POS1
Z159 Z158 Z157 Z156 Z155 Z154
Z160

Z001 Z153
OVZ

OVZ
9RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.46ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSOVZ 38-16 GNDGNDZ001 38-16 M1M1 I09,0STER. AUTOMATYCZNEPOMPA W ODST. PO .0A23 2414-12 I09,1STER. RĘCZNEPOMPA W ODST. PO .1R33 3414-12 1114 -KP7 17-3 I09,2ALARMPRZEPŁYW. FQI1 .2 I09,3IMPULSPRZEPŁYW. FQI1 .31114 -KP8 17-5 M2M2 I09,4ALARMPRZEPŁYW. FQI2 .41114 -KP9 17-6 I09,5IMPULSPRZEPŁYW. FQI2 .51114 -KP10 17-8 I09,6ALARMPRZEPŁYW. FQI3 .61114 -KP11 17-9 I09,7IMPULSPRZEPŁYW. FQI3 .71114 -KP12 17-11Z001 40-2 OVZ 40-2



Projektował:
A2.4 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 40

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

Z163 Z164 Z166 Z165 Z168 Z167 OVZ
Z162Z001 Z161 OVZ

9RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.46ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSOVZ 39-15Z001 39-15 M3M3 I09,8ALARMPRZEPŁYW. FQI4 .01114 -KP13 17-12 I09,9IMPULSPRZEPŁYW. FQI4 .11114 -KP14 17-14 I09,10OTWARTYZAWÓR Z11 .21114 -KO11 18-5 I09,11OTWARTYZAWÓR Z12 .31114 -KO12 18-9 M4M41114 -KO13 18-12 I09,12OTWARTYZAWÓR Z13 .41114 -KO14 19-5 I09,13OTWARTYZAWÓR Z14 .5 I09,14OTWARTYZAWÓR Z15 .61114 -KO15 19-9 I09,15OTWARTYZAWÓR Z16 .71114 -KO16 19-12Z001 41-2 OVZ 41-2



Projektował:
A2.5 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 41

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 OVZ

Z171 Z172 Z174
OVZZ170Z001 Z169

Z173 Z175 Z176 11RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.56ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSZ001 40-15 GNDGNDOVZ 40-15 M1M1 I011,0OTWARTYZAWÓR Z21 .01114 -KO21 20-5 1114 -KO22 20-9 I011,1OTWARTYZAWÓR Z22 .1 I011,2OTWARTYZAWÓR Z23 .21114 -KO23 20-12 1114 -KO24 21-4 I011,3OTWARTYZAWÓR Z24 .3 M2M21114 -KO25 21-7 I011,4OTWARTYZAWÓR Z25 .4 I011,5OTWARTYZAWÓR Z26 .51114 -KO26 21-11 1114 -KZ11 18-7 I011,6ZAMKNIĘTYZAWÓR Z11 .61114 -KZ12 18-10 I011,7ZAMKNIĘTYZAWÓR Z12 .7OVZ 42-2Z001 42-2



Projektował:
A2.5 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 42

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 OVZ

OVZZ179 Z178 Z180 Z177
Z181 Z182

Z001
Z183 Z184 11RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.56ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSZ001 41-15 OVZ 41-15 M3M3 I011,8ZAMKNIĘTYZAWÓR Z13 .01114 -KZ13 18-13 I011,9ZAMKNIĘTYZAWÓR Z14 .11114 -KZ14 19-7 I011,10ZAMKNIĘTYZAWÓR Z15 .21114 -KZ15 19-10 I011,11ZAMKNIĘTYZAWÓR Z16 .31114 -KZ16 19-13 M4M41114 -KZ21 20-7 I011,12ZAMKNIĘTYZAWÓR Z21 .41114 -KZ22 20-10 I011,13ZAMKNIĘTYZAWÓR Z22 .5 I011,14ZAMKNIĘTYZAWÓR Z23 .61114 -KZ23 20-13 I011,15ZAMKNIĘTYZAWÓR Z24 .71114 -KZ24 21-5Z001 43-2 OVZ 43-2



Projektował:
A2.6 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 43

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

Z186
Z001

Z185 OVZ
OVZ 13RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.66ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSGNDGNDZ001 42-15 OVZ 42-15 M1M1 I013,0ZAMKNIĘTYZAWÓR Z25 .01114 -KZ25 21-9 I013,1ZAMKNIĘTYZAWÓR Z26 .11114 -KZ26 21-13 I013,2REZERWA .2 I013,3REZERWA .3 M2M2 I013,4REZERWA .4 I013,5REZERWA .5 I013,6REZERWA .6 I013,7REZERWA .7OVZ 44-2Z001 44-2



Projektował:
A2.6 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 44

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 Z001 OVZ

OVZ 13RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.66ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSZ001 43-15 OVZ 43-15 M3M3 I013,8REZERWA .0 I013,9REZERWA .1 I013,10REZERWA .2 I013,11REZERWA .3 M4M4 I013,12REZERWA .4 I013,13REZERWA .5 I013,14REZERWA .6 I013,15REZERWA .7OVZ 45-1Z001 45-1



Projektował:
A2.7 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 45

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

OVZP018 P015
P021 Z001P012 44-15

15RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.76ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSOVZ 44-15 L+1 M2 GND3P01222-3 I015,0STUDNIA PG1POMIAR POZIOMU 0+0-45P01522-5 I015,1STUDNIA PG2POMIAR POZIOMU 1+1-67P01822-7 I015,2ODSTOJNIKPOMIAR POZIOMU 2+2-45P02122-10 I015,3ZB. WODY CZYSTEJPOMIAR POZIOMU 3+3-67OVZ 46-1 Z001 47-1



Projektował:
A2.7 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 46

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

P024 Z001 Z001
OVZ

15RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:
-A2.76ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSOVZ 45-16 I015,4REZERWA 4+4-45P02422-12 I015,5ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNAPOMIAR CIŚNIENIA 5+5-67Z0013-12 I015,6POMPA GŁ. 1POMIAR PRĄDU 6+6-45Z0014-12 I015,7POMPA GŁ. 2POMIAR PRĄDU 7+7-67OVZ 47-1



Projektował:
A2.8 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 47

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 S003 S002

Z001OVZS001 S000 OVZ 46-15
17RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.86ES7231-4HF32-0XB0SIEMENS45-16 L+1 M2 GND3S00023-10 I017,0WODA SUROWA FQI1POMIAR PRZEPŁYWU 0+0-45OVZ23-11 S00124-10 I017,1WODA PŁUCZNA FQI2POMIAR PRZEPŁYWU 1+1-67OVZ24-11 S00225-10 I017,2WODA UZDATNIONA FQI3POMIAR PRZEPŁYWU 2+2-45OVZ25-11 S00326-10 I017,3WODA UZDATNIONA FQI4POMIAR PRZEPŁYWU 3+3-67OVZ26-11 OVZ 48-1



Projektował:
A2.8 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 48

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516

OVZOVZ 47-15
17RACK1API1MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:

-A2.86ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSI017,4REZERWA 4+4-45 I017,5REZERWA 5+5-67 I017,6REZERWA 6+6-45 I017,7REZERWA 7+7-67



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Widok drzwi RT. Typ Nr rys.SUW Odry 49RT
POMPA W ODSTOJNIKUA - 0 - R A - RA - 0 - RSTART STOP STOPSTART A - 0 - R STOPPOMPA GŁ. PG1 STOP STOPPOMPA GŁ. PG2 DMUCHAWA D POMPA PŁUCZNAAWARYJNYSTOP

START START A - 0 - RELEKTROZAWÓRSTART A - 0 - R 2000 mm
1000 mm

ZDALNE - 0 - LOKALNESTEROWANIE-ELS1
-Q1

-PG1S1 -DS1 -DS2-DS3-PG2S1-PG1S2 -PG2S2-PG1S3 -PG2S3 -PPS1 -PPS2-PPS3-POS2 -POS3
-A7

ZDALNE - 0 - LOKALNESTEROWANIE-POS1



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej RT. Typ Nr rys.SUW Odry 50RT123456789101112131415161718 192021
123456789

L1L2L3NPE12345678 123456712712345612345678
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8

2927281234567891011121314151617181920212223242526
123456789101112131415161718123456789101112131415161718

KK1
-A5-A2.1 -A2.2 -A6-A2.3 -A2.4 -A2.5 -A2.6 -A2.7 -A2.8

-RTX1-RTX2-X0-PWX1
-2K1-1K1 -3K1 -4K1 -KO24 -KZ24-KO25 -KZ25-KO26 -KZ26 -KP1 -KP2 -KP3 -KP9-5K1 -KP10-1KF1 -1KF2 -KP4-6K1 -KO11 -KZ11 -11K1 -12K1-7K1 -8K1 -1KF3 -1KF4 -1KF5 -1KF6 -2KF1 -2KF2 -2KF3 -2KF4 -2KF5 -2KF6 -KP7 -KP8 -KP11-KO12 -KP12 -KP13 -KP14-KZ12 -KP5 -KP6-9K1 -10K1 -KO13 -KZ13-KO14 -KZ14-KO15 -KZ15-KO16 -KZ16-KO21 -KZ21-KO22 -KZ22-KO23 -KZ23

-VB3 -VB1 -VB2 -VB4-RTFX1 -VB5-RTPX1-RTFX2-RTX3
-Q4 -FR9 -FS1 -FS2 -FS3 -FS6 -1KS1-FS5 -1KB1 -2KB1 -3KB1-2KS1 -4KB1-FS4 -FS7 -PF1 -5KB1-3KS1 -6KB1-4KS1 -7KB1-VB6 -FF1 -7KS1 -X03-1F1 -3F1 -4F1 -X04-KN1-F3 -F4-F1-5F1 -6FR1-2F1 -F2 -KF1-7F1-1Q1 -3Q1 -4Q1-T2-T1 -2Q1 -7Q1-G1 -G2

-XZO1 -RTXN1-G4 -G3 -XZO2-G5
-RTX4 -RTFX22-RTFX11



Projektował:
Zestawienie materiałów RT

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 51

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 NHI-E-11-PKZ02903370

RT35
072739 082882 276830

3 3 4
2903370 2903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
MOELLERPHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4PRT37 RT37 RT RT
GNIAZDO PT 4P

RT34 RT
PRODUCENT

4
277376 072739 082882

16 RT
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

16 RT36 RT GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P36 RT36 RT36 RT36 RT36 RT14 RT14 RT13 RT13 RT RT RT 34 RT16 RT16 RT36 RT36 RT37 RT37 RT
GNIAZDO PT 4P DILM12-10(230V50HZ)

STYKI POMOCNICZE STYCZNIKA 1ZZ+1ZR DLA DILM, MONTAŻ OD CZOŁA, ZACISKIWYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 4kW/400V, 10A, 3P WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 4kW/400V, 10A, 3P
RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
276830

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A1F1 1F1 1K1 1Q1PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
DILM32-XHI11

1Q1 2F1PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V 2F1 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P2K1 PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V 2Q1GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4PPRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
PT 4P 24VDC

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21PT 4P 24VDC NHI-E-11-PKZ0 PT 4P 24VDCMOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACK PT 4P 24VDC2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 SCHRACK SCHRACK MOELLER MOELLER MOELLER MOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACK 2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 SCHRACK SCHRACK MOELLER

10K1 37 RT11K1 37 RT12K1 14 RT1KB1 14 RT13
PKZM0-10 PT570024 YPT78704

1KB1 1KF1 1KF2 1KF3 1KF4 1KF5 1KF6
PT570024 YPT78704 PKZM0-10 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

1KS1 1KS1 2KB1 2KB1 2KF1 2KF2 2KF3 2KF4 2KF5
NAZWA HANDLOWA

2KF6 2KS1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21

2KS1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P

STYCZNIK MOCY, AC-3 5.5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWESTYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1ZR PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A STYCZNIK MOCY, AC-3 5.5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE
PHOENIX CONTACT RIF-0-RPT-24DC/21PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
PHOENIX CONTACT RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21PHOENIX CONTACT

STYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1ZR
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT DILM12-10(230V50HZ)

NR. RYS. LOKALIZ.OZNACZ. OPIS
KOD MATERIAŁOWY



Projektował:
Zestawienie materiałów RT

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 52

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 BMS6 B16/3 BD-H1

5
PRODUCENT

5 5 5 6 6STYKI POMOCNICZE STYCZNIKA 1ZZ+1ZR DLA DILM, MONTAŻ OD CZOŁA, ZACISKI WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY BMS6 3P  CHARAKTERYSTYKA B, 400VAC, 16AWYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 4kW/400V, 10A, 3P WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 4kW/400V, 10A, 3P STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BOKU - PRZYKRĘCAN STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BCF0, BCF6, DOBUDOWA Z BOKU - PRZ
277376 072739 082882 276830 072739 082882 276830 072737

2Q1
082882

3F1 3F1 3K1 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P 3Q1 4F1 4F1 4K1PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V 4Q1GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDCMOELLER MOELLER MOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACK

RT13 RT RT
SCHRACK

RT34 RT16 RT16 RT15 RT15 RT13 RT RT RT34 RT16 RT16 RT15 RT15 RT13 RT RT RT34 RT16 RT16 RT RT RT34 RT
SCHRACK

16 RT16
MOELLER

RT RT RT 34 RT16 RT16
MOELLER MOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK MOELLER SCHRACK SCHRACKPKZM0-10 PT570024NAZWA HANDLOWA YPT78704 PT570024 YPT78704 PKZM0-10 PT570024 YPT78704 PT570024

6
YPT78704 BD900006 2903370

6 8 8
BM618316

3KB1
PT 4P 24VDC

3KB1
SCHRACK SCHRACKPT570024 SCHRACK SCHRACK 2903370YPT78704 SCHRACKNHI-E-11-PKZ0 SCHRACK PKZM0-4 MOELLER MOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACKPT 4P 24VDC BD900002 BO668510 PT570024

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 1.5kW/400V, 4A, 3P
DILM32-XHI11

STYCZNIK MOCY, AC-3 5.5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE3KS1 3KS1
YPT78704GNIAZDO PT 4P PT570024 YPT78704

STYCZNIK MOCY, AC-3 5.5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z CZŁONEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM, 2P, TYP AC
GNIAZDO PT 4P PT 4P 24VDC

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
NHI-E-11-PKZ0

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P

4KB1 4KB1 4KS1 4KS1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
BOLF B 10/003

5F1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

5KB1PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
PT 4P 24VDC

5KB1GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
GNIAZDO PT 4P

6FR1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

6FR1 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

6KB1 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

6KB1
RIF-0-RPT-24DC/21PHOENIX CONTACT

7KB1
PHOENIX CONTACT

7KB1
PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
NHI-E-11-PKZ0H11

5F1 5K1 6K1STYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1ZR
GNIAZDO PT 4P

7F1
PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P7F1 7K1STYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1ZR STYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1ZRNR. RYS. LOKALIZ.
DILM12-10(230V50HZ)

OZNACZ.
DILM12-10(230V50HZ)OPISKOD MATERIAŁOWY
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MODEM GPRS
CPU 1214C

ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
DILM9-10(230V50HZ) 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0

KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60
PRODUCENT 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7231-4HF32-0XB0 6ES7231-4HF32-0XB0276690 POSTER 216374 216376 216374ERGOM

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM ERGOM M22-AKOPD 60x60 KOPD 60x60 KOPD 60x60NAZWA HANDLOWA

RT
M22-AKOPD 60x60

15
KOPD 60x60 KOPD 60x60

STYCZNIK MOCY, AC-3 4kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWERT15
SCHRACK SCHRACK MOELLER 2903370 SCHRACK SCHRACK K-POS 4K-POS 4 EDS-205EDS-205 SIEMENS SM 1222 SIEMENS SM 1221 SIEMENS SM 1221 SIEMENS SM 1221 SIEMENS SM 1221 SIEMENS SM 1231

NIEZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 10/100 Mb/s, 5xRJ45
SIEMENS KOPD 60x60SM 1231

RT
SIEMENS KOPD 60x60 MOELLER M22-K10 MOELLERPT570024 MOELLERYPT78704 MOELLERPT570024 KOPD 60x60YPT78704 KOPD 60x60ASTRAADA M22-WRK3

13 RT SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDC
KOPD 60x60

34 RT35 RT35 RTA529 RTA629 RTA7 29 RT30 RT30 RT30 RT30PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A RT31
RIF-0-RPT-24DC/21

RT31
E02KK-01010201201

RT7KS1 31
PT 4P 24VDC

RT7KS1 31 RTD151 RTD2 51 RTD3
E02KK-01010201201

51
MOXA

RT
PT 4P 24VDC

D4A2.1 51
GNIAZDO PT 4P

RTA2.2 D5
E02KK-01010201201

51A2.3 RT
E02KK-01010201201PHOENIX CONTACT

D6A2.4 51
E02KK-01010201201

RTA2.5 D7
E02KK-01010201201

51A2.6 RT
E02KK-01010201201

D8A2.7 51
E02KK-01010201201

RTA2.8 51
AS43TFT1025

RT51
GNIAZDO PT 4P

RT51 RT15 RT7Q1 158K1 RT9K1 15
E02KK-01010201201

RT15PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
AS43TFT1025

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
E02KK-01010201201 E02KK-01010201201

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
216872 - 4Z

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P9K1 D10 D11 D12 DS1 DS1 DS1 DS2SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU KOMPAKT, 24VDC, 14We/10Wy CYFR., 2We A SIMATIC S7-1200, SM 1222, MODUŁ WYJŚĆ CYFROWYCH 16Wy TRANZYST. 0.5A, 2 SIMATIC S7-1200, SM 1231, MODUŁ WEJŚĆ ANAGOWYCH 8We, +/-2.5/5/10V, 0/4 SIMATIC S7-1200, SM 1231, MODUŁ WEJŚĆ ANAGOWYCH 8We, +/-2.5/5/10V, 0/4SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDC SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDCNR. RYS. LOKALIZ.OZNACZ. ELEMENT STYKOWY, 1ZZOPIS PANEL OPERATORSKI DOTYKOWY, TFT 10,4" SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDC
KOD MATERIAŁOWY
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13141516 BMS6 C2/1 BMS6 C4/1 BMS6 C4/1 BMS6 C4/1 BMS6 C4/1PRODUCENT

ZASILACZ JEDNOFAZOWY 12VDC ZASILACZ AWARYJNY UPS 700VA, 230VŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
SCHNEIDER ELECTRIC

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: 0,I,
216378 216925 216374 216376 216927 216374 216376 269607 269607 269607 269607 POSTERNAZWA HANDLOWA M22-A M22-A

2 2 2 2 2 9 ZASILACZ  STABILIZOWANY, JEDNOFAZOWY 24V-120W9 ROZRUSZNIK NAPĘDOWY   3kW, 9A, 380...415V, 50...60Hz9 9 9 9 9 3 4 9NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B
ATS 01N209QN

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY, 2-BIEGUNOWY, TYP AC, 40A, 30mAWYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B
M22-K01

WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400VAC, 10A
MOELLER MOELLER MOELLERM22-DL-R ATS 01N209QNM22-K10 M22-DL-G BC604203MOELLER BD900006MOELLER MOELLER M22-K10 MOELLER M22-WRK MOELLER CLS6-B6 MOELLER BMS6 B10/1 BMS6 B10/1CLS6-B6 BM618110 BM618110 BM617102MOELLER CLS6-B6 BM617104MOELLER CLS6-B6 MOELLER BM617104SCHRACK BD900006SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY POCZWÓRNY, NA SZYNĘ
SCHRACK SCHRACK BM617104 SCHRACK BD900006 SCHRACK SCHRACK ATS 01N209QN 2866323BM617104 SCHRACK SCHRACKPT570024 YPT78704PHOENIX CONTACT

ELS1
ATS 01N209QNBCF6 40/2/003

ELS1RT ELS115
SPS-100M-24.5

RT
BZ-4

15 RT
ZS-1

15 RT
ZS-1

15 RT
EVER

15 RT22 RT22 RT22 RTF1
SPS-100M-24.5

RTF2 RTF3 RTF4
GNIAZDO PT 4P

RT RT RT RT PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
216867 - 1Z

RT RT GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4PRT RT RT 11 RT11 RT12 RT12 RTG1 RTG2
IMCON-INTEC

RTG3 12 RTG411 RTDS2 G5DS2 12DS3 RTG7 RT
PT 4P 24VDC

16 RT16DS3 DS3 FF1
BZ4 F&F

FR9 FS1 STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BOKU 
- PRZYKRĘCAN STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BOKU - PRZYKRĘCAN STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BOKU - PRZYKRĘCAN

H11
FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6

H11
FS6WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B FS7

H11
FS7NR. RYS. WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 2A WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 4A KF1 KF1WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400VAC, 10A WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 4A WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 4A WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 4ALOKALIZ.OZNACZ. ELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

SCHNEIDER ELECTRIC TRIO-PS/1AC/24DC/10 W/EPCDTO-000K70/00UPS ECO PRO 700 CDS
ROZRUSZNIK NAPĘDOWY   3kW, 9A, 380...415V, 50...60HzOPIS ZASILACZ JEDNOFAZOWY, WEJŚCIE 110-240VAC, WYJŚCIE 24VDC 10A

KOD MATERIAŁOWY
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9 9 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACK SCHRACK SCHRACK

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACK

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370PHOENIX CONTACTPT570730 2903370YPT78704 2903370 2903370 2903370PT570024 2903370 2903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370PHOENIX CONTACTYPT78704 2903370 PT5700242903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACKPHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACKPHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACKRIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
SCHRACKRIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO11 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO12 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO13
YPT78704 2903370

KO14
PT570024 2903370 2903370PT 4P 230VAC 2903370YPT78704 2903370 2903370

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
2903370RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO15
2903370

KO16
GNIAZDO PT 4P

KO21 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO22 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO23 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO24 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO25 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KO26 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KP10PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V KP11GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
GNIAZDO PT 4P

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

KP12PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V KP13GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P
GNIAZDO PT 4P

KP14RT
GNIAZDO PT 4P

RT RT
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

16 RT PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
PT 4P 24VDC

16 RT GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P19 RT19 RT PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

19 RT PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
PT 4P 24VDC

20 RT GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4P20 RT
PT 4P 24VDC

20 RT21 RT21 RT21 RT22 RT22 RT
RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT

22 RT17 RT17 RT17 RT17 RT17 RT17 RT17 RT17 RT18 RT18 RT18 RT18
RIF-0-RPT-24DC/21

RT18 RT
RIF-0-RPT-24DC/21

18 RT18
RIF-0-RPT-24DC/21

RT18
RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21

KK1 KK1NR. RYS. KN1 KN1 KP1 KP2 KP3 KP3 KP4 KP4 KP5 KP6LOKALIZ. KP7 KP8 KP9OZNACZ.
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

OPIS
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CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY 1ZZ
PRODUCENT

ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
216374 216376 216374 216378 216925 216374 216376 216927 216374

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
216376 216374 216378 216925 216374 216376 216927 216374CKF-BCKF-B

PG1S1
M22-A

PG1S1 PG1S1 PG1S22 NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
NAZWA HANDLOWA M22-AKOD MATERIAŁOWY

PG1S2 PG1S2 PG1S3
M22-A

PG1S3 PG1S3
M22-WRK3 M22-DL-R2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 2903370 M22-DL-G2903370 M22-WRK32903370 2903370 2903370 M22-DL-R2903370 M22-DL-GMOELLER M22-K10 MOELLER MOELLER

PG2S1
MOELLER

KZ11
M22-K01 MOELLER

KZ12
MOELLER

KZ13
MOELLER

KZ14
M22-AM22-K10

KZ15
MOELLER MOELLER

KZ16
MOELLER

KZ21
M22-K10

KZ22
MOELLER

KZ23
MOELLER

KZ24
216872 - 4Z MOELLER

KZ25
M22-K01 MOELLER MOELLER

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
MOELLER216872 - 4Z M22-K10 MOELLER MOELLER MOELLER

KZ26 POS1PG2S1 PG2S1 PG2S2RT
M22-A

19 RT19 PG2S2RT 19 RT PG2S220 RT20 PG2S3RT20 RT
M22-A

21 RT21 PG2S3RT21
RIF-0-RPT-24DC/21

PG2S3RT22
RIF-0-RPT-24DC/21 M22-A

RT22
RIF-0-RPT-24DC/21

RT22 RT RT14 RT14 RT14 RT14 RT14 RT14 RT14 RT NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY14 RT14 RT14PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A RT14NR. RYS. RT14 RT14 RT14 RT14 RTNAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY 14 RTLOKALIZ. 14 RTNAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY 14 RT15PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6AOZNACZ. PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PF1
FIF

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A
RIF-0-RPT-24DC/21PHOENIX CONTACT RIF-0-RPT-24DC/21PHOENIX CONTACT

NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY
RIF-0-RPT-24DC/21

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

OPIS RIF-0-RPT-24DC/21
ELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21
ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ



Projektował:
Zestawienie materiałów RT
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Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 57

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 ETI POLAM TT1AA502ATT1AA502A TT1AA502ATT1AA502APRODUCENT

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY CZERWONYŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCYWKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 14x51 gG 20A HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO WODY CZYSTEJ PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO CIECZY 4-20 mA OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓW
216376

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO WODY CZYSTEJ
216374 216378 216925 216374 216376 216927 216374 216376 216374 216378 216925 216374 216376 216927 005743 216374 216378

2
263467

9 9 3 4ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 1-BIEGUNOWY, 50A, WKŁADKA 14x51ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY I ROZŁĄCZNIK AWARYJNY 37KW/400V, 50/60HZ, 63A, 3P NAPĘD PRZYCISKU BEZPIECZEŃSTWA, CZERWONY, POWRÓT PRZEZ PRZEKRĘCENIE
P3-63/E-RT LIT 1x2-24NAZWA HANDLOWA M22-WRK3 M22-DL-R M22-DL-G M22-WRK3 M22-DL-R M22-DL-G SG-25S 4-20MA02630011 SI311150 SG-25S 4-20MA14x51 1P SP-4003RSP-4003R APLISENS APLISENS APLISENS APLISENS MBS 1900MBS 1900M22-K10 MOELLER

POS1
MOELLER MOELLER

POS1
M22-K01 MOELLER

POS2
MOELLER MOELLER

POS2
M22-K10 MOELLER

POS2
MOELLER MOELLERM22-A M22-A M22-K10 MOELLER MOELLER

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
216872 - 4Z MOELLERM22-A M22-K01 MOELLER MOELLER MOELLERM22-A M22-K10 MOELLER MOELLER MOELLER SCHRACK MOELLER M22-K01 MOELLER

POS3
M22-PVT MOELLER

NR. RYS.
DANFOSS 2804610

LOKALIZ.
216872 - 4Z

RT15 RT15 RT POS315 RT15
M22-A

RT15 RT15 RT15 RT15 RT
M22-A

15 RT15 RT15 RT15 RT15
SATEL

RT15 RT15 RT15 RT15 RT
SG-25

Q1 RTQ4 RTQ4 RT 17 RT17
SG-25

RT17 RT12 RTT1 RTT2 RT
SG-25

U1 23 RTU223 RTU323 RT
SG-25

U4 23 RTU523 RT23
SG-25SG-25OPIS

IME IME
VB1POS3 PPS1OZNACZ. NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO ŚCIEKÓW, 4-20mA

KOD MATERIAŁOWY
NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONYNAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY PPS1 PPS1 PPS2 PPS2 PPS2 PPS3 PPS3 PPS3 SAW2 SAW2 SAW2 SYG1NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY PRZEKŁADNIK PRĄDOWY Z PRZETWORNIKIEM, 5-45A/4...20mA HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO WODY CZYSTEJELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

PHOENIX CONTACT
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY Z PRZETWORNIKIEM, 5-45A/4...20mAELEMENT STYKOWY, 1ZRELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR



Projektował:
Zestawienie materiałów RT

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 58

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT
123456

789101112
13141516 PRODUCENT

OGRANICZNIK PRZEPIEC TYPU 3OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓW GNIAZDO NA SZYNE TS35, 250V, 16A
170487 004280 004280

9 9 9OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓW
LIT 1x2-24 LIT 1x2-24 LIT 1x2-24 LIT 1x2-24 S.I. POKÓJ S.I. POKÓJNAZWA HANDLOWA S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ

NR. RYS.
2804610 2804610 2804610 2804610 MOELLER LEGRAND LEGRAND 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010

RT23 RT23 RT23 RT23 RT RT RT RTY1 51 RTOPIS VB2 VB3 VB4 VB5 VB6 X03 X04 Y10Y2 51 RTY351 RTY4 51 RTLOKALIZ. Y551 RTY651 RTY7 51 RTY951 RT51OZNACZ.
KOD MATERIAŁOWY G380 G380 TS35

OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓW OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓW GNIAZDO NA SZYNE TS35, 250V, 16A
TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT TS35PHOENIX CONTACT SPDT3-335-1+NPE

SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA



Projektował:
Zestawienie materialow do produkcji - Szafa RTmgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 59
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: 0,I,ETI POLAM TT1AA502ATT1AA502AZASILACZ  STABILIZOWANY, JEDNOFAZOWY 24V-120WSG-25SG-25 ERGOMPRODUCENT EVER BZ-4 CKF-BCKF-B 004280G380 005743 072737 072739 082882 170487 216374M22-A 216376 216378 216925 216927 263467 269607 276690 276830
ILOŚĆOPISUWAGI BZ4 F&F FIF IMEE02KK-01010201201KORYTKO

 KABLOWE KOPD  60x6011
W/EPCDTO-000K70/00

17 26 1 4 1 4HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO WODY CZYSTEJ KOPD 60x60 P3-63/E-RT 216867 - 1Z 216872 - 4ZDANFOSS PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO CIECZY 4-20 mA CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY 1ZZZASILACZ AWARYJNY UPS 700VA, 230V LEGRAND MOELLER PKZM0-4 MOELLER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 4kW/400V, 10A, 3PMOELLER MOELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MOELLER M22-K01PANEL OPERATORSKI DOTYKOWY, TFT 10,4" MOELLER M22-WRK MOELLER MOELLER MOELLER MOELLER M22-PVT MOELLER CLS6-B6 MOELLER MOELLER MOELLERAPLISENS NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONYAPLISENS ASTRAADA MBS 1900
1

MBS 1900
3

02630011
1

PKZM0-10
1

M22-WRK3
1

M22-DL-R
1

M22-DL-GPRZEKŁADNIK PRĄDOWY Z PRZETWORNIKIEM, 5-45A/4...20mA1 1
UPS ECO PRO 700 CDS

1 1 2 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 1.5kW/400V, 4A, 3P2 1
SG-25S 4-20MA STYCZNIK MOCY, AC-3 4kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWENAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONYHYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI DO ŚCIEKÓW, 4-20mAKOD MATERIAŁU WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA BSG-25S 4-20MA ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY I ROZŁĄCZNIK AWARYJNY 37KW/400V, 50/60HZ, 63A, 3P 1
AS43TFT1025

4 NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,5 1
AS43TFT1025 SPDT3-335-1+NPE NAPĘD PRZYCISKU BEZPIECZEŃSTWA, CZERWONY, POWRÓT PRZEZ PRZEKRĘCENIE6 1 STYCZNIK MOCY, AC-3 5.5kW/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE5 5 5

SPS-100M-24.5SPS-100M-24.5 IMCON-INTECNAZWA HANDLOWA NHI-E-11-PKZ0 STYKI POMOCNICZE DLA PKZM0/4, 1ZZ+1Z
RWKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 14x51 gG 20A ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR DILM9-10(230V50HZ)MODUŁ BEZPIECZNIKOWY POCZWÓRNY, NA SZYNĘ OGRANICZNIK PRZEPIEC TYPU 3GNIAZDO NA SZYNE TS35, 250V, 16A DILM12-10(230V50HZ)



Projektował:
Zestawienie materialow do produkcji - Szafa RTmgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09 2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr uprawnień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu 60
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry Rozdzielnia TechnologicznaMiasto Czersk SUW OdryInwestor / obiekt RT

123456
789101112

13141516
6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0PHOENIX CONTACT RIF-0-RPT-24DC/21 PHOENIX CONTACT ZASILACZ JEDNOFAZOWY 12VDC SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SCHNEIDER ELECTRIC STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BOKU - PRZYKRĘ WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY BMS6 3P  CHARAKTERYSTYKA B, 400VAC, 16A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z CZŁONEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM, 2P, TYP AC PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 1-BIEGUNOWY, 50A, WKŁADKA 14x51 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU KOMPAKT, 24VDC, 14We/10Wy CYFR., 2WBMS6 C2/1 SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDCBMS6 C4/1 CPU 1214CPRODUCENT 277376 MOXA POSTER ZS-1ZS-1 POSTER TS35 SATEL BD-H1

ILOŚĆOPISUWAGI H11
2 1 5 1 59 1 1 9 1 2 1 1 4 1 4 2 1 1 17 1 1 18 1 4 1 2OGRANICZNIK AKPIA 24V, DLA 1 PARY PRZEWODÓWLIT 1x2-24DILM32-XHI11 ATS 01N209QNATS 01N209QN BCF6 40/2/003MODEM GPRS 6ES7231-4HF32-0XB0S.I. POKÓJMOELLER BOLF B 10/003EDS-205EDS-205 2804610 2866323 2903370 K-POS 4K-POS 4 43-6010 SCHRACK SCHRACK BMS6 B10/1SCHRACK SCHRACK BMS6 B16/3SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SIEMENSSP-4003R SM 1221SP-4003R BC604203 SIEMENSBD900002 SM 1222 SIEMENS SM 1231 SIEMENSBD900006 BM617102 BM617104 PT 4P 24VDC PT 4P 230VAC GNIAZDO PT 4PBM618110ZASILACZ JEDNOFAZOWY, WEJŚCIE 110-240VAC, WYJŚCIE 24VDC 10A BM618316WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY, 2-BIEGUNOWY, TYP AC, 40A, 30mA BO668510STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. serii BCF0, BCF6, DOBUDOWA Z BOKU - PT570024 PT570730 SI31115014x51 1P YPT78704NIEZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 10/100 Mb/s, 5xRJ45 ROZRUSZNIK NAPĘDOWY   3kW, 9A, 380...415V, 50...60Hz WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 2ASTYKI POMOCNICZE STYCZNIKA 1ZZ+1ZR DLA DILM, MONTAŻ OD CZOŁA, ZACISKOD MATERIAŁUNAZWA HANDLOWA WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400VAC, 4A WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400VAC, 10A GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4PPRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VDC 1P AgNi 6A SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY CZERWONYPHOENIX CONTACT TRIO-PS/1AC/24DC/10 SIMATIC S7-1200, SM 1222, MODUŁ WYJŚĆ CYFROWYCH 16Wy TRANZYST. 0.5A SIMATIC S7-1200, SM 1231, MODUŁ WEJŚĆ ANAGOWYCH 8We, +/-2.5/5/10V,



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-X0 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-X0 - 1/1 61RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-X0L2 L004L004 2-2Q1:4 KE61PE PEPE 2-31:7 KE61.3N N001N001 2-3RTX1:16 KE61.2L1 L002L002 2-2Q1:2 KE61L3 L006L006 2-3Q1:6 KE61



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-PWX1 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-PWX1 - 1/1 62RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-PWX18 N001N001 2-14PWX1:6 FQI3:N/2SAK 2.57 L013L013 2-14F4:2 FQI3:L1/1SAK 2.56 N001N001 2-12PWX1:4PWX1:8 FQI1:N/2SAK 2.55 L012L012 2-12F3:2 FQI1:L1/1SAK 2.54 N001N001 2-10PWX1:2PWX1:6 SAK 2.53 L011L011 2-10F2:2 SAK 2.52 N001N001 2-8RTX1:16PWX1:4 SAK 2.51 L010L010 2-8F1:2 SAK 2.5



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTX1 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTX1 - 1/1 63RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTX16 L031L031 4-9G2:6/T3 N2:W1SAK 16/355 L028L028 4-8G2:4/T2 N2:V1SAK 16/354 L025L025 4-7G2:2/T1 N2:U1SAK 16/3521 L054L054 8-97Q1:6 N7:W1SAK 16/3520 L052L052 8-87Q1:4 N7:V1SAK 16/3519 L050L050 8-77Q1:2 N7:U1SAK 16/3518 N002N002 6-126FR1:4X02:N SAK 6/3517 L048L048 6-12X02:L SAK 6/3516 N001N001 6-6X01:NPWX1:2X0:N SAK 6/3515 L046L046 6-65F1:6X01:L3 SAK 6/3514 L045L045 6-55F1:4X01:L2 SAK 6/3513 L044L044 6-55F1:2X01:L1 SAK 6/3512 L043L043 5-124Q1:6 N4:W1SAK 16/3511 L041L041 5-124Q1:4 N4:V1SAK 16/3510 L039L039 5-114Q1:2 N4:U1SAK 16/359 L037L037 5-63Q1:6 N3:W1SAK 16/358 L035L035 5-53Q1:4 N3:V1SAK 16/353 L022L022 3-9G1:6/T3 N1:W1SAK 16/352 L019L019 3-8G1:4/T2 N1:V1SAK 16/351 L016L016 3-7G1:2/T1 N1:U1SAK 16/357 L033L033 5-53Q1:2 N3:U1SAK 16/35



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTXN1 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTXN1 - 1/1 64RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTXN14 N003N003 10-6RTXN1:3FR9:N SAK 2.5/EN3 N003N003 10-5RTXN1:43Q1:A2 SAK 2.5/EN2 F008F008 10-6RTXN1:1 SAK 2.5/EN1 F008F008 10-5RTXN1:21KS1:6 SAK 2.5/EN



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-XZO1 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-XZO1 - 1/1 65RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-XZO1

23 OVZOVZ 11-12XZO1:22 SAK 2.5/EN22 OVZOVZ 11-12XZO1:21XZO1:23 1KB1:14SAK 2.5/EN21 OVZOVZ 11-12XZO1:20XZO1:22 A7SAK 2.5/EN20 OVZOVZ 11-12XZO1:19XZO1:21 KP1:A2SAK 2.5/EN19 OVZOVZ 11-12XZO1:201K1:A2 1KS1:14SAK 2.5/EN18 Z004Z004 11-9XZO1:16 SAK 2.5/EN17 Z004Z004 11-9XZO1:15 SAK 2.5/EN16 Z004Z004 11-9XZO1:14XZO1:18 SAK 2.5/EN15 Z004Z004 11-9XZO1:3XZO1:17 SAK 2.5/EN14 Z004Z004 11-9XZO1:16XZO1:3 SAK 2.5/EN13 Z003Z003 11-7XZO1:12 SAK 2.5/EN12 Z003Z003 11-7XZO1:11XZO1:13 SAK 2.5/EN11 Z003Z003 11-7XZO1:10XZO1:12 RTX4:18RTX4:15SAK 2.5/EN10 Z003Z003 11-7XZO1:9XZO1:11 VB1:4SAK 2.5/EN9 Z003Z003 11-7XZO1:2XZO1:10 A7SAK 2.5/EN8 Z001Z001 11-5XZO1:7 SAK 2.5/EN7 Z001Z001 11-5XZO1:6XZO1:8 SAK 2.5/EN6 Z001Z001 11-5XZO1:5XZO1:7 1F1:1.53RTFX11:2SAK 2.5/EN5 Z001Z001 11-5XZO1:4XZO1:6 T2:S1SAK 2.5/EN4 Z001Z001 11-5XZO1:1XZO1:5 1KB1:8SAK 2.5/EN3 Z004Z002 11-9XZO1:2 XZO1:15XZO1:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC2 Z003Z002 11-7XZO1:1XZO1:3 XZO1:9RTX4:1ASK 1/EN LD 15K 24VDC1 Z001Z002 11-4XZO1:2G4:- XZO1:4RTFX22:2ASK 1/EN LD 15K 24VDC



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-XZO2 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-XZO2 - 1/1 66RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-XZO28 Z007Z007 12-12RTPX1:2XZO2:7 SAK 2.5/EN7 Z007Z007 12-12XZO2:6XZO2:8 SAK 2.5/EN6 Z007Z007 12-12G5:+RTFX1:7XZO2:7RTFX2:7 SAK 2.5/EN5 Z011Z005 12-10XZO2:4 9K1:5ASK 1/EN LD 15K 24VDC4 Z010Z005 12-8XZO2:3XZO2:5 2KF4:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC3 Z009Z005 12-7XZO2:2XZO2:4 1KF4:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC2 Z008Z005 12-5XZO2:1XZO2:3 2KF1:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC1 Z006Z005 12-4XZO2:2G5:- 1KF1:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTX4 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTX4 - 1/1 67RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTX4

26 Z065Z065 27-9 FQI4:57KP14:A1SAK 2.525 Z064Z064 27-9 FQI4:44KP13:A1SAK 2.524 Z003Z003 27-8FQI4:46 RTX4:21SAK 2.523 Z063Z063 26-9 FQI3:57KP12:A1SAK 2.522 Z062Z062 26-9 FQI3:44KP11:A1SAK 2.521 Z003Z003 26-8FQI3:46 RTX4:18RTX4:24SAK 2.520 Z061Z061 25-9 FQI2:57KP10:A1SAK 2.519 Z060Z060 25-9 FQI2:44KP9:A1SAK 2.518 Z003Z003 25-8FQI2:46 RTX4:15XZO1:11RTX4:21SAK 2.517 Z059Z059 24-9 FQI1:57KP8:A1SAK 2.516 Z058Z058 24-9 FQI1:44KP7:A1SAK 2.515 Z003Z003 24-8FQI1:46 XZO1:11RTX4:18SAK 2.514 Z055Z055 17-14 SAW2:2SAK 2.513 Z187Z187 17-14 SAW2:1SAK 2.512 Z057Z057 17-13PF4:8 KP6:A1SAK 2.511 Z003Z003 17-13 RTX4:3PF4:7SAK 2.510 Z056Z056 17-11PF3:8 KP5:A1SAK 2.59 Z003Z003 17-11 RTX4:1PF3:7SAK 2.58 Z188Z188 17-10 ZHX2:23KP4:13SAK 2.57 Z003Z003 17-10 ZHX2:22RTX4:5SAK 2.56 Z054Z054 17-8 ZHX2:19KP3:13SAK 2.55 Z003Z003 17-8 ZHX2:18RTX4:3RTX4:7SAK 2.54 Z053Z053 17-7 X2:4KP2:A1SAK 2.53 Z003Z003 17-7 X1:5RTX4:1RTX4:5RTX4:11SAK 2.52 Z052Z052 17-5 X1:3KP1:A1SAK 2.51 Z003Z003 17-5 X1:1RTX4:3XZO1:2RTX4:9SAK 2.528 12-11 12K1:11SYG1:SA+SAK 2.527 12-10 11K1:11SYG1:SO+SAK 2.529 Z192Z192 12-9 G3:-SAK 2.5/EN



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTFX1 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTFX1 - 1/1 68RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTFX17 Z007Z007 19-3XZO2:6 Z11:2SAK 2.5/EN6 Z081Z081 20-111KF6:11 Z16:1SAK 2.55 Z078Z078 20-81KF5:11 Z15:1SAK 2.54 Z075Z075 20-41KF4:11 Z14:1SAK 2.53 Z072Z072 19-111KF3:11Z13:1 SAK 2.52 Z069Z069 19-81KF2:11Z12:1 SAK 2.51 Z066Z066 19-41KF1:11Z11:1 SAK 2.5



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTFX11 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTFX11 - 1/1 69RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTFX1118 Z083Z083 20-13KZ16:A2 SAK 2.517 Z001Z001 20-13RTFX11:14 SAK 2.516 Z082Z082 20-12KO16:A2 SAK 2.515 Z080Z080 20-10KZ15:A2 SAK 2.514 Z001Z001 20-9RTFX11:11RTFX11:17 SAK 2.513 Z079Z079 20-9KO15:A2 SAK 2.512 Z077Z077 20-6KZ14:A2 SAK 2.511 Z001Z001 20-6RTFX11:8RTFX11:14 SAK 2.510 Z076Z076 20-5KO14:A2 SAK 2.59 Z074Z074 19-13KZ13:A2 SAK 2.58 Z001Z001 19-13RTFX11:5RTFX11:11 SAK 2.57 Z073Z073 19-12KO13:A2 SAK 2.56 Z071Z071 19-10KZ12:A2 SAK 2.55 Z001Z001 19-9RTFX11:2RTFX11:8 SAK 2.54 Z070Z070 19-9KO12:A2 SAK 2.53 Z068Z068 19-6KZ11:A2 SAK 2.52 Z001Z001 19-6XZO1:6RTFX11:5 SAK 2.51 Z067Z067 19-5KO11:A2 SAK 2.5



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTFX2 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTFX2 - 1/1 70RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTFX26 Z099Z099 22-102KF6:11 Z26:1SAK 2.55 Z096Z096 22-72KF5:11 Z25:1SAK 2.54 Z093Z093 22-32KF4:11 Z24:1SAK 2.53 Z090Z090 21-112KF3:11Z23:1 SAK 2.52 Z087Z087 21-82KF2:11Z22:1 SAK 2.51 Z084Z084 21-42KF1:11Z21:1 SAK 2.57 Z007Z007 21-3XZO2:6 Z21:2SAK 2.5/EN



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-RTFX22 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-RTFX22 - 1/1 71RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTFX2218 Z101Z101 22-12KZ26:A2 SAK 2.517 Z001Z001 22-12RTFX22:14 SAK 2.516 Z100Z100 22-12KO26:A2 SAK 2.515 Z098Z098 22-9KZ25:A2 SAK 2.514 Z001Z001 22-8RTFX22:11RTFX22:17 SAK 2.513 Z097Z097 22-8KO25:A2 SAK 2.512 Z095Z095 22-5KZ24:A2 SAK 2.511 Z001Z001 22-5RTFX22:8RTFX22:14 SAK 2.510 Z094Z094 22-4KO24:A2 SAK 2.59 Z092Z092 21-13KZ23:A2 SAK 2.58 Z001Z001 21-13RTFX22:5RTFX22:11 SAK 2.57 Z091Z091 21-12KO23:A2 SAK 2.56 Z089Z089 21-10KZ22:A2 SAK 2.55 Z001Z001 21-9RTFX22:2RTFX22:8 SAK 2.54 Z088Z088 21-9KO22:A2 SAK 2.53 Z086Z086 21-6KZ21:A2 SAK 2.52 Z001Z001 21-6XZO1:1RTFX22:5 SAK 2.51 Z085Z085 21-5KO21:A2 SAK 2.5



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18Miasto Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyRozdzielnia Technologiczna Tytuł rysunku Listwa : +RT-PSX3 Typ Nr rys.SUW Odry +RT-PSX3 - 1/1 72RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-PSX31 S000S000 24-10FQI1:31 A2.8:4SAK 2.58 OVZOVZ 27-11FQI4:32 PSX3:6SAK 2.57 S003S003 27-10FQI4:31 A2.8:6SAK 2.56 OVZOVZ 26-11FQI3:32 PSX3:4PSX3:8SAK 2.55 S002S002 26-10FQI3:31 A2.8:4SAK 2.54 OVZOVZ 25-11FQI2:32 PSX3:2PSX3:6SAK 2.53 S001S001 25-10FQI2:31 A2.8:6SAK 2.52 OVZOVZ 24-11FQI1:32 FQI4:32PSX3:4SAK 2.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-RTPX12 Z007Z007 22-15XZO2:8ZP1:2 SAK 2.51 Z102Z102 22-159K1:9ZP1:1 SAK 2.5



 

 

 

 

ROZDZIELNICA ZH 



Projektował:
Zestawienie schematow

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

1
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

Pomiary analogowe poziomów. Obwody wyłacznika awaryjnego.Obwody sygnalizacji poziomu. Obwody sygnalizacji poziomu.Przyjęcie zasilania, obwody główn
e

Zasilanie 24 VDC Obwody ster. miejscowego pompy
 P1.

Obwody ster. miejscowego pompy
 P2.

Obwody zasilania pompy P1. Obwody zasilania pompy P2. Obwody zasilania pompy P3. Obwody zasilania pompy P4.
Zestawienie materiałów ZH

Obwody ster. miejscowego pompy
 P3.

Obwody ster. miejscowego pompy
 P4.

Zestawienie materiałów ZH
Obwody zasilania 230 V Obwody awarii napędów.

Widok płyty aparatowej ZH Zestawienie materiałów ZH Zestawienie materiałów ZH Zestawienie materiałów ZH Zestawienie materiałów ZH Zestawienie materiałów ZH
A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownikaObwody awarii napędów. Obwody sygnalizacyjne.

Widok drzwi ZH

A1.2 - Moduł wejść A1.2 - Moduł wejść A1.3 - Moduł wejść A1.3 - Moduł wejść A1.4 - Moduł wyjśćTYTUŁ RYSUNKU
TYTUŁ RYSUNKU

NR RYS.
NR RYS.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Schemat komunikacji

Zestawienie materialow do produk
cji - Szafa ZH

Zestawienie materialow do produk
cji - Szafa ZH

2 3 4 5 6 API1 - Konfiguracja sterownika7 8 9



Projektował:
Przyjęcie zasilania, obwody główn

e
mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09

2018-07-132018-07-13 2018-07-13
Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw
nień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu
2

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry
Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt

ZH

123
456

789
10111

21314
1516

ZASILANIE
WENTYLACJA ROZDZIELNICY12

L003L001

L011L010

N001 L006 L004 L002
L007 L008

L003
L009

L005L001 N001

N001
Q

M 1
1 23 45 6-Q1 63A L002L1-X0 L004L2 L006L3 N001NPE

1 23 45 6-FF1 5x202A 1234 -PF1 a13-11
7

 
 

 
 

 
 

8

CKF-B 400V
1 2-F1 B6A 1 2-E1 -W1

L001 3-2 L003 3-2 L005 3-2 N001 7-1 3-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P1. Typ Nr rys.SUW Odry 3ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH +24VD_IND_IND_IND_IND_IND_INCOM_D_INA_IN_2A_IN_10V10V

NCOMP
D_OUT1D_OTU2A_OUT0V

ZDALNE SZYBCIEJ WOLNIEJ MIEJSCOWE
PRACAAWARIAD_IN

PE

L005L003L001
Z005

L003L001
Z002

L015 L017L013
L016L012 L014

Z010Z009Z003
Z004

Z001 Z006 Z007
Z008

M3 Q

2-15 L0052-15 L0032-15 L0012-15

95-1KS29-6 1114-1K121-3 34-P1S2
Z0053-11 Z0043-12

34-P1S3 128-1KS39-11

PE

U V W PE

505553542037182932
L1

19273312

39420605
L2

04030201686169

L3-GF1 12 34 56-1F1D0225A

1-ZHX1
3kW; 6,7APOMPA P1U V W PE T1 T2-N1 2 3 1 -ZHX2Z005 3-5 2Z004 3-5

Z009 4-13Z008 13-5Z010 19-34-134-14

4-2L005 4-2L003 4-2L001 4-2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
A_IN_2

MIEJSCOWE
D_IND_IND_IND_IND_IND_IN+24V N

10V

COM
A_OUTA_IN_1 D_OTU2D_OUT1ZH

ZDALNE WOLNIEJ
0V 0VCOM_D_IN

SZYBCIEJ
AWARIAPRACAD_IN

PE

L001L003L005

Z009
L020L018 L022

L003L001

Z017Z016Z013Z011
Z015

Z012
L019 L021 L023

Z014
Z019Z018

M3 Q

3-15 L0053-15 L0033-15 L0013-15

128-2KS210-6 1114-2K121-5 34-P2S2
Z0154-12 Z0144-11

34-P2S3 128-2KS310-11

PE

U V W PE

505553542037182932
L1

19273312

39420605
L2

04030201686169

L3-GF2 12 34 56-2F1D0225A

4-ZHX1
3kW; 6,7APOMPA P2U V W PE T1 T2-N2 5 6 Z014 4-53 -ZHX2Z015 4-54 3-14

Z0093-14
3-14

Z009 5-13Z018 13-6Z019 19-5
5-145-13

5-2L005 5-2L003 5-2L001 5-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P3. Typ Nr rys.SUW Odry 5ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PNZH
MIEJSCOWE

D_IND_IND_IND_IND_IND_IN+24V

10V

COM
A_OUTA_IN_2A_IN_1 D_OTU2D_OUT1

ZDALNE
0V 0V

WOLNIEJ
COM_D_IN

SZYBCIEJ
AWARIAPRACAD_IN

PE
Z028

L003L005L001 L003L001

L024 L026 L028
Z026Z025Z022Z020

Z024
Z009Z021

L025 L027 L029
Z023 Z027

M3 Q

4-15 L0054-15 L0034-15 L0014-15

128-3KS211-6 1114-3K121-6 34-P3S2
Z0245-11 Z0235-12

34-P3S3 128-3KS311-11

PE

U V W PE

505553542037182932
L1

19273312

39420605
L2

04030201686169

L3-GF3 12 34 56-3F1D0225A

7-ZHX1
3kW; 6,7APOMPA P3U V W PE T1 T2-N3 8 9 Z024 5-55 -ZHX2Z023 5-56 4-14

Z0094-14
4-14

Z027 13-8Z028 19-66-136-14
Z009 6-13

6-2L005 6-2L003 6-2L001 6-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P4. Typ Nr rys.SUW Odry 6ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PNZH 0V 0V
MIEJSCOWE

D_IND_IND_IN
10V

COMD_IND_IND_IN+24V
A_OUTA_IN_2A_IN_1 D_OTU2D_OUT1

ZDALNE WOLNIEJ
COM_D_IN

SZYBCIEJ
AWARIAPRACAMODBUS ZE STEROWNIKA

D_IN

PE

L003L001 L005

Z037Z009

L003

L030 L032 L034
Z035Z034Z031Z029

Z033
Z030

L031 L033 L035
Z032 Z036

M3 Q

5-15 L0055-15 L0035-15 L0015-15

128-4KS212-6 1114-4K121-8 34-P4S2
Z0336-11 Z0326-12

34-P4S3 128-4KS312-11

PE

U V W PE

505553542037182932
L1

19273312

39420605
L2

04030201686169

L3-GF4 12 34 56-4F1D0225A

10-ZHX1
3kW; 6,7APOMPA P4U V W PE T1 T2-N4 11 12 Z033 6-57 -ZHX2Z032 6-58 5-14

Z0095-14
5-14

Z036 13-9Z037 19-8Z009 8-5

7-1L003 7-1



Projektował:
Obwody zasilania 230 V

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

7
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

KONTROLA NAPIECIA STEROWANIA
GNIAZDO 230V

GNIAZDO 230V UPS
REZERWA

N001L003 F002 N002F003
F004

F005

F001

F006

UPS

6-15 2-15 6-15 LN PE-VB1N N1 2-FR9 30mA40A1 2-Q4 14x5120A
NL PE-X03 230V/16A1 2-FS1 1.13-1.14 ZZ/13-12 1.21-1.22 - -B10A -G2

1 2-FS2 B10A NL PE-X04 230V/16A
1 2-FS3 C2A 13 14-KK1 i i i i1

3
-

1
2

5
 

1
 

 
 

 
 

 
9

-
 

-
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

-
 

-
8

 
4

 
 

 
 

 
 

1
2230V

1 2-FS4 C2A F006



Projektował:
Zasilanie 24 VDC

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

8
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

UPS
F007 Z009

Z039
Z040

Z038
OVZ

N003 F008
NL -XW1

1 2-FS5 1.13-1.14 ZZ/13-12 1.21-1.22 - -C4A -XZO1 1 6A~~ - +-G1 5A230V 24V 4 5 6 7 8Z009 13-2 Z009 18-2 Z009 6-14 Z009 14-1 Z009 Z009 Z009 Z009
2 6A 9 10 11 12 13Z039 9-2 Z039 17-2 Z039 15-2 Z039Z039Z039Z039 16-2Z039 17-53 6A 14 15 16 17 18Z040Z040Z040Z040Z040Z040Z040Z040

19 20 21 22 23OVZ 9-2 OVZ 17-5OVZ 18-2 OVZ 17-2 OVZ OVZ OVZ OVZ OVZ OVZ



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody ster. miejscowego pompy P1.Typ Nr rys.SUW Odry 9ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STEROWANIE MIEJSCOWE P1STEROWANIE P1ZDALNE MIEJSCOWEREG. PRĘDKOŚCI PRACA

1 0 2X XXX 3-423-2413-1433-34 0 - ODSTAWIONA2 - TRYB MIEJSCOWY PŁYNNA REGULACJA1 - TRYB ZDALNY STEROWNIK
12

Z041 Z042

OVZ

Z039

Z049Z048
Z046Z047

Z044Z045
Z043

Z050OVZ8-12

Z0398-8
0 III-P1S13-4 9-613-14 9-423-24 9-1133-34 - - 11314

A1A2-1KS1 i 20-614 12      11

24V

234

1314-1KS2 iiii 3-25 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

23-58 4      12

24V

22324-P1S4CZERWONY

1314-1KS3 iiii 9-135 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

3-68 4      12

24V

34-P1S5ZIELONY

95-1KB113-5 95-KL713-14 95-KAW216-8 95-KL314-8 95-KL514-12
95-1KS39-11

Z039 10-2

OVZ 10-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody ster. miejscowego pompy P2.Typ Nr rys.SUW Odry 10ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 2 3-4X 0 - ODSTAWIONAX 1 - TRYB ZDALNY STEROWNIK13-1423-24X 2 - TRYB MIEJSCOWY PŁYNNA REGULACJA33-34X

STEROWANIE MIEJSCOWE P2STEROWANIE P2MIEJSCOWEREG. PRĘDKOŚCI PRACAZDALNE

12

OVZ

Z051
Z039

Z057Z059
Z052 Z058Z060

Z056 Z055Z054Z053
OVZ9-15

Z0399-15
0 III-P2S13-4 10-613-14 10-423-24 10-1133-34 - -

A1A2-2KS1 i 20-714 12      11

24V

11314

1314-2KS2 iiii 23-65 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

4-28 4      12

24V

234 -P2S4CZERWONY 34-P2S5ZIELONY

1314-2KS3 iiii 10-135 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

4-68 4      12

24V

22324

106-KAW216-8
106-KL713-14 95-2KB113-6
106-KL314-8 106-KL514-12

95-2KS310-11

OVZ 11-2

Z039 11-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody ster. miejscowego pompy P3.Typ Nr rys.SUW Odry 11ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1621 0 X 0 - ODSTAWIONA3-4X 1 - TRYB ZDALNY STEROWNIK13-14 2 - TRYB MIEJSCOWY PŁYNNA REGULACJAX 23-24X 33-34

STEROWANIE P3 STEROWANIE MIEJSCOWE P3MIEJSCOWEREG. PRĘDKOŚCI PRACAZDALNE

12
Z061

Z063
Z066Z068Z067

Z064
Z062 Z065

Z039

Z070Z069OVZOVZ10-15

Z03910-15
0 III-P3S13-4 11-613-14 11-423-24 11-1133-34 - -

A1A2-3KS1 i 20-914 12      11

24V

11314

1314-3KS2 iiii 23-85 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

5-28 4      12

24V

234 -P3S4CZERWONY 34-P3S5ZIELONY

1314-3KS3 iiii 11-135 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

5-68 4      12

24V

22324

117-KAW216-8
117-KL713-14 95-3KB113-8 117-KL514-12 117-KL314-8 95-3KS311-11

OVZ 12-2

Z039 12-2



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Obwody ster. miejscowego pompy P4.Typ Nr rys.SUW Odry 12ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 2 3-4 0 - ODSTAWIONAXX 13-14 1 - TRYB ZDALNY STEROWNIK2 - TRYB MIEJSCOWY PŁYNNA REGULACJAX 23-24X 33-34

STEROWANIE MIEJSCOWE P4STEROWANIE P4MIEJSCOWEREG. PRĘDKOŚCI PRACAZDALNE

12 Z074
Z071

Z073
Z077Z076Z078

Z072
Z080OVZ

Z075
Z039

Z079OVZ11-15

Z03911-15
0 III-P4S13-4 12-613-14 12-423-24 12-1133-34 - -

A1A2-4KS1 i 20-1014 12      11

24V

11314 234

1314-4KS2 iiii 23-95 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

6-28 4      12

24V

-P4S4CZERWONY 34-P4S5ZIELONY

1314-4KS3 iiii 12-135 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

6-68 4      12

24V

22324

128-KAW216-8
128-KL713-14 95-4KB113-9
128-KL314-8
128-KL514-12

95-4KS312-11

OVZ 13-2



Projektował:
Obwody awarii napędów. 

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

13
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

AWARIA NAPĘDÓW POMPA P3POMPA P2POMPA P1
POMPA P4

NIESPRAWNOŚĆ OBW. STEROWANIAAWARIA ZASILANIA
POZIOM MIN. W ZBIORNIKACH

Z081 Z084Z083Z082 Z085

Z009

Z036

Z008 OVZ
Z027 Z018

OVZ 12-15Z009 8-5

13 14-1KB1 i i i i9
-

1
1

5
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1
224VZ0083-14 13 14-2KB1 i i i i1

0
-

1
1

5
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-
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1
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-
1
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1
224VZ0184-14 13 14-3KB1 i i i i1

1
-

1
1

5
 

1
 

 
 

 
 

 
9

-
 

-
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1
0

-
 

-
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1
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-
1
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1
224VZ0275-14 13 14-4KB1 i i i i1

2
-

1
1
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1
 

 
 

 
 

 
9

-
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-
 

-
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

2
0

-
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1

224VZ0366-14 7 8-PF1 2-5 13 14-KF1 i i i i2
4

-
4

5
 

1
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-
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1
224V

13 14-KN1 i i i i2
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1
224V1.13 1.14-FS1 7-6 1.13 1.14-FS5 8-4 9 5-KK1 7-11

13 14-KL7 i i i i9
-

1
1
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1
 

 
 

 
 

 
9

1
0
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1
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1
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-
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1
224V9 5-KL1 14-4 OVZ 14-1



Projektował:
Obwody sygnalizacji poziomu.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

14
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

ZBIORNIK 2 ALARM MINIMUMALARM M
AXIMUM

SUCHOBIEG W KOLEKTORZE SSĄCYM ZH
PRZEKROCZENIE CIŚ. W KOLEKTORZE TŁOCZNYM ZH

Z088
OVZZ087 Z086

Z009
Z089P

OVZ 13-15Z009 8-5
LL1br c-L1 13 14-KL1 i i i i1

3
-

1
4

5
 

1
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1
224V-X21 -ZHX292 10br c-L2 13 14-KL2 i i i i2

3
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1
224V3 114 12 -ZHX213-L52 31 14 13 14-KL3 i i i i9
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9

1
0

-
1

1
6

 
2

 
 

 
 

 
 

1
0

1
1

-
1

1
7

 
3

 
 

 
 

 
 

1
1

1
2

-
1

1
8

 
4

 
 

 
 

 
 

1
224V

13 14-KL4 i i i i2
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1
224V1516-B1 13 14-KL5 i i i i9
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1
224V17 13 14-KL5.1 i i i i2
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1
224V OVZ 16-2



Projektował:
Pomiary analogowe poziomów.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

15
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

BLOKADA PRACY POMP GŁĘBINOWYCH
POMIAR CIŚNIENIA KOLEKTOR TŁOCZNY ZH

Z092Z091
Z039

Z090 Z0394-20mA
Z039 8-8

+ --U6 6 kPa Z090 25-31 -ZHX32
-ZHX218124 -KL2 14-5 19



Projektował:
Obwody wyłacznika awaryjnego.

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

16
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

AWARYJNY STOP ROZDZ. TECHNOLOGICZNA
RT

OVZZ039
Z094Z093

Z096Z095
OVZ 14-15Z039 8-8

13 14-KAW1 i i i i2
4
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1
224V1 2 -SAW1 13 14-KAW2 i i i i9
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1
224V211 2 -SAW2-ZHX220

-ZHX222106 -KAW1 16-7 23



Projektował:
Schemat komunikacji

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

17
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

CPU 1214C SM 1221 16 DI
PANEL OPERATORSKI DOTYKOWY 10" 24V 0V

SWITCH ETHERNET 5 PORTÓW 100Mb/s0V24V
SM 1231 8 AI

PANEL OPERATORSKI DOTYKOWY 10"
KPOS

CPU 1214C
SM 1231 8 AI SM 1231 8 AI
SM 1222 16 DO SM 1221 16 DI SM 1221 16 DI SM 1221 16 DI SM 1221 16 DI

ZH
RT AGREGAT

SWITCH ETHERNET 5 PORTÓW 100Mb/s
MODBUS

OVZZ039

ETH.

Z039 OVZ
MODBUS 

ETH
8-128-8-A3 A1.1-A1 A1.2A1.3GF48-8 8-12 GF3-A4 GF2GF1

-A7 -A6 A2.1-A2 A2.2A2.3-A5 A2.4A2.5A2.6-A8 A2.7A2.8



Projektował:
API1 - Konfiguracja sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

18
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ Z009
SIMATIC

SIEMENS
S7-1200

24VDC
OVZ 8-12 Z009 8-5

API1L+M PROFINET-A1.1 6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENS
CPU 1214C -A1.2 6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSSM 1221 -A1.3 6ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSSM 1231

OVZ 19-1 Z009 19-1



Projektował:
A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

19
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

Z009

OVZ
Z019
Z037 Z028
Z010

Z097
Z099 Z098

Z009
Z009 18-15 OVZ 18-15

0RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.1

6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENSL+4 M5 1M6Z0103-14 I00,0PRACAPOMPA P1 7Z0194-14 I00,1PRACAPOMPA P2 8Z0285-14 I00,2PRACAPOMPA P3 9 I00,3PRACAPOMPA P4 10Z0376-14 I00,4REZERWA 11 I00,5AWARIAPOMPA P1 12128 -1KB1 13-5
128 -2KB1 13-6 I00,6AWARIAPOMPA P2 13 I00,7AWARIAPOMPA P3 14128 -3KB1 13-8Z009 20-1 OVZ 21-1



Projektował:
A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

20
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

Z100
Z009

Z102 Z101
Z103 Z104

0RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.1

6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENSZ009 19-15
128 -4KB1 13-9 I00,8AWARIAPOMPA P4 15 I00,9REZERWA 16 I00,10STEROWANIE ZDALNEPOMPA P1 1711 14-1KS1 9-4 I00,11STEROWANIE ZDALNEPOMPA P2 1811 14-2KS1 10-4

I00,12STEROWANIE ZDALNEPOMPA P3 1911 14-3KS1 11-4
I00,13STEROWANIE ZDALNEPOMPA P4 2011 14-4KS1 12-4

AI0AI02 AI1AI13 2M1Z009 21-1



Projektował:
A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

21
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ

OVZ
Z108

Z105
Z107 Z106

Z009
Z009 20-15 OVZ 19-15

0RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.1

6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENS 3L+ 13M 2I00,a.0ZAŁĄCZ ZDALNEPOMPA P1 3 A1 A2-1K1 i3-3
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V

I00,a.1ZAŁĄCZ ZDALNEPOMPA P2 4 A1 A2-2K1 i4-3
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V

I00,a.2ZAŁĄCZ ZDALNEPOMPA P3 5 A1 A2-3K1 i5-3
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V

I00,a.3ZAŁĄCZ ZDALNEPOMPA P4 6 A1 A2-4K1 i6-3
1

4
 

1
2

 
 

 
 

 
 

1
124V

I00,a.4REZERWA 7I00,a.5REZERWA 8I00,a.6REZERWA 9I00,a.7REZERWA 10 OVZ 22-1Z009 23-1



Projektował:
A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

22
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ

0RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.1

6ES7214-1AG40-0XB0SIEMENS OVZ 21-16

I00,b.0REZERWA 11I00,b.1REZERWA 12

OVZ 23-1



Projektował:
A1.2 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

23
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ
Z114

Z109
OVZ

Z110
Z112 Z111

Z009

Z113

Z009 21-16 OVZ 22-16
5RACK1API1

MODUŁ:PANEL:
STEROWNIK:

-A1.2
6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSGNDGND M1M1 I05,0REZERWA .0 I05,1STEROWNIE MIEJSCOWEPOMPA P1 .112 8-1KS2 9-6

I05,2STEROWNIE MIEJSCOWEPOMPA P2 .29 5-2KS2 10-6
I05,3STEROWNIE MIEJSCOWEPOMPA P3 .39 5-3KS2 11-6 M2M2 I05,4STEROWNIE MIEJSCOWEPOMPA P4 .49 5-4KS2 12-6

128 -KL1 14-4 I05,5ALARM MINIMUMZBIORNIK .5 I05,6ALARM MAKSIMUMZBIORNIK .695 -KL2 14-5
I05,7REZERWA .7Z009 24-1 OVZ 24-1



Projektował:
A1.2 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

24
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ
OVZ

Z115

Z118 Z117
Z119

Z116
Z009 5RACK1API1

MODUŁ:PANEL:
STEROWNIK:

-A1.2
6ES7221-1BH30-0XB0SIEMENSZ009 23-15 OVZ 23-15 M3M3 I05,8STOPAWARYJNY .095 -KAW1 16-7

I05,9ZASILANIAAWARIA .195 -KF1 13-11
I05,10OBW. STEROWANIANIESPRAWNOŚĆ .295 -KN1 13-12

I05,11SSANIU ZHSUCHOBIEG NA .395 -KL4 14-10 M4M495 -KL5.1 14-14 I05,12W KOLEKTORZE TŁOCZNYMPRZEKROCZENIE CIŚ. .4 I05,13REZERWA .5 I05,14REZERWA .6 I05,15REZERWA .7Z009 25-1 OVZ 25-1



Projektował:
A1.3 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

25
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

OVZ
Z009

Z090

7RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.3

6ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSZ009 24-15OVZ 24-15 L+1 M2 GND3Z09015-7 I07,0KOLEKTOR TŁOCZNY ZHPOMIAR CIŚNIENIA 0+0-45
I07,1REZERWA 1+1-67

I07,2REZERWA 2+2-45
I07,3REZERWA 3+3-67

OVZ 26-1 Z009 34



Projektował:
A1.3 - Moduł wejść

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

26
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

Z123
Z122
Z121 OVZ
Z120

7RACK1API1
MODUŁ:PANEL:

STEROWNIK:
-A1.3

6ES7231-4HF32-0XB0SIEMENSOVZ 25-15
Z120 I07,4REZERWA 4+4-45OVZ
Z121 I07,5REZERWA 5+5-67OVZ
Z122 I07,6REZERWA 6+6-45OVZ
Z123 I07,7REZERWA 7+7-67OVZ



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Widok drzwi ZH Typ Nr rys.SUW Odry 27ZH

POMPA P3A - 0 - R
SZYBCIEJ WOLNIEJSTART STOP SZYBCIEJ STOPSTART WOLNIEJ

POMPA P4A - 0 - R
WYŁĄCZNIKAWARYJNY

STOPSTOP SZYBCIEJ
POMPA P2A - 0 - R

WOLNIEJSTARTA - 0 - RPOMPA P2
SZYBCIEJ WOLNIEJSTART1800 mm

200 mm
800 mm

-P4S2-P2S2 -P3S2-P1S2 -P2S3 -P3S3-P1S3 -P4S3
-A4

-Q1

-SAW1

-P1S1 -P1S4-P1S5 -P2S1 -P2S4-P2S5 -P3S1 -P3S4-P3S5 -P4S1 -P4S4-P4S5
-W1



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej ZH Typ Nr rys.SUW Odry 28ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12123456789101112L1L2L3NPE

KK1-Q4 -FR9 -FS1 -FS2 -FS3 -FS5 -G1 -XZO1-FS4 -VB1
-A3-A1.1 -A1.2 -A1.3 -F1 -E1

-ZHX3-ZHX1-X0
-X03 -X04-1KB1 -2KB1 -3KB1 -4KB1 -KL5 -KL5.1-KL1 -KL2 -KN1 -KAW1 -KAW2-KF1-KL3 -KL7-KL4

-GF1 -GF3 -GF4-GF2
-2K1-1K1 -3K1 -4K1-1KS1 -1KS3-2KS1 -2KS3-3KS1 -3KS3-4KS1 -4KS3 -1KS2 -2KS2 -4KS2-3KS2-PF1-FF1 -1F1 -2F1-3F1 -4F1



Projektował:
Zestawienie materiałów ZH

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

29
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

Z-SLS/NEOZ/3 GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P02640013 248234 PT570024 248234
MOELLER

YPT78704 PT570024
ETI POLAM

1KB1
ETI POLAM ETI POLAM ETI POLAM

Z-SLS/NEOZ/3 248234

1F1 ZH
RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21 RIF-0-RPT-24DC/21GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P Z-SLS/NEOZ/3YPT78704 2482342903370 PT570024 YPT78704

SCHRACK
1KB1 1KS1 1KS2 1KS2

Z-SLS/NEOZ/3

1F1 1K1ZH 2F11KS3ZH
PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2

4VDC 1P AgNi 6A
2F1 2K121 PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

3F1 3F1ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

3K1 4F13WKŁADKA TOPIKOWA CYL
INDRYCZNA 22x58 gG 25A

4F13ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIK
OWY 3-BIEGUNOWY, 63A

1KS3913 PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2
4VDC 1P AgNi 6A

2KB1ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

2KB113GNIAZDO DO PRZEKAŹNI
KA PT, 4P

2KS1ZH
PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2

4VDC 1P AgNi 6A
2KS2ZH

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2
4VDC 1P AgNi 6A

2KS2ZH
PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2

4VDC 1P AgNi 6A
2KS3ZH

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2
4VDC 1P AgNi 6A

2KS3ZH 3KB1ZH 3KB1ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

3KS1ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
21WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDR

YCZNA 22x58 gG 25A
ZH

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOW
Y 3-BIEGUNOWY, 63A

13 3KS2ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

3KS213GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

3KS3ZH 3KS310 ZH10 ZH10 ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

10GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

ZH
WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDR

YCZNA 22x58 gG 25A
10 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOW

Y 3-BIEGUNOWY, 63A
ZH ZH

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
ZH

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

21 ZH13 ZH13 ZH11
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
11 WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDR

YCZNA 22x58 gG 25A
ZH

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOW
Y 3-BIEGUNOWY, 63A

11 ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

11GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

ZH11 ZH ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P

9 9 9 9 4 4 5 5 6 6

OPIS

RIF-0-RPT-24DC/21

SCHRACK
2903370

SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK MOELLER
2903370

SCHRACK SCHRACK
290337002640013 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704 02640013 PT570024 YPT78704 PT570024

PRODUCENT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

KOD MATERIAŁOWYNAZWA
 HANDLOWA

YPT78704 PT570024 YPT78704 02640013RIF-0-RPT-24DC/21
SCHRACK SCHRACK

GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P
SCHRACK SCHRACK

GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P
MOELLER

2903370
SCHRACK

PT 4P 24VDC

SCHRACK
2903370PT 4P 24VDC

SCHRACK SCHRACK

PT 4P 24VDC

SCHRACK SCHRACK
PT 4P 24VDC

MOELLER
PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC

NR. RYS. LOKALIZ.OZNACZ.



Projektował:
Zestawienie materiałów ZH

mgr inż. P. Kinamgr inż. S. Hajdasz mgr inż. P. Kina   -  -  -   -  -  -WKP/0384/PWOE/09
2018-07-132018-07-13 2018-07-13

Projekt wykonawczyC-12-18
Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw

nień Podpis Data
Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu

30
Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

KOPD 60x60
ERGOM ERGOM

KOPD 60x60
ERGOM ERGOM

CPU 1214C BMS6 B6/1
ERGOMKPI-36 BEZPOLERGOM ERGOM ERGOM ERGOM

KPI-36  2-12
4K1 D10 D11 D12 FF1

BZ4 F&
F

FR9 FS1
H11

FS1PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2
4VDC 1P AgNi 6A

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 2
4VDC 1P AgNi 6A

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY POC
ZWÓRNY, NA SZYNĘ

4KB1 4KB1 4KS1 4KS2 4KS2 4KS3 4KS3
MOXA

A1.1 A1.2 A1.3
BZ-4

ZH21 ZH
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

13 ZH13
PANEL OPERATORSKI DOTYKO

WY, TFT 10,4"
ZH12

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
ZH12

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
ZH

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

12 ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
12 ZH12 ZHA3 17 ZH

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

A417 ZH18 ZH18 ZH18 ZHB1 14 ZHD128 ZHD228 ZHD3 28 ZHD428 ZH
NIEZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZN

IK ETHERNET 10/100 Mb/s, 5xRJ
45

D5 28 ZH
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, C

PU KOMPAKT, 24VDC, 14We/10
Wy CYFR., 2We A

D6SIMATIC S7-1200, SM 1221, MO
DUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH 16W

e, 24VDC
28 ZHD7

SIMATIC S7-1200, SM 1231, MO
DUŁ WEJŚĆ ANAGOWYCH 8We

, +/-2.5/5/10V, 0/4
28 ZHD8 28

KORYTKO KABLOWE KOPD  60
x60

ZHD9
KORYTKO KABLOWE KOPD  60

x60
28 ZH

KORYTKO KABLOWE KOPD  60
x60

28 ZH
KORYTKO KABLOWE KOPD  40

x60
28 ZH

KORYTKO KABLOWE KOPD  60
x60

28 ZH
KORYTKO KABLOWE KOPD  60

x60
E1 ZH

KORYTKO KABLOWE KOPD  60
x60

F1 ZH
KORYTKO KABLOWE KOPD  40

x60
ZH ZH

KORYTKO KABLOWE KOPD  60
x60

ZH
KORYTKO KABLOWE KOPD  60

x60
KORYTKO KABLOWE KOPD  40

x60
KORYTKO KABLOWE KOPD  40

x60
TERMOREGULATOR - CHŁODZ

ENIE
WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM

S6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 
230/400VAC, 6A

WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM
S6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 

230/400VAC, 10A
2 2 2 7 7 7WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄD

OWY, 2-BIEGUNOWY, TYP AC, 
40A, 30mA

STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do 
wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BO

KU - PRZYKRĘCAN
PRESOSTAT - CZUJNIK HYDRO

STATYCZNYOPIS
PRODUCENT PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

KOD MATERIAŁOWYNAZWA
 HANDLOWA

PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704
ASTRAADA

6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7231-4HF32-0XB0 KTS-1141
ERGOM KTS-1141 BM618106 BC604203 BD900006 BM618110GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P BCF6 40/2/0032903370

SCHRACK SCHRACK
2903370

SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK
EDS-205

ERGOM ERGOMEDS-205 SIEMENS SM 1221 SIE
MENS

SM 1231 SIE
MENS DANFOSS SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK

PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC KOPD 60x60 KOPD 40x60 KOPD 60x60 KOPD 60x60 KOPD 60x60 KOPD 40x60 KOPD 60x60 KOPD 60x60 KOPD 40x60 KOPD 40x60AS43TFT1025AS
43TFT1025

NR. RYS.
RIF-0-RPT-24DC/21 BMS6 B10/1RIF-0-RPT-24DC/21

LOKALIZ.OZNACZ.
E02KK-01010201201 E02KK-01010201201 E02KK-01010201201 E02KK-01010200801 E02KK-01010201201 E02KK-01010201201 E02KK-01010201201 E02KK-01010200801 E02KK-01010201201 E02KK-01010201201 E02KK-01010200801 E02KK-01010200801
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Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

BMS6 C2/1 BMS6 C2/1 PT 4P 230VAC
FS2 FS3 FS4 FS5

H11
FS5 GF1 GF2 GF3 GF4 KF1 KF1 KK1 KK1 KL1 KL1 KL2 KL2 KL3 KL3 KL4 KL4 KL5 KL5 KL7 KL7

EVER
KAW1 KAW1 KAW2 KAW2PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

ZH ZH ZH ZH ZH ZHG1 ZHG2 ZH ZH ZH ZH ZH16 ZH16 ZH16 ZH16 ZH13
WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM

S6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 
230/400VAC, 10A

7 7 7 8 8 8WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM
S6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 

230/400VAC, 2A
7WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM

S6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 
230/400VAC, 2A

3 ZH13 ZH ZH ZH
WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BM

S6 1P  CHARAKTERYSTYKA C, 
230/400VAC, 4A

14 ZH14
STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do 

wył. serii BMS, DOBUDOWA Z BO
KU - PRZYKRĘCAN

ZH14 ZH144 5 ZH14 ZH14 ZH14 ZH14

ZASILACZ AWARYJNY UPS 700
VA, 230V

6 ZH14 ZH14 ZH13
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
13PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

ZH
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
14PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 

MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250
/300V

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT

, 4P

ZASILACZ  STABILIZOWANY, JE
DNOFAZOWY 24V-120WOPIS

7 7FALOWNIK 3.0kW, 7.2A, 380-480
VAC, IP20/OBUDOWA

BMS6 C4/1PRODUCENTNAZWA HANDLOWAKOD MATERIAŁOWY UPS ECO PRO 700 CDSW/EPCDTO-000K70/00BM618110 BM617102 BM617102 BD900006 BM617104 131B8912 131B8912 131B8912 131B8912 PT570024SPS-100M-24.5 YPT78704 PT570024SPS-100M-24.5 YPT78704 PT570024GNIAZDO PT 4P YPT78704 PT570730GNIAZDO PT 4P YPT78704 PT570024GNIAZDO PT 4P YPT78704 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704
KL5.1

SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK DANFOSS DANFOSS DANFOSS DANFOSS SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK
PT570024

SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK
YPT78704 PT570024 YPT78704 PT570024 YPT78704 PT570024

NR. RYS. FALOWNIK 3.0kW, 7.2A, 380-480
VAC, IP20/OBUDOWA

GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4PIMCON-INTECBMS6 B10/1
FALOWNIK 3.0kW, 7.2A, 380-480

VAC, IP20/OBUDOWA
FALOWNIK 3.0kW, 7.2A, 380-480

VAC, IP20/OBUDOWA
PT 4P 24VDC GNIAZDO PT 4P

LOKALIZ.
PT 4P 24VDC GNIAZDO PT 4P

OZNACZ.

GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4PPT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC PT 4P 24VDC
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Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

LIQUIPHANT FTL31
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCY ŁĄCZNIK MOCUJĄCYKOMPAKTOWY WIBRACYJNY S

YGNALIZATOR POZIOMU CIECZ
Y

KN1 KN1 P1S1 P1S1 P1S1 P1S2 P1S2 P1S2 P1S3 P1S3 P1S3 P1S4 P1S4 P1S4 P1S5 P1S5 P1S5 P2S1 P2S1 P2S1 P2S2 P2S2 P2S2 P2S3 P2S3 P2S3 P2S4 P2S4NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, CZERWONY
ZH14 ZH13

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, 
MAŁOGABAR. (AgNi) AC/DC 250

/300V
ZH13 ZH

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

L114GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT
, 4P

ZHL214 ZHL5 14 ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH 10 ZH10 ZH10 ZH ZH ZH ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

ZH

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ S
AMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,

ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 10NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY

ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 10ELEMENT STYKOWY, 1ZZ NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
ŁĄCZNIK MOCUJĄCYELEMENT STYKOWY, 1ZZ ŁĄCZNIK MOCUJĄCYELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ S

AMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR

OPIS
9 9 9 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9

216374 216376 216374 216376 216590 216374 216376 216590 216374 216378 216925 216374 216376 216927 216374 216376 216374 216376 216590 216374 216376 216590 216374 216378

MIKROBEST MIKROBESTPRODUCENT ENDRESS+HAUSERNAZWA HANDLOWA
9 9 4 4 4

KOD MATERIAŁOWY

4 4 4PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR 
POZIOMU

PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR 
POZIOMU

KL5.1
MAC-3M

AC-3
MAC-3M

AC-3
FTL31 M22-A M22-ASCHRACK M22-ASCHRACK SCHRACK MOELLER M22-K10 M22-AMOELLER MOELLER MOELLER M22-AM22-K10 MO

ELLER
M22-D-S M22-AMOELLER MOELLER M22-K10 MO

ELLER
M22-D-S M22-AMOELLER MOELLER M22-K01 MO

ELLER MOELLER M22-AMOELLER M22-K10 MO
ELLER MOELLER M22-AMOELLER M22-K10 MO
ELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K01 MO
ELLER

YPT78704 PT570024 YPT78704 M22-WRK3 M22-DL-R M22-DL-G M22-WRK3

NR. RYS. LOKALIZ.OZNACZ.
GNIAZDO PT 4P GNIAZDO PT 4PPT 4P 24VDC 216872 - 4Z 216872 - 4Z

NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, ZIELONY
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Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

P2S4 P2S5 P2S5 P2S5 P3S1 P3S1 P3S1 P3S2 P3S2 P3S2 P3S3NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, CZERWONY
NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET

LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW
ROTNY, CZERWONY

NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, CZERWONY

P3S3 P3S3 P3S4 P3S4 P3S4 P3S5 P3S5 P3S5 P4S1 P4S1 P4S1 P4S2 P4S2 P4S2ZH P4S310 P4S3ZH P4S310 P4S4ZH P4S410 P4S4ZH P4S510ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
ZH11 ZH

ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 11 ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY11 ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH ZH ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH ZH ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY11 ZH
NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ S

AMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
11 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
11 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
11 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH11 ZH
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

OPIS
11ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

ZH12
ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

ZH
ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 12 NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ S

AMOPOWR., POZYCJE: I,0,II,
ZH12

NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN
Y, CZARNY

ZH ZH
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTN

Y, CZARNY
ZH ZH

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ

ZH ZH ZH
ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 12 ZH12 ZH12 ZH12
ELEMENT STYKOWY, 1ZR ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR

216925 216374 216376 216927 216374 216376 216374 216376 216590 216374 216376 216590
PRODUCENTNAZWA HANDLOWAKOD MATERIAŁOWY

5
216374 216378 216925 216374 216376 216927 216374 216376 216374 216376 216590 216374 216376 216590 216374 216378 216925 216374M22-A M22-A M22-A M22-A M22-AMOELLER M22-AMOELLER M22-K10 MO

ELLER MOELLER MOELLER M22-A M22-A M22-A M22-A M22-AM22-K10 MO
ELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K01 MO
ELLER MOELLER MOELLERM22-DL-R M22-DL-G M22-WRK3 M22-DL-R M22-DL-G M22-WRK3 M22-DL-RM22-K10

NR. RYS.
MOELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MO

ELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K10 MO
ELLER

M22-D-S MO
ELLER MOELLER M22-K01 MO
ELLER MOELLER MOELLER

LOKALIZ.OZNACZ.
216872 - 4Z 216872 - 4Z

5 5NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, ZIELONY
NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET

LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW
ROTNY, ZIELONY

5 5 5 6 6 6 6 6 6
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Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry

Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt
ZH

123
456

789
10111

21314
1516

PF1
FIF

VB1 X03 X04 Y11 Y12 Y13ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY I ROZŁĄ
CZNIK AWARYJNY 37KW/400V, 

50/60HZ, 63A, 3P
NAPĘD PRZYCISKU BEZPIECZE

ŃSTWA, CZERWONY, POWRÓT
 PRZEZ PRZEKRĘCENIE

OGRANICZNIK PRZEPIEC TYPU
 3

PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO 
CIECZY I GAZÓW, 4-20mA

P4S5 P4S5 SAW1 SAW1 SAW1
JUMO G380 G380 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35 TS35

ŁĄCZNIK MOCUJĄCYWKŁADKA TOPIKOWA CYLINDR
YCZNA 14x51 gG 20A

ZH12
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOW

Y 1-BIEGUNOWY, 50A, WKŁADK
A 14x51

ZH12 ZH ZHQ1 ZHQ4 ZHQ4 ZH16 ZH16 ZH16 ZHU615 ZH ZH
KRATKA WENTYLACYJNA, 110m

3/h
W1 WENTYLATOR Z KRATKĄ, 110m

3/h
ZHW1 ZH ZH ZHY128 ZHY2 28 ZHY328 ZHY4 28 ZHY628 ZH

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ Y728 ZH
ELEMENT STYKOWY, 1ZR Y8 28 ZHY928 ZH28 ZH28 ZH28
GNIAZDO NA SZYNE TS35, 250

V, 16A
SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA

ETI POLAM
MIDAS 0-6

PRODUCENT
SPDT3-335-1+NPENAZWA HANDLOWAKOD MATERIAŁOWY 216376 216927 005743 216374 216378 263467 170487 004280 004280

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU
 FAZY 1ZZ

GNIAZDO NA SZYNE TS35, 250
V, 16A

SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA SZYNA MONTAŻOWA STALOWA

M22-DL-G 02630011 SI31115014
x51 1PCKF-BC
KF-B

IUKNE350IU
KNE350M22-A MIDASM22-K10 MO

ELLER MOELLER
NR. RYS.

MOELLER SCHRACK MOELLER M22-K01 MO
ELLER

M22-PVT MO
ELLER

P3-63/E-RT MOELLER SCHRACK SCHRACK
IUKNF3523A

LEGRANDIUKNF3523A LEGRAND
43-6010 43-6010 43-6010 43-6010

LOKALIZ.
S.I. POKÓJ

43-6010 43-6010
S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ

43-6010 43-6010 43-6010 43-6010 43-6010

OZNACZ.
S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ S.I. POKÓJ

NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIET
LANEGO, Z SAMOPOWR., NAW

ROTNY, ZIELONYOPIS
2 2 7 7 7 2 2 7 7
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ZH

123
456

789
10111

21314
1516

KPI-36  2-12
ZACISK 1-TOROWY NIEBIESKI,  2,5 

- 50 mm2
MODUŁ BEZPIECZNIKOWY POCZWÓ

RNY, NA SZYNĘ
BZ4 F&F FIFPANEL OPERATORSKI DOTYKOWY,

 TFT 10,4"

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY I ROZŁĄCZN
IK AWARYJNY 37KW/400V, 50/60HZ,

 63A, 3P

TERMOREGULATOR - CHŁODZENIE KORYTKO KABLOWE KOPD  40x60 KORYTKO KABLOWE KOPD  60x60 OGRANICZNIK PRZEPIEC TYPU 3 NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLAN
EGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, C

ZERWONY
PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO CIEC

ZY I GAZÓW, 4-20mA
ZASILACZ  STABILIZOWANY, JEDNO

FAZOWY 24V-120W
PRESOSTAT - CZUJNIK HYDROSTA

TYCZNY
KE61KE61

EVER
BZ-4

JUMO G380LIQUIPHANT FTL31
OPIS

ŁĄCZNIK MOCUJĄCYKOMPAKTOWY WIBRACYJNY SYGN
ALIZATOR POZIOMU CIECZY

ZACISK 1-TOROWY ŻÓŁTO/ZIELONY
, 2,5 - 50 mm2

NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMO
POWR., POZYCJE: I,0,II,

ELEMENT STYKOWY, 1ZZ ELEMENT STYKOWY, 1ZR
12 21 28

ENDRESS+HAUSERNAZWA HANDLOWA SPDT3-335-1+NPE
ZASILACZ AWARYJNY UPS 700VA, 2

30V
NAPĘD PRZYCISKU, NAWROTNY, C

ZARNY
W/EPCDTO-000K70/00

ETI POLAM ETI POLAM
MIDAS 0-6

BEZPOL KPI-36 KE61.2KE61
.2

KE61.3KE61
.3

004280 005743 170487 216374 216376 216378 216590 216925 216927
WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZ

NA 14x51 gG 20A
MIKROBESTGNIAZDO NA SZYNE TS35, 250V, 16

A

PRODUCENT ZACISK 1-TOROWY SZARY,  2,5 - 50
 mm2

FTL31
ENSTO ENSTO WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZ

NA 22x58 gG 25A
UPS ECO PRO 700 CDS

ENSTO ERGOM ERGOM PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZI
OMU

CKF-B
ASTRAADA

KTS-1141KTS-1
141

131B8912 02630011 02640013 M22-WRK3DANFOSS CKF-B M22-DL-RKOPD 40x60 MIDAS MAC-3MAC-
3 M22-A

ILOŚĆ

M22-DL-GDANFOSS LEGRAND MOELLER MOELLER MOELLER M22-K10 MOE
LLER

M22-K01 MOE
LLER

SPS-100M-24.5 M22-D-S MOE
LLER MOELLER MOELLERSPS-100M-24.5 MOELLER

E02KK-01010200801 E02KK-01010201201KOD MATERIAŁU AS43TFT1025 KOPD 60x60 P3-63/E-RT

UWAGI
AS43TFT1025

FALOWNIK 3.0kW, 7.2A, 380-480VAC
, IP20/OBUDOWA

IMCON-INTEC
216872 - 4Z

5 1 1 4 1 1 6 2 2 4 8 1 1 1 1 1
NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLAN

EGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, Z
IELONY1

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ
Y 1ZZ

2 2 1 1 5 8 4 4 4
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Projekt wykonawczyC-12-18

Opracował: Kreślił: NazwiskoNr upraw
nień Podpis Data

Typ Nr rys.Faza projektuNr projektu
36

Nazwa projektu Tytuł rysunkuBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Odry
Zestaw HydroforowyZUK Czersk SUW OdryInwestor / obiekt

ZH

123
456

789
10111

21314
1516

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY 24VD
C 1P AgNi 6A

H11
SIMATIC S7-1200, SM 1221, MODUŁ 

WEJŚĆ CYFROWYCH 16We, 24VDC
NAPĘD PRZYCISKU BEZPIECZEŃST

WA, CZERWONY, POWRÓT PRZEZ P
RZEKRĘCENIE

STYK POMOCNICZY 1Z+1R, do wył. s
erii BMS, DOBUDOWA Z BOKU - PRZ

YKRĘ
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU 

KOMPAKT, 24VDC, 14We/10Wy CYFR
., 2W

WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1
P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400V

AC, 10A
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁO

GABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY, MAŁO

GABAR. (AgNi) AC/DC 250/300V
GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA PT, 4PMOXA TS35

OPIS

ZŁĄCZKA SAK 6/35KRATKA WENTYLACYJNA, 110m3/h WENTYLATOR Z KRATKĄ, 110m3/h
11 23 24 42 40 28

NAZWA HANDLOWA 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7221-1BH30-0XB0 6ES7231-4HF32-0XB0
PHOENIX CONTACTZ-SLS/NEOZ/3 PT 4P 230VAC248234 263467

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 1-B
IEGUNOWY, 50A, WKŁADKA 14x51

BMS6 C2/1 BMS6 C4/1 BMS6 B6/1 CPU 1214CPRODUCENT ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-B
IEGUNOWY, 63A

NIEZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK E
THERNET 10/100 Mb/s, 5xRJ45

SZYNA MONTAŻOWA STALOWA WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOW
Y, 2-BIEGUNOWY, TYP AC, 40A, 30m

A
WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1

P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400V
AC, 2A

WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1
P  CHARAKTERYSTYKA C, 230/400V

AC, 4A
WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1

P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400V
AC, 6A

ASK 1/EN LD 15K 24VDCSAK 4BC604203 BD900006 BM617102 BM617104 BM618106 BM618110 IUKNE350
MOELLER M22-PVT MOE

LLER
EDS-205 IUKNE350EDS-205 PT570024BCF6 40/2/0032903370 PT57073043-6010

SCHRACK
SI311150

SCHRACK 14x51 1P GNIAZDO PT 4PSCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK
RIF-0-RPT-24DC/21 YPT78704

SCHRACK SAK 6/35
ZŁĄCZKA SAK 4SCHRACK SCHRACK SCHRACK SCHRACK SIEMENS SM 1221 SIEM

ENS
SM 1231 SIEM

ENS

KOD MATERIAŁU
ILOŚĆ

S.I. POKÓJ BMS6 B10/1
UWAGI

IUKNF3523AIUKNF
3523A

0128360000
WEIDMULLER

0218660000SAK 2
.5/EN WEIDMULL

ER
0222760000

WEIDMULLER
0380560000

ZŁĄCZKA SAK 2.5/EN
PT 4P 24VDC WEIDMULLER

4 1 1 8 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6
SIMATIC S7-1200, SM 1231, MODUŁ 

WEJŚĆ ANAGOWYCH 8We, +/-2.5/5/
10V,

ZŁĄCZKA BEZPIECZNIKOWA ASK 1/
EN LD 15K 24VDC



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Listwa : +ZH-X0 Typ Nr rys.SUW Odry +ZH-X0 - 1/1 37ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-X0L2 L004L004 2-2Q1:4 KE61N N001N001 2-3FR9:N KE61.2L3 L006L006 2-3Q1:6 KE61L1 L002L002 2-2Q1:2 KE61PE PEPE 2-3GF1:PE KE61.3



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Listwa : +ZH-ZHX1 Typ Nr rys.SUW Odry +ZH-ZHX1 - 1/1 38ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-ZHX1
10 6-9GF4:UN4:U SAK 6/358 5-9GF3:VN3:V SAK 6/357 5-9GF3:UN3:U SAK 6/354 4-9GF2:UN2:U SAK 6/353 3-10GF1:WN1:W SAK 6/356 4-10GF2:WN2:W SAK 6/35
1 3-9GF1:UN1:U SAK 6/355 4-9GF2:VN2:V SAK 6/352 3-9GF1:VN1:V SAK 6/35
9 5-10GF3:WN3:W SAK 6/3512 6-10GF4:WN4:W SAK 6/3511 6-9GF4:VN4:V SAK 6/35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-ZHX2

19 Z024Z024 15-12KL2:4 SAK 4

2 Z031Z031 3-12GF1:50N1:T2 SAK 4
9 Z148Z148 14-4X2:1KL1:13 SAK 412 Z042Z042 14-6X2:4ZHX2:10ZHX2:13 SAK 4
3 Z041Z041 4-11N2:T1GF2:50 SAK 44 Z053Z053 4-12N2:T2GF2:55 SAK 45 Z063Z063 5-11N3:T1GF3:55 SAK 4

16 Z042Z042 14-11ZHX2:13 SAK 418 Z004Z004 15-11KL2:12 SAK 415 OVZOVZ 14-10L5:1 SAK 4
11 Z151Z151 14-5X2:3KL2:13 SAK 413 Z042Z042 14-7L5:2ZHX2:12ZHX2:16 SAK 4
8 Z009Z009 6-12GF4:50N4:T2 SAK 4

14 Z045Z045 14-8L5:3 SAK 417 Z003Z003 14-12SAK 4

6 Z073Z073 5-12GF3:50N3:T2 SAK 410 Z042Z042 14-4X2:2ZHX2:12XZO1:6 SAK 47 Z011Z011 6-11N4:T1GF4:55 SAK 4
1 Z021Z021 3-11N1:T1GF1:55 SAK 4



2018-07-13WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował: 2018-07-13   -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:    -  -  - 2018-07-13Kreślił: mgr inż. P. Kina Nr uprawnień PodpisNazwisko Data Nr projektuNazwa projektuInwestor / obiekt Budowa Stacji Uzdatniania C-12-18ZUK Czersk Wody w m. Odry Faza projektu Projekt wykonawczyZestaw Hydroforowy Tytuł rysunku Listwa : +ZH-ZHX3 Typ Nr rys.SUW Odry +ZH-ZHX3 - 1/1 40ZH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-ZHX32 Z044Z044 15-7XZO1:10U3:+ SAK 6/351 15-7U3:-A1.3:4 SAK 6/35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Nr Typ SchematPot. Pot.-XZO1

23 OVZOVZ 8-12XZO1:22 SAK 2.5/EN22 OVZOVZ 8-12XZO1:21XZO1:23 KAW1:14A3SAK 2.5/EN21 OVZOVZ 8-12XZO1:20XZO1:22 A4SAK 2.5/EN20 OVZOVZ 8-12XZO1:19XZO1:21 SAK 2.5/EN19 OVZOVZ 8-12XZO1:201K1:A2 1KB1:14SAK 2.5/EN18 Z133Z133 8-9XZO1:16 SAK 2.5/EN17 Z133Z133 8-9XZO1:15 SAK 2.5/EN

2 Z044Z043 8-7XZO1:1XZO1:3 XZO1:9A3ASK 1/EN LD 15K 24VDC

16 Z133Z133 8-9XZO1:14XZO1:18 SAK 2.5/EN15 Z133Z133 8-9XZO1:3XZO1:17 SAK 2.5/EN14 Z133Z133 8-9XZO1:16XZO1:3 SAK 2.5/EN13 Z044Z044 8-7XZO1:12 SAK 2.5/EN12 Z044Z044 8-7XZO1:11XZO1:13 A4SAK 2.5/EN11 Z044Z044 8-7XZO1:10XZO1:12 SAW1:1SAK 2.5/EN10 Z044Z044 8-7XZO1:9XZO1:11 ZHX3:2SAK 2.5/EN9 Z044Z044 8-7XZO1:2XZO1:10 P1S1:13SAK 2.5/EN
1 Z042Z043 8-4XZO1:2G1:- XZO1:4ASK 1/EN LD 15K 24VDC
8 Z042Z042 8-5XZO1:7 SAK 2.5/EN7 Z042Z042 8-5XZO1:6XZO1:8 SAK 2.5/EN6 Z042Z042 8-5XZO1:5XZO1:7ZHX2:10 SAK 2.5/EN5 Z042Z042 8-5XZO1:4XZO1:6 GF1:01SAK 2.5/EN4 Z042Z042 8-5XZO1:1XZO1:5 FS1:1.13SAK 2.5/EN3 Z133Z043 8-9XZO1:2 XZO1:15XZO1:14ASK 1/EN LD 15K 24VDC


