
 UWAGI:

1. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 40x5mm, układaną na

głębokości -0,8m w odległości 1m od fundamentów obiektu.

2. Połączenia spawane bednarek zabezpieczyć antykorozyjnie farbą

asfaltową.

3. Bednarkę uziemienia ochronnego malować w żółto zielone pasy.

4. Połączyć z uziemieniem otokowym obudowe kontenera poprzez

zacisk uziemiający kontenera.

5. Wyprowadzić bednarkę do złącza kablowego.

LEGENDA:

  - Uziom otokowy

- połączenie spawane

- złącze kontrolne w studzience rewizyjnej
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