
szafa OB

YKY 5x16mm2

Zasilanie z RG1

FeZn 4x25

YKY 3x10mm2

LB1

R

B

< 10 Ohm

Zaciski złącza oświetleniowego w słupie z oprawą łączyć kablem YDY 3x1,5mm2.

Bendarkę FeZn 25x4mm w słupie połączyć bezpośrednio z zaciskiem PEN na

na tablice zaciskowo bezpiecznikowej, a zacisk ochronny w słupie połączyć

przewodem LgY 10mm2 z zaciskiem PEN na tablice zaciskowej.

Rezystancja uziemnienia może być mniejsza niż 10 Ohm

LB

- dodatkowe uziemienie pionowe 3m za pomocą 1,5 m prętów (pręt kuty pomiedziowany 

z tuleją uszczelniająco-wzmacniającą, średnica 14,2 mm)

- Oprawa naświetlacz LED  ze zródłem 4000K 1xLED 56W/740 (6230lM) 
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FeZn 4x25

YKY 3x10mm2
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