
Panel fotowoltaiczny ok. 280Wp
Wytrzymałosć: 5400 N/m²
Grubosć szkła: 3,2mm

Maszt stalowy obustronnie
ocynkowany o wysokosci ok. 6m
wykonany z uwzględnieniem
masy i powierzchni systemu
solarnego dla warunków
panujacych w I strefie wiatrowej
na wysokosci do 300m n.p.m.

Prefabrykowany fundament
o wymiarach: ok. 430 x 430 x 1600
wykonany z uwzględnieniem
masy i powierzchni systemu
solarnego dla warunków
panujących w I strefie wiatrowej
na wysokosci do 300m n.p.m.~
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BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA OŚWIETLENIA
UL. CHABROWEJ W WĄSOSZU
Wąsosz, ul. Chabrowa
dz. nr 54/34, 54/36, 54/37, 54/38,
obręb 0001 Wąsosz
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GMINA WĄSOSZ
Plac Wolnosci 17, 56-210 Wąsosz
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