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Właczyć się skroplinami

do pionu poprzez syfon
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

podwieszana typu np. VVS015s

- nawiew: Vn=1250m³/h, spręż: Dp=250Pa

- wywiew: Vw=1250m³/h, spręż: Dp=250Pa

- chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

i funkcją grzania: Qchł=5,2kW, Qgrz=3,0kW

- moc elekt. wentyl na nawiewie: Pel=0,38kW

- moc elekt. wentyl na wywiewie: Pel=0,38kW

- zasilanie: 230V, 50Hz

- masa: m=±310kg
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Skropliny

Numer porządkowy pionu kanalizacyjnego

Ø32           - średnica przewodu

i=1,0%          - spadek przewodu

UWAGA

1. Odprowadzenie skroplin z urządzeń wykonać za pomocą rur

   PP lub PVC-U firmy NIBCO

2. Właczenie instalacji odprowadzania skroplin do kanalizacji wykonać

   poprzez zamknięcia syfonowe
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Klimatyzator ścienny
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