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 Stal
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Skala:

Data:

schemat
Specjalność i numer uprawnień:

Numer rysunku:

Podpis:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Imię i nazwisko projektanta:

GMINA ŁĘCZYCA
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa z hydrantami wewnętrznymi DN25 wraz z przyłaczem
ppoż. dla potrzeb adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej

gm. Łęczyca Leźnica Mała, 99-100 Łęczcya,  jednosrtka ewidencyjna 100405_2,
obręb  0020 Leźnica Mała dz. nr ew. 282/4

LOD/4721/PBS/21

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

mgr inż. Łukasz Stępniak

5

Jednostka projektowa

EM-INSTAL Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępniak
99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293

NIP 775-252-08-17 REGON 385540146

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNEJ PPOŻ

10.2022

INSTAL

DN32 StalDN32 Stal

H25

H25

Wyjście nad posadzkę rura
stalową DN40

Projektowane przyłącze wody wyłącznie
do celów p.poż Ø63 PE HD

Projektowane zestaw wodomierzowy do celów p.poż
z wodomierzem DN32 z zaworem antyskażeniowym EA DN 40


