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Wentylator kanałowy N3
Vn = 200 m3/h
Pel = 0,05 kW
U = 230 V

Nagrzewnica
elektryczna kanałowa
P = 1,0 kW
U = 230 V

Filtr kanałowy
EU5

Czerpnia ścienna
Ø200 mm

Oznaczenie:

- kanał nawiewny układu N1 z blachy stalowej ocynkowanej, podano

oznaczenie kształtki wg zestawienie materiałów

- kanał wywiewny układu W1 z blachy stalowej ocynkowanej, podano

oznaczenie kształtki wg zestawienie materiałów

- kratka nawiewna, podano wymiar oraz wydatek

- kratka wywiewna, podano wymiar oraz wydatek

- klapy p.poż

- przepustnica regulacyjna prostokątna

- kratka transferowa
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