
Imię i nazwiskoStanowisko

numer uprawnień

podpis

14.03.2023

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu -

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

Nr rys.

PZT-3

1:500

skala:

data:

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

mgr inż. Adam WardęckiProjektant WAM/0046/PWOS/06

LEGENDA:
włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu
włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącego przyłącza
projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90/110 mm
rura osłonowa PE100 SDR11 PN16 Ø110/250 mm
projektowane przyłacze wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø40/50 mm
zasuwy
węzły
obiekty przeznaczone do rozbiórki
zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

W1,...

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której

wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej

przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem

P.2817.2023.643

podpis projektanta

N

w8

w10

w11

PE100 SDR17 PN10
Ø110; Lw8-w9=0,3m

proj. sieć wodociągową włączyć
w istn. rurociąg woD100

PE100 SDR17
PN10 Ø40; L=1,5m

istn. przyłącze przełączyć
do proj. rurociągu

PE100 SDR17 PN10
Ø40; L=2,0m

istn. przyłącze przełączyć
do proj. rurociągu

PE100 SDR17
PN10 Ø40; L=0,4m

istn. przyłącze przełączyć
do proj. rurociągu

PE100 SDR17
PN10 Ø40; L=0,4m
istn. przyłącze przełączyć

do proj. rurociągu

PE100 SDR17 PN10
Ø90; Lw11-HP=0,9m
istn. hydrant przełączyć

do proj. rurociągu

przewiert sterowany - r.o. PE100
SDR11 PN16 Ø200; L=13,0m

PE100 SDR17
PN10 Ø40; L=0,5m
istn. przyłącze przełączyć

do proj. rurociągu

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw7-w8=92,0m

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw8-w10=58,1m

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw10-w11=79,8m

PE100 SDR17 PN10
Ø40; L=1,1m

istn. przyłącze przełączyć
do proj. rurociągu

PE100 SDR17 PN10
Ø90; Lw10-HP=1,9m
istn. hydrant przełączyć

do proj. rurociągu

w13

PE100 SDR17 PN10
Ø90; Lw12-HP=1,4m
istn. hydrant przełączyć

do proj. rurociągu

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw11-w12=66,9m

w12

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw12-w13=5,7m

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw13-w14=1,2m

PE100 SDR17 PN10 Ø110
Lw13-w15=1,2m

istn. rurociąg woD100 przełączyć
do projektowanej sieci

istn. rurociąg woD100 przełączyć
do projektowanej sieci

w9

w14 w15

zasuwa DN100

zasuwa DN80

zasuwa DN80

zasuwa DN100 zasuwa DN100

zasuwa DN100

PE100 SDR17
PN10 Ø40; L=1,9m

8.35

6.78

7.33

4.42

7.98

7.11

6.95

zasuwa DN80


