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LEGENDA DLA INSTALACJI ODDYMIANIA:
— Naped drzwiowy (500N, 1A) $
== sitownik klapy oddymiajacej (dostawa wraz z klapg)
Przycisk ROP oddymiania
Optyczna czujka dymu
Przycisk przewietrzania na kluczyk
[CCO—] Centrala oddymiania C
YN
@:ﬁo Czujnik wiatrowo-deszczowy mens prac(g;: projektov?
_ Kable wg. schematéw oddymiania i iif%o?srkz:ﬁgréseemy"m
60-792 Poznan
tel. +48 609 654 987
5 05 [ LEGENDA SSWiN:
I ;2 2| VIYKEADZINA POV % Cyfrowa czujka ruchu PIR - grade 2 Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
L — 2.06 e 5 IE' Przycisk napadowy - grade 2 Adres ) UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
Py 23,73 ma | MY (APZINAPCY EXP Modut rozszerzenia, 8 linii dozorowych, modut zasilania 1A + 4 wyjscia inwestycji DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRES 21 TELETECHNICZNA
| wysokopradowe - grade 2 POWIAT PRUSZKOWSKI
5 j j j j j j j j j j j 7: j j j j j j 7: s gy, - 7 wyposazene dodatkowe: uniwersalna obudowa z transformatorem Inwestor: UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW s
P S . : DR, : El Czujka magnetyczna - 0 — dokumentacji:
90%0%0%%%%% 90%0%0%%%% %% Tomat ys.é Instalacja SSWiN, oddymiania klatek PROJEKT
"“""“"‘.ﬂ’f’f’ %“0"’-”““""“"‘ 00 Klawiatura systemu alarmowego z wyswietlaczem LCD - grade 2 - RZUT 2 PIETRA - ETAP 2 WYKONAWCZY
CoPLC KKK ASTNIEIAC Y BEIDYNER < 0SS S oK o< Fodps .
"‘4”"’“"’"‘”&&9‘&%‘9&‘&@%’““”“”"‘” Projektant: mgr inz. Andrzej Dukowski . Skala:
KK AKX MIESZRALN YIWMELORODZINNYS < X > < X X A X upr. nr WKP/0132/PWOE/06 1:100
.i] Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny - grade 2 Dot
o . . 06.2018
W POSEeta oaetkona: UMMWorEaIn cbudowa s fanplonnatorem
40VA/16V/18V, 17Ah/12V otowiowo-kwasowy suchy (SLA), Nrrys.
Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 6x0,5mm2 T-31
—_—— — — Kabel potgczenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG Dca Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Koziorowski Podpis N str.
upr. nr 147/PW/91
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