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L.Dz. l5l0llll2020 Poznan,25 listopada 2020 r

Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy: PN 2611012020 - wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa zasilacza UPS

Zamawiajqcy, zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(tekst jednolity Dz.U.22019 r. poz. 1843 zp62n. zm.),zwanqdalej ustaw4Pzp,udzielanastQpujecych wyja6nieri
na pyania zlo2one przez Wykonawcq.

Pytanie 1

Proszq o potwierdzenie,2e Zamawiajqcy wymaga Swiadczenia ustugi gotowo6ci serwisowej wraz z czasami SLA
na istniejqce trzy jednostki UPS przez okres 3 lat zgodnie z gwarancjq na nowe jednostkq UPS a nie ustugi
wydlu2enia gwarancji na istniejqce jednos&i oraz baterie.

Odpowiedf:
Usluga gotowosci serwisowej z czasami SLA dotyczy wylqcznie nowego zasilacza upS.

Pytanie 2

Proszq o informacjq, czy w ramach wykonania test6w rozladowania akumulator6w Zamawiajqcy dopuszcza
wykonanie podczas pracy bateryjnej UPS pomiar6w prqd6w poszczeg6lnych larlcuch6w bateryjnych,
napiqcia oraz temperatury baterii czy wymaga wykonania tesfu l0-godzinnego rozladowania
akumulator6w? Ewentualne wykrycie wadliwych akumulator6w jest mo2liwe przy wykonaniu testu w
trybie pracy bateryjnej i obserwacji r6wnych rozptyw6w pr4d6w, utrzymywania siq napiqcia i temperatury
w normie i braku wykrycia innych nieprawidlowoSci. Test l0 godzinny nie jest nie jest konieczny.
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy akceptuje wykonanie testu w trybie pracy bateryjnej i obserwacji r6wnych rozptyw6w prCd6w.
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