
 

 
Jelenia Góra, 12.03.2021 r. 

RZ.271.2.2021 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych przy 
ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze”. 

              Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.2.2021.  
 
 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
że wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 
 

PYTANIE NR 2 
W projekcie jest zapis, że rurociągi instalacji c.o. na poziomie piwnic oraz piony instalacji mają 
być wykonane z rur stalowych spawanych. Natomiast rurociągi przyłączne do grzejników 
w systemie rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zacisk. Spawanie rurociągów niesie 
za sobą duże ryzyko powstania pożaru, natomiast technologia rur i kształtek zaciskowych 
nie niesie takiego ryzyka. Czy Zamawiający, zważywszy na rodzaj i funkcję obiektu, dopuszcza 
wykonanie całej instalacji co. w systemie rur i kształtek stalowych ocynkowanych łączonych 
przez zacisk?  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
Instalacje należy wykonać w oparciu o dołączoną dokumentację projektową i w oparciu o tę 
dokumentację określić cenę oferty. Decyzje co do szczegółowych rozwiązań są podejmowane 
w trakcie realizacji zadania w uzgodnieniu z osobami pełniącymi samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 
 
 
 
              Mariola Jakubów 

   Przewodniczący komisji przetargowej 
 


