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Oz
3

220
250

   P   -  OZNACZENIE DRZWI

Oz2 - OZNACZENIE OKNA

 250  - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚĆIA
220  - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWARCIE

H DN25 30M

m

2

A.02.51 A.02.51     -   NR POM.
     7,56 m2   -   POW.użytkowa(m²)

Ppoż hydranty

+6,38
P.P.

P.P  - PARAPET
+6,38  - WYSOKOŚĆ OKNA S PODLOGI PARTERA

7.56

+ 5,78

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA

ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO

WEŁNA MINERALNA

-PIASKOWYCH 24 CM
ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO
-PIASKOWYCH 15 CM

POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO 

POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO 

NIE STANOWIĄCE ODRĘBNEJ STREFY POŻAROWEJ

STANOWIĄCE ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK A

PARTER

NR POM. NAZWA POM. POSADZKA POW.

A.01.01 Klatka schodowa

Mikrocement

dekoracyjny

23.59

A.01.02

Komunikacja

Gres 148.42

A.01.03

Szatnia odzieży

własnej

Gres 45.35

A.01.04

Szatnia odzieży

własnej

Gres 44.89

A.01.05 Toaleta Gres 5.18

A.01.06

Przedsionek

toalety

Gres 4.27

A.01.07

Pom. socjalne

Linoleum 5.99

A.01.08

Pokój

wypoczynku

Linoleum 21.73

A.01.09 Łazienka Gres 5.34

A.01.10

Punkt alarmowy

Linoleum 36.29

A.01.11 Garaż

Przemysłowa

betonowa

1393.56

A.01.12

Magazyn sprzętu

Przemysłowa

betonowa

44.49

A.01.13

Komunikacja

Przemysłowa

betonowa

53.26

A.01.14

Warsztat

naprawczy

Przemysłowa

betonowa

78.28

A.01.15 Klatka schodowa

Mikrocement

dekoracyjny

26.64

A.01.16 Przedsionek

Beton

architektoniczny

14.13

A.01.17

Stanowisko mycia

pojazdów

Przemysłowa

betonowa

168.23

A.01.18

Pom. obsługi

urz. pomiarowych

Przemysłowa

betonowa

17.67

A.01.19

Pom. budne

mycie SOUO

Gres 36.55

A.01.20

Pom. serwisu

SOUO

Gres 11.68

A.01.21
Sprężarkownia

Przemysłowa

betonowa

31.90

A.01.22

Magazyn SOUO

Gres 9.20

A.01.23
Magazyn SOUO

Gres 19.22

A.01.24

Pomieszczenie

techniczne

Gres 26.89

A.01.25

Rozdzielnia

elektryczna

Gres 16.35

A.01.26

Hydrofornia

Gres 16.38

A.01.27

Pomieszczenie

gospodarcze

Gres 15.08

A.01.28

Magazyn

kwatermistrz.

Gres 13.78

A.01.29

Szatnia odzieży

własnej

Gres 55.45

A.01.30

Szatnia czysta

damska

Gres 12.29

A.01.31

Umywalnia

damska

Gres 18.16

A.01.32

Szania ubrań

bojowych

Gres 105.17

A.01.33

Pomieszczenie

mycia i dezynf.

Gres 21.02

A.01.34 Suszarnia Gres 17.55

A.01.35

Śluza
Gres 7.33

A.01.36

Szatnia czysta

męska -

zmianowa

Gres 17.26

A.01.37

Umywalnia męska

Gres 33.29

SUMA: 2621.85

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

INWESTOR:

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU:

TOM:

FAZA:

TYTUŁ:

SKALA:

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

DATA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES INEWSTYCJI:

1:100

arch. Agnieszka Kalicka
nr upr. PO/KK/395/2011

10.2021

2103_PW_AR_10_01(A)

BUDYNEK JRG - RZUT POZIOMU 0

II.1

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

00

 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W TYŃCU MAŁYM
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