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Sprawa: Qdpowied; na_zapytania _oraz _modyfikacja zapiséw SWZ w_postepowaniu o udzielenie

zamdwienia_publicznego na: ,,Przebudowa skrzyiowania ul. KoSciuszki z _ul. _Jankego

w Katowicach” 21/VIII/2021/WP.

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach jako zamawiajacy informuje, ze wplynely
nastepujace zapytania dotyczace SWZ dla przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego:

BRANZA ELEKTRYCZNA — BUDOWA OSWIETLENIA

1. Prosimy o wyja$nienie i ujednolicenie , poniewaz wg PW-rys. 17-1230-EO-03
-schemat zasilania — nalezy zabudowa¢ oprawy LED 105W - 46szt i opraw
LED 129W — 9szt, natomiast wg zestawienia materialow
oraz rys. 17-1230-EO-02 Plan sytuacyjny i przedmiaru robot — nalezy
zabudowac :

LED 129W-11szt, opraw LED 105W - 40szt, LED 80W — 2szt, LED 55-2szt=
55szt

2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robot — poz. 2 d.1.1 — dotyczy stupow z
podwojmy wysiegnikiem -30szt , natomiast wg PW rys. 17-1230-EO-3 i EO-
02 — przedmiotowych stupéw nalezy zabudowac 25szt, a z wysiggnikiem
pojedynczym — 5szt.

3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robét — poz.3 d.1.1 — dotyczy montazu
wysiegnikéw podwéjnych typ WE-2/1,5/4,7/5 -30szt , wg PW 1ys.17-1230-
EO-03 i EO-02 przedmiotowych wysiegnikow nalezy zabudowaé 25szt ; a z
pojedynczym ramieniem typu WE-1/1,5/4,7/5 -5szt

4. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robot -poz.18.d.1.4 — dotyczy ulozenia
rur SRS 110 -120mb; natomiast wg PW rys.17-1230-EO-02 -Plan sytuacyjny —
przedmiotowych rur nalezy zabudowa¢ 150mb.

5. Prosimy o skorygowanie przedmiaru - poz. 14.d.1.4 — dotyczy ulozenie kabla
YAKXS 4x35mm?2 — 1146,m, natomiast wg PW rys. 17-1230-EO-03-schemat

zasilania przedmiotowego kabla nalezy utozy¢ 1205mb
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Czy oprawy nalezy wyposazyé gniazda NEMA lub Zhaga, jezeli tak to
prosimy o uzupelnienie zapisow w PW i STWiORB z podaniem wiasciwego
gniazda z okre§leniem ilogci PIN-6w oraz uzupelnienic przedmiaru .

Prosimy o uzupehicnie przedmiaru poprzez dodanie pozycji z podstaws
wyceny i ilodcig obmiarowa , poniewaz wg PW -rys. 17-1230-E0-03 i opisu
technicznego nalezy zabudowaé uziomy szpilkowe, -przedmiar nie uwzglednia
zakresu prac.

Prosimy o wyjasnienie i ewentualne skorygowanie przedmiaru. Wg naszej
oceny przez ul. Kosciuszki winny byé wykonane przewierty rurami SRS, a nie
jak opisana technologia w przedmiarze robOt wykop otwarty. Ponadto
przedmiar robét elekirycznych nie uwzglednia cigeia nawierzchni asfaltowej
ani rozebrania podbudowy. '

Przedmidr rob6t - clement Demontaze — prosimy o wyjasnienic gdzie nalezy
odwiez zdemontowane materialy z o$wietlenia jak réwniez uzupehienie
przedmiaru poprzez dodanie pozycji z podstawa wyceny 1 iloscig obmiarowa.
Prosimy o wyjasnienie — PW rys. 17-1230-EO-02 Plan sytuacyjny —
zaznaczone zostaly kable nN do demontazu , natomiast w opisie technicznym
ani na przywolanym rysunku brak szczeg6iéw dotyczacy typu i przekroju
kabla.

Prosimy o zamieszczenie warunkéw przylaczeniowych oraz przebudowy kabli
- TAURON-u.

Prosimy o informacje czy PW zostal uzgodniony i zatwierdzony przez
TAURON.

Brak w przedmiarze pozycji zwigzanej z wywozem i utylizacjg nadmiaru ziemi
7 wykop6w kablowych, -

prosimy o nzupelniénie Z, podaniem podstawy wyceny , ilogci obmiarowej oraz
okreslenie odlégloéci odwozu.

Prosimy o udostgpnienic przedmiaru dotyczacego tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu i dofaczenie go do przedmiaru drogowego.

Prosimy o udostepnienie planu wycinki drzew lub rysunku ze wskazaniem
drzew do usunigcia.

Prosimy o potwierdzenie poprawnoéci obmiaru poz. 34 - tawa betonowa. Wg.
przekrojéw konstrukcyjnych lawa pod krawezniki powinna Wwynosié
0,087m2/mb a wg. przedmiaru wychodzi 0,057m2/mb.




Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach jako zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 284
ust. 2 ustawy z 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) -

dalej: ,,ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

Ad.1-13) Zamawiajacy dokonuje zmiany przedmiaru robot branza elektryczna.  Ponadto
informujemy, ze warunki przylaczeniowe jak réwniez przebudowa kabli zawarta jest
w opisie dolgczonym do projektu, natomiast ze wzgledu na to, iz os$wietlenie
przewidziane do wykonania stanowi¢ bedzie wlasnos¢ miasta Katowice, nie zachodzi

potrzeba uzgodnienia projektu z firmg TAURON.

Ad.14) Koszty zwigzane z wdrozeniem, utrzymaniem i likwidacja tymczasowe] organizacji
ruchu, Wykonawca prac kalkuluje w kosztach posrednich zadania. Zakres prac
dotyczacy wykonania docelowej organizacji ruchu ujety jest w przedmiarze robot —

sygnalizacja $wietlna.

Ad.15) Pelna inwentaryzacja oraz plan wyrgbu zostang przekazane wybranemu Wykonawcy
prac.

Ad.16) Zmianie ulega ilosé w pozycji nr 34 (cze$¢ drogowa) tj. z ilosci 129,38 m3 na 195,75
m3.

Niniejsze pismo zostalo zamieszczone na stronie internetowej

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum katowice w dniu 31.08.2021r
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Zamieszczono:
Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/
Administratorem danych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostéw/w Katowicach (40-381) z siedzibg przy ul. Kantoréwny 2a.

Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi ha pytanie, realizacja obowigzku prawnego lub zadania.

Przystuguja Panistwu prawa: sprostowania i dostgpu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwotania zgody, sprzeciwu oraz whniesienia
skargi.

Szczegdty: https://mzum.katowice.pl/content/rodc?




