
Właz żeliwny Ø 600 D400 - Właz do studni

betonowej mocowany na pierścieniu

odciążającym

Właz żeliwny Ø 600 D400 - Właz do studni

betonowej mocowany na pierścieniu

odciążającym

Pierścień dystansowy

Krąg zwężkowy

DN1000/600

Właz żeliwny DN600

4
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Pompa zatopiona

Króciec tłoczny -

HDPE Dz40x3,5

Szafka sterownicza sterująca pracą pompy

przymocowana do studni

Czujnik poziomu maksymanego

uruchomienia sygnały

dźwiękowego o konieczność

spuszczenia wody z zbiornika

Czujnik poziomu

minimalnego

Połącznie pompy z

rurociągiem tłocznym

za pomocą śrubunku

2xZawór czerpalny z złączką do

podlewania  DN20

Metalowa Skrzynka

Zawór spustowy DN15

∅600
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Króciec tłoczny -

HDPE Dz32x3,0

Przepomopownia ścieków

deszczowych o wydajności 0,5 l/s

i wysokości podnoszenia H= 5,5 m

Czujnik poziomu

minimalnego

Szafka sterownicza sterująca pracą

pompy przymocowana do konstrukcji

zbiornika połączona z centralką sterującą

instalacji wody szarej

Właz zabezpieczyć

izolacją termiczną o gr. 25 cm

Właz zabezpieczyć

izolacją termiczną o gr. 25 cm

Właz zabezpieczyć

izolacją termiczną o gr. 25 cm
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Podłączenie studni

podlewania zieleni

Ø200 PVC-U

Podłączenie zbiornika

retencyjnego Ø200

PVC-U

Czujnik poziomu

maksymalnego

Regulator przepływu

o maksymalnej

wydajności 0,5 dm³/s

Izolacja z Pianki PUR

gr. min 20 mm

Klapa końcowa

fi160 zabezpieczająca

przed przepływem zwrotnym
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