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LEGENDA

c.d. w.g. proj. zewnętrznej
 instalacji wodociągowej

c.d. w.g. proj. zewnętrznej
 instalacji kanalizacji sanitarnej

Agregat chłodniczy dla klimatyzatorów przy

ścianie centrali ciepła

ukł VRF

chłodzenie 22,4kW

grzanie 24kW

wymiary: dł/szer/wys

940/320/1430 masa=133 kg

zasilenie:

~3;400V; 50 Hz; 6,2 kW

prąd glownego bezpiecznika 20,0A

inst chłodnicza: 9,52/19,05

Klimatyzator kasetonowy

moc znamionowa 11,2 kW

masa 40 kg

wymiary jednostki nad sufitem

wysxszerxgłęb 320x840x840

 zasilenie 230V; 50 Hz; 0,11 kW

Ø
1

5
,
9

/
9

,
5

2

Ø19,05/9,52

FQ018/A

Klimatyzator kasetonowy

moc znamionowa 11,2 kW

masa 40 kg

wymiary jednostki nad sufitem

wysxszerxgłęb 320x840x840

 zasilenie 230V; 50 Hz; 0,11 kW

Ø15,9/9,52

skropliny Ø32PP klejone

wpiąć do syfonu zlewozmywaka

SPECJALNOŚĆ

ul. Aliantów 12/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl

PODPIS

NR RYS.

SKALA

DATA

ETAP

TREŚĆ RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

NR UPRAWNIEŃAUTORFUNKCJA

SANITARNA
KUP/0121/PWBS/19mgr inż. Łukasz Manikowski

PROJEKTANT

SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztofa Tomczak KUP/0051/POOS/14
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