
 

 

Strona 1 z 1 

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40491483 na budowę przyłącza 
ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Mniszki 5/6  
(dz. nr 290/4, 298/1, 298/2, 298/3, 299/1; obręb: 0090) w Gdańsku 

 
 
Pytania: 
1. Czy w kosztorysie ofertowym na budowę przyłącza w ul. Mniszki 5/6 w Gdańsku należy wyceniać 

materiał preizolowany, świetlenie spawów oraz geodezję? 
 
 
 
Odpowiedzi: 
Ad 1. Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym na budowę przyłącza przy ul. Mniszki 5/6 w 
Gdańsku należy wyceniać materiał preizolowany, świetlenie spawów oraz geodezję.  
 
 

 

 
 
 
Gdańsk, dnia 16.10.2023 r.  


