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Matopolski Komendant Wojewodzki
Paristwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.660.1.2019
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1372 ze zm.), § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1065), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozZn. zm.), w zwigzku
z wnioskiem znak: WSR.7011.14.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. inwestora: Urzad Miasta
Zakopane, ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, w sprawie uzgodnienia
ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeristwa pozarowego sporzadzonej przez
rzeczoznawcdw: budowlanego — mgr inz. Andrzeja Szula, nr upr. GT.|II-63-46/76 oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Romana Kordeczke, nr upr. 178/93,
w zwigzku z niespeinieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie: ‘

o dlugosci dojécia ewakuacyjnego,

"~ e szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,
szerokosci uzytkowej schodow zewnetrznych,
szerokosci drzwi w $wietle stanowigeych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen,
szerokosci stopni schodéw zewnetrznych,
szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz stanovwacych
wyjécie ewakuacyjne z budynku,
« liczby pomieszczen przez ktére prowadzi przejécie ewakuacyjne

e @ e

‘w budynku Szkoly Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzowny

zlokalizowanym przy ul. Orkana 6 w Zakopanem

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposob inny
niz podany w § 256 ust. 3, § 242, § 68 ust. 3, § 237 ust. B, § 230 ust. 1 [ ust. 4 oraz
§ 69 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytugwanie,
stosownie do wskazan opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH | RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (...) Szkofa
Podstawowa z Oddziafami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzéwny
w Zakopanem; LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane, ul. Orkana 6" z grudnia 2019 r., t].:

1. Zapewnienie nateienia oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na pozi'omych

i pionowych drogach ewakuacyjnych co najmniej 2 Ix.




2. Wyposazenie obiektu w gasnice spelniajgce wymagania Polskich Norer: w flo<Sci
2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 50 m? strefy pozarowej.

3. Wyposazenie urzadzenia zapobiegajacego zadymieniu Iub sSfuZzgcego
do usuwania dymu w sygnalizatory gfosowe (posiadajgce dopperszczerria
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej).

4. Opracowanie IBP ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na zadania I obowig=zki
pracownikéw  podczas ewakuacji oraz zamieszczenie pélmctnydh
harmonograméw szkoleri dla pracownikéw w zakresie postepowarvia
na wypadek powstania pozaru, obstugi technicznych $rodkéw bezpfeczeristwa
pozarowego oraz praktycznych éwiczeri z wykorzystaniem podreczneg o Spr=zeitu
gasniczego i gasnic.

5. Wydzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) elementami oddzieleria
przeciwpozarowego: strop — REI 120, obudowa klatki schodowe/> REI 120;
zamkniecie drzwiami klatki schodowej: EIS 60.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia. :

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonanes Zzgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeli przeciwpoZaarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiedmnich dla
danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania. Jednoczesnie
informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny byé speinione w sSposob
wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Komendanta Giownego
Panstwowe] Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozamej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1i § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego). Wniesienie zaZzalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony moga zrzec sie prawa do wniesienia zazalemia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewédzkiega Paristwowej Strazy Pozarnej.

Z dniem doreczenia Malopolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Paristwowej
Strazy Pozarnej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia pze=z ostatnig
ze stron postepowania, postanowieajie§iaje-§i§‘ostateczne i prawomocne.
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Otrzymuia: o, N O
1x Urzad Miasta Zakopane  + 1 egz. Ekspertyzy. ./ '
ul. Tadeusza Kosciuszki 13 A o

34-500 Zakopane,
1x ala.

Do wiadomosci:
1x KP PSP w Zakopanem +1 egz. Ekspertyzy.




