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Instalację wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYżo 

3x2,5 mm2 (gniazda 1-F, PEL), YDYżo 5x4mm2 (gniazda 3-F).

Wysokość montowania osprzętu: gniazda wtyczkowe - 0,30 m, 

gniazda wtyczkowe w sanitariatach i pom. gospodarczych - 1,4 m.

LEGENDA GNIAZD KOMPUTEROWYCH:

- zestaw gniazd PEL2: 2x2P+PE, ramka trzykrotna 

pozioma (podtynkowe) , IP20, 16A/250VAC

PEL

- gniazdko 2P+PE z klapką (podtynkowe), IP44, 16A/250VAC

- gniazdko 2P+PE (podtynkowe), IP20, 16A/250VAC

- gniazdko 2x2P+PE (podtynkowe), IP20, 16A/250VAC

2

LEGENDA:

3

- gniazdko 3P+N+PE z klapką (podtynkowe), IP44, 32A/400VAC

- wypust kablowy 1-F (zapas kabla 3m)

- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 3m)
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Instalacja gniazd, WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych
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