
wyposażenie: moduły kolejności

Puszka przyłączeniowa PH30

Centrala oddymiania - HDGs 3x2,5 mm2

+akumulator 18Ah

Zasilacz 24VDC 6A
LiYY 2x1,5 mm2

napęd drzwiowynapęd drzwiowy

rygiel NO

rygiel NO

Zamek elektryczny
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LiYY 2x1,5mm2

Skrzydło bierneSkrzydło czynne

HDGs 3x2,5 mm2

H
D

G
s
 
3
x
2
,
5
 
m

m
2

Przycisk wyjścia

24VDC, 0,4A, tryb NO/NC

otwierania, moduł przekaźnikowy

(odblokowanie skrzydła biernego)
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Schemat drzwi napowietrzających (etap 1 i 2)
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