
UWAGI

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami

branżowymi oraz kosztorysami.

Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie

rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami.

Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów

budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na

budowie w miarę postępu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić

wymiary otworów na budowie.

2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po

wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na

podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.

3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze

ścianami i podłożem.

5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki

kolorystyki w obecności projektanta.

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach

ściennych.

7. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną

ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów

konstrukcji budynku. W przypadku  kolizji  z  istotnymi  elementami

konstrukcyjnymi  powiadomić  projektanta  w  celu  rozwiązania  problemu

w  ramach  nadzoru  autorskiego.

8. W  modernizowanym  budynku  mogą  wystąpić  elementy  nie  ujęte

w  niniejszym  projekcie – w  zależności  od  rzeczywistego  stanu

konstrukcji  budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano– montażowych’’ ITB.

9. W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną należy zaślepić

istniejącą wentylację grawitacyjną.
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA Z PODZIAŁEM NA POMIESZCZENIA

PVC

0/02

Gabinet położnej

20.02 m2

PVC

0/06

Szatnia pacjentów

13.24 m2

PVC

0/10

Gabinet przyjęć 1

22.93 m2

PVC

0/09

Punkt pobierania krwi

24.41 m2

PVC
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Gabinet przyjęć 2

22.88 m2

PVC

0/13

Gabinet przyjęć 3

22.93 m2

PVC

0/15

Gabinet kolposkopii

23.00 m2

PVC

0/16

Gabinet ktg

24.41 m2

PVC łaz.

0/17

Wc ogólne nps

7.18 m2

PVC 

0/18

Wc ogólne m.

4.78 m2

PVC
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Pokój oddziałowej

19.73 m2

PVC
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Dostawa materiałów sterylnych

10.72 m2

PVC
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Archiwum

18.83 m2

PVC

0/23

Magazyn czysty

20.19 m2

PVC
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Brudowik /magazyn brudny

19.62 m2

PVC
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Komunikacja

9.18 m2

PVC

0/08

Poczekalnia gab. Przyjęć

135.45 m2

PVC
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Archiwum

7.66 m2

PVC
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Toaleta lekarzy

6.66 m2
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Wc personelu m.

6.17 m2

PVC
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Pokój socjalny personelu

24.64 m2

PVC
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Pokój socjalny lekarzy

24.45 m2

PVC
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Depozyt

49.91 m2

PVC

0/37

Komunikacja

26.59 m2

PVC
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Informacja

17.27 m2
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Komunikacja

138.04 m2

PVC
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Bank mleka

20.46 m2
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Gabinet przyjęć noworodków

19.48 m2

PVC

0/50

Poczekalnia gabinetów przyjęć

18.89 m2

PVC

0/47

Wiatrołap

23.66 m2

PVC

0/26

Komunikacja

16.17 m2

PVC 

0/33

Gabinet 1 poradni patologii ciąży i chorób kobiecych

25.12 m2

PVC 

0/35

Rejestracja

19.83 m2

PVC

0/28

Klatka schodowa

34.98 m2

PVC

0/32

Gabinet położnej

20.19 m2

PVC

0/48

Punkt dostępowy it

8.32 m2

PVC

0/49

Pokój matki z dzieckiem

11.13 m2

PVC

0/27

Pro morte

10.65 m2

PVC

0/43

 Rejestracja pacjentów

17.35 m2

PVC

0/39

Łazienka personelu

6.45 m2

+/- 0,00

+/- 0,00

PVC

0/03

Gabinet poradni badań prenantalnych

20.11 m2

PVC 

0/19

Wc ogólne d.

4.87 m2

PVC

0/07

Kabina higieniczna

2.55 m2

PVC

0/44

Przedsionek

6.94 m2
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0/-

Dźwig 03

-

0/-

Szacht instal.

PVC

0/05

Komunikacja

10.33 m2

-

0/-

Dźwig 04

-

-

0/-

Dźwig 05

-

PVC

0/01

Komunikacja

40.58 m2

0/-

Szacht instal.

0/-

Szacht instal.

TP+0L(A2)

TP+0P(A2)

TP+0(A2)

+/- 0,02

PVC

0/11

Kabina higieniczna

2.58 m2

PVC

0/14

Kabina higieniczna

2.54 m2

+/- 0,00
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Kabina higieniczna

3.24 m2
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Kabina higieniczna

3.24 m2

PVC 

0/30

Gabinet 2 poradni patologii ciąży i chorób kobiecych

27.07 m2

PVC

0/04

Kabina higieniczna

2.67 m2
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HP25
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U.1

PVC

0/53

Łącznik

22.58 m2
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Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z podwójnym

opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm,  wkładu z

wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30

Wydzielenie pożarowe:  należy wykonać w klasie odporności

ogniowej  wskazanej na rysunku. Przejścia instalacyjne należy

zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany. Pozostałe wydzielenia

zgodnie z opisem na rysunku

Projektowana ściana murowana zewnętrzna z pustaków

ceramicznych gr. 25cm, z warstwą izolacji termicznej z wełny

mineralnej gr. 16 cm. Od zewnątrz okładzina z płytek

klinkierowych gr. 1cm. od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,

wykończony  gładzią gipsową malowaną 3x farbą akrylową

zmywalną.

Projektowana ściana murowana konstrukcyjna wewnętrzna z

pustaków ceramicznych gr.  25cm. Wykończona obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym z  gładzią gipsową malowaną 3x

farbą akrylową zmywalną.

Projektowana ściana murowana działaowa wewnętrzna z

pustaków ceramicznych gr.  12cm. Wykończona obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym z  gładzią gipsową malowaną 3x

farbą akrylową zmywalną.

Kratka odpływowa, w pom. w posadzce wykonać nachylenie w

stronę kratki min. 0,5%

LEGENDA:

Ściana żelbetowa(piony szachtów dźwigowych) 15cm, 20cm,

od strony zewnętrznej tynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym, wykończonym  gładzią gipsową

malowaną 3x farbą akrylową zmywalną.

Projektowana ściana żelbetowa zewnętrzna gr. 25cm, z warstwą

izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 16 cm. Od wewnątrz

tynk cementowo-wapienny, wykończony  gładzią gipsową

malowaną 3x farbą akrylową zmywalną.

ARCHITEKTURA

12.2017

ul. Zdobywców Monte Cassino 23,

61-695 Poznań

Telefon 61 646 90 70

Fax.  61 646 90 80

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl

Internet: http://www.wk-architekci.pl

mgr inż. arch. Joanna Jurczyszyn

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

WK

ARCHITEKCI

SP. Z O.O. SP.K.

mgr inż. arch. Adam Kashyna

Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

1:100

BUDYNEK "A2"

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POŁOŻNICTWA

I GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA -

-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU A,

SZCZECIN, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 72,

WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

I SANITARNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2
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Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie

nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszelkie wyburzenia

przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie

uprawnienia, zwracając bacznie uwage czy usuwane elementy nie

pelnią role  konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast

wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.
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