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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

 WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  W KATOWICACH PRZY UL. POŚPIECHA 14 

Zamawiający,  Komunalny  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Katowicach,  na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze
zm.),  zwanej  dalej  Ustawą,  w  odpowiedzi  na  wniosek o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
Warunków Zamówienia otrzymany w dniu  21.10.2021 r. zamieszcza treść pytania i udziela
wyjaśnień:

Pytanie:  
Mam pytanie odnośnie istniejącego systemu SSP. Czy którekolwiek czujki podlegające
demontażowi są jonizacyjne (ze źródłem promieniotwórczym, które trzeba zutylizować)?
Nie znalazłem wzmianki na ten temat, stąd moje pytanie. 

Odpowiedź:  
Zamawiający  informuje,  że  wszystkie  czujki,  które  są  obecnie  zamontowane  w  obiekcie
i  przeznaczone  do  utylizacji  nie  są  czujkami  jonizacyjnymi,  dlatego  też  w  dokumentacji
(projekt, przedmiar) nie podano informacji dotyczących czujek jonizacyjnych. 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  termin  składania  i  otwarcia  ofert  (tj.
08.11.2021 r.) określony w ogłoszeniu o zamówieniu pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach
 Przemysław Olszewski 

Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

 

Otrzymują:
- Uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządziła: Monika Gnacy-Witt, Dział Zamówień Publicznych


