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21 x optymalizator mocy
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21 x panel fotowoltaiczny o mocy 340Wp

ROZDZIELNIA
       DC / AC
230V/400V
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kabel YKY 5x6mm2

kabel YDY 5x6mm2

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU SZATNI W MIEJSCOWOŚCI KLUCZEWSKO, DZ. NR 440/2.

Konstrukcja dachowa

Tytuł:
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

INSTALACJI PV

Obiekt:
                  Budynek szatni
             Kluczewsko, działka nr 440/2. 

Inwestor:
      Gmina Kluczewsko  Ul. Spółdzielcza 12

        29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie 

Wykonał:
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Rozdzielnia budynku szatni
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