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Podstawa opracowania:
KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 4-02, KNR 2-31, KNR 2-18W, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-15W, KNR 2-15, KNR 4-01W,
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Niniejszy kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

Weszelkie prawa autorskie zastrzezone - opracowane jest chronione zgodnie z

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 06.90.631

W kosztorysie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to
bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i
urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Podstawy techniczne i rzeczowe:
- dokumentacja projektowa,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

Data opracowania: 04 Grudzien 2020 Opracowat:
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Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na

budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiadac odpowiednie atesiy aprobaty dopuszczajgce do

stosowania na terenie Polski i U.E.

3. Zmiany, odehyiki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie

zgtoszenia [ uzgodnienia z Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznad sie z projekiem w czesci opisowej i graficznej, wyjasnic ewerntualne

watpliwosci dotyczace rozwigzania detali - przed przystapieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujacych ustuge do

wykonania, Wykonaweca zobowigzany jest do uzyskania dabrego rezultatu koficowego. W zwigzku z tym wykonane

prace musza zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

6. W kosziorysie podano urzadzenia i materialy konkretriych firm w celu dokonania najbardzie] realnych wycen oraz

podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgeym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to

bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Depuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatdw i

urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parameatréw technicznych oraz uzyskania akceptaci

Projektanta i Inwestora.

7. Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do

robét, Wykonawca przedstawt Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegbtowe informacie dofyczgce proponowanego

srédia wytwarzania, zamawiania [ub wydobywania tych materiatow jak réwnisz odpowiednie Swiadectwa, karty

katalogowe urzadzen | materiatdw.

8. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywlezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj

Robét, w kiérym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakeeptowans materialy, Wykonawea wykonujs na wiasne ryzyko,

liczge sig z jego nie przyjeciem, usunieciem i niszaptaceniem,

9. Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly

zabezpieczone, zachowaly swoja jakosé | wiadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Calg instalacje wykonaé zgodnie z Dzlennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1894 -

Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, paz.414) z pbznigjszymi zmianami.

11. Robety nalezy wykeonad zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, ohowiazujgeymi normami i

przepisami oraz zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - czesc

Il. Rozpoczecie robéi zgtosié zainteresowanym instytucjom zgodnie z tredcig uzgodnien,

12. Kesziorys ninisjszy jest wyceng sporzadzona dia okreslania szacunkowe] wartodei robét budowlanych,

opracowana w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych

rozwiazan technologicznych opisanych w charakterystyce obiekiu.

13, {lodci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow 24 llogciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rozni¢ sig

od iloéci rzeczywistych w zaleznoéci od  zastosowanych rozwigzan materialowych oraz  przyjetych technologii

wykonania robét.

14, Kosztorys nale2y rozpatrywaé tacznie z dokumentacig projektows.

15. Wykonawca musi przewidzieé wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiordw, itp.

16. Wykonawca dokona préb i sprawdzen funkcjonowania urzgdze | instaladji, by unikngé ktopotéw technicznych

wynikajgcych z niewlagciwego funkgjonowania instalacii - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca

sporzgdza protokoly z tych préb | sprawdzeri oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu robdt montazowych wykenawea uruchamia instalacji oraz przeprowadzi proby, pomiary i

regulacje.

18. Po przeprowadzeniu prob i objeciu obigktow przez Inwestora, Wykonawca w porozumieiu z nim przeprowadzi

szkolenia pracownikéw Inwestora obejmujace: informacje o slementach sktadowych catej instalad]i, funkcjonowaniu i

ragulacji wszystkich organfw kontroli, sterownia i bezpieczeristwa, obstugi instalacji w trakeie funkcjonowania

normalnego i wyjatkowego, biezgcym utrzymaniu instalacji.

19. Rozpoczecie robdt zgiosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgednien.

20, O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrejenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektéw.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczyt zgodnie z wymogami uzytkownika oraz abowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozor powinny posiadad akiualne uprawnienia fgcznie z uprawnieniami

budowlanymi i energatycznymi wtasciwe] grupy.

24. Wykanawca musi zapewnié¢ odwodnienie wykopdw oraz zabezpieczy cbieki przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakoriczenie robét, a przed ich odblorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowe) i

elektronicznej {j. cpinie techniczne, instrukcje kenserwadji i obstugi ogélnej, dokumentacje powykonawezsg,

inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna dla robét lintowych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazans w

formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji elekironicznsj.

26. Wykonawca zglosi | uzyska cpinie odbiorowe z instytucji pafistwowych, takich jak sanepid, straz pozama, craz

wszystkie inne wymagane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancii za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich ¢czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, postanowieniami

urmowy [ poleceniami Inzyniera.

28. Zamawiaiacy w terminie okre$lonym w warunkach Koniraktowych przekaZe Wykonawey Teren Budowy wraz z

\gsz:yittkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje
rojektows.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone przekazanych mu dokumentéw i powierzony feren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt

organizacji budowy, dekumentacje wykonawcza i powykonaweza, w fym dokumentacje geodezyjno - wykonawcza dla

zrealizowanych robét - umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczag i w stosowanych ewidencjach zgodnie
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z ohowigzujgeymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub apuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychrniast powiadomié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materialy, roboty lub sprzet budowlany nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wpiynie to na niezadowalajgeg jakodé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiccznie zastapione innymi, a
elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedziwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznege robot. Przed przystgpieniem do robét,
Wykonawcea przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacii ruchu i zabezpieczer Robét na okres budowy. W zaleznoéct od potrzeb i postepu robédt, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Robét, Wykonawcea
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpisczajgce, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczefstwo pojazddw i pieszych.

34. Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloéciach ckreglonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
kiGrych trese bedzie zalwierdzona przez Inzyniera.

35. Wykonawca ma obowigzek znac i siosowad, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy detyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

36. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnesci dla misszkancdw.

37. Wykonaweca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdw abejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za whudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla whascicieli za
czasowe zajecie nietuchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obeych.

38. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczetistwa i higieny
pracy. W szczegdinosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sodjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

38. Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy | wylyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw [ wytycznych, pedezas prowadzenia Robét.

40. Wykanawca zapewni w frakcie realizacji robét, na czas niezbedny: utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
biezgce uirzymanie objazddw i przejazddow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

41. Wykenawea, o ile zajdzie taka koniecznosé lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

42, Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z konifraktem oraz za jako$s¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych robét., za ich zgodnoéé z Dokumentadia Projekiows, wymaganiami, projektem organizaci
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
meatody wykonywania robdt.

INFORMACJA O MOZLIWOSCH STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatow | wyrobdw niz podane w dokumentacii projektowe], pod
wartnkiem spelnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i funkcjenalnych. Pojawiajgee sig w
dokumentacji wskazania nazw produceniéw oraz znaki towarowe sa tylko rozwigzaniami przykiadowymi
wyznaczajacymi standard wbudowywanych materialéw, montowanych urzadzer i standard wykonania systemdw i
instalacji. W szystkie wymienione produkty powinny byé fabrycznie nowe, zastosowans zgodnie z wytycznymi w
projekcie.

Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentadji uzyto nazwy witasnej oznacza to, Ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowaé materiat rbwnowazny innych producentdw niz wskazane w
dokumentadgji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych | estetycznych.
Projektant w zadnym migjscu dokumentagji nie ma na celu ograniczenia mozliwoscl wprowadzania rozwigzari
réwnowaznych.

Kiauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robét powinien przed wykonaniem wyceny prac dokenaé wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sig
ze specyfikg oraz zakresem prowadzonych robdt

W szczegdlnoscl dokonad nalezy indywidualng] analizy technologii realizacii robdt ziemnych.

UWAGA: dokumentacje przedmiarows nalezy traktowaé jako element pomocniczy przy sporzadzaniu, zas przy
sporzadzaniu oferty cenowej nale?y analizowaé ja w pofaczeniu z dokumentacjg projektowa.

W przypadku pojawienia sig jakichkolwiek nigjashosci badz w przypadku zauwazenia bleddw w dokumentacii
przedmiarowsj, wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie inwestora.
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Przedmiar roboét

er. Podstawa ustalenia Opis robot Jedn. | Krot | llosé Cena Wartes<
miary | nosé jedn.
1. Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
I ]2 3 [« 15 6 [7 it
Lllwg Wikopy liniowe o Scianach pion.pod m3| 1,00 7,92
KNR 2-010317-01-060 | fimdamenty,ruroc.] kolektory w grumtach such.z
wydobyciem wrobku fopatq Iub wyciggiem recz.o
gteb. 1, 5m szer0.8-1, 5m.kat. I-2
12\ wg Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3| 10¢ 7,92
ENR 2-010320-01-060 .| pionowych,glehokosé wykepu do 1,5 m i szerokosé
0.8-1,5 m.Grunt kategorii IFIT.
L3lwg Pelne wmocnienie pionowych Scian wykopdw m2| 100 17,60
KNR 2-010322-01-030 | liniowych szerdo 1,0m i gleb.do 3,0m palami
szalunkowymifwypraskamiiv gruntach such, wraz z
rozbidrkg. Grumt ket I-11
14|\ wg Zageszezenie nasypow ubijakam! mechanicziymi. m3| 10¢ 7,92
KNR 2-010236-01-060 | Grunt sypki kategorii LIl {B.Lnr 8/96)
L3 wg Podloza o grubofei 10 cm z materiafow syphich. m2| 1.00 2,40
KNR 2-180501-01-050 | Dwie warstwy dla przewodow oraz warstwe
wyrdwnuigea pod zbiornikami
L6 |wg Chodnik - Rozebranie nawierzchni z kostli m2t 100 4,40
KNR 2-310807-01-050 | betonowej [4x12 cm, lub plyt betonowych i
kamiennych na podsypee plaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem w chodnikach, ulicach i torowiskach
tramwajowych
17| wg Chodnik - Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2| 100 4,40
KNR 2-310802-01-050 | stabilizowanego o grubosci 10 em
1.8 wg Chodnik - Reczne rozebranie podbudowy = gruntu m2| 500 4,40
KNR 2-310802-02-050 | stabilizowanego. Dodatek za kazdy dalszy I em do
glebokosci 15 em
19 wg Chodnik - Podbudowy z kruszywa naturalnego. m2| 1,00 4,40
KNR 2-318114-03-050 | Warstwa gbima. Grubo$t warstwy po zageszezeniu 8 '
(44
110 |\wg Chodnik - Podbudowy z kruszywa naturalnego. m2| 7.00 4,40
KNR 2-310114-04-050 | Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy I cm
erubosci warstwy ponad 8 cm do grubosei 15 cm.
LIl |\ wg Chodnik - Remonty czgsthowe nawierzchni z kosthki m2| 100 4,40
KNR 2-311211-01-050 | betonowef I4x12 cm § kamiennej w chodnikach,
ulicach [ torewiskach tramwajowych na podsypce
plaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem. Kostha
betonowa I bruk z odzysku
Li2 |\ wg Kanaly z rur kanalizacyjnych PYVC o Srednicy mi 100 4,60
KNR 2-18W0408-02- zewngtrznel 160 mm fgezonyeh na weisk
040
113 | wg Aralogia - Podlgezenia do istniejqeejf sieci szt 100 1,00
ENR 2-180901-03-020 | kanalizacyjnej
L.14 | wg Analogia - Roboty pomigrowe przy liniowych kmi LO0 0,01
KNR 2-010119-03-043 | robotach ziemnych. Opracowanie geodezyine
powykonaweze
115 |\ wg FProba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o ode. | 100 1,00
KNR 2-18W3706-G1- sraominalnej do 130 mm -l
888 prob
116 | wg Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1,5 m z siatki m| LO0 8,00
KNR 5-151006-01-040 | stalowej na shupkach drewnicnych
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Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

112 I3 ¢ |5 Ts6 [z '8
2.1 | wg Wikopy nieumocnione o $cianach pionowych m3| LOG 8,46
KNR 4-010106-02-060 | wykomywane wewngtrz budvmku bez wagledu na
glebokosé i kategorie, pray istniejqeych
Ffundamentach
22|\ wg ZLasypanie wykopow wewngtrz ziemig z ukopiw m3 | 1.00 8,46
KNR 4-010106-03-060
23 wg Podloza o grubosci 10 cm z matericdéw sypkich. m2| 1,00 14,10
KNR 2-180301-01-050 | Dwie warstwy szerokosci 30 cm
2.4 | wg Analogia - Rozbiorka posadzki dla kanatu m3| 100 2,07
KNR 4-010212-01-060 | kanalizacji sanitarnej. Rozbicrka elementéw
Fonstrudicfi betonowych niezbrojonych o grubodcei do
15 cem
2.5 | wg Arnalogia - Wykonanie posadzki w miejscu ulozenia m2| 600 14,40
KNR 2-021106-01-050 | kanalizacji sonitarnej. Posadzki cementowe o
grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na osiro.
Do tgeznief grubodci rozbieranej posadzki 135 cm.
26|\ wg Rurociqg z PP kanalizacyiny, niskoszumowy, o m| L00 2,00
KNR 2-15W0203-01- Srednicy 30 mm o polgezeniach weiskowych w
040 gotowych wykopach,wewngtrz budvakdw, odpornych
#na 90 51.C
2.7 | wg Rurocigg z PP kemalizacyjny, niskoszumowy, o mi| 10¢ 6,50
KNR 2-15W0203-03- Srednicy 110 mm o polgezeniach weiskowych w
040 gotowych wykopachwewngtrz budynkéw, odpornych
' na 90 st.C
28| wg Ruracigg z PP kanalizacyiny, niskoszumowy, o m| LO0 15,00
KNR 2-15W0203-04- | $rednicy 160 mm o polgezeniach weiskowych w
040 gotowyeh wykopach,wewngtrz budynkdw, odporuych
na 90 st.C
2.9 |wg Rurocigg z PP kanalizacyiny, niskoszumowy, o mi 106 9,00
KNR 2-15W0207-01- Srednicy 50 mm o polgezeniach weiskowych,na
040 Sciemeach w budynlach mieszkalnych, odpornych na
90 s5t.C
210\ wg Rurocigg z PP analizacyiny, niskoszumowy, o m| 100 72,00
KNR 2-15W0207-03- | Srednicy 110 mm o polgczeniach wciskowychna
40 Sciamach w budynkach mieszkalnych, odpornych na
90 st.C §
2.1 | wg Dodatek za podejicie odphwowe z rur PP o Srednicy | szt | 1,00 8,00
KNR 2-15G208-03-020 | 50 mm, odpornych na 90 5st.C
2,12 |\ wg ‘ Dodarek za podejécie odplywowe £ rur PP o Srednicy szr| 100 3,00
KNR 2-150208-05-020 | 110 mm, odpornych na 90 st.C
2.13 | wg Przebicie otworow w $cianach i siropach na szt | 10O 20,00
KNR 4-010333-11-020 | zaprawie cementowo-wapiennef o grubosci 2 cegiel
2.14 | wg Zabetonowanie powierzchni otwordw do 0,1 m2 przv szt 160 20,00
KNR 4-010206-02-020 | glebokosci ponad 10 cm w strepach i Scianach
215 |wg Wykucie bruzd pochylych o glebokosci i szerokosci mi L0 81,00
KNR 4-01W0344-01- I/4x1/2 cegly,w Scianach z cegief na zaprawie
040 cementows-wapicnnej
216 | wg Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylychw m| 1,60 81,00
Wacetob KNR Scianach z cegiel.o przekrofu 1/4x1/2 cegly
4010327-02-040
217 fwg Analogia - Wykonanie wzmocnienia tywku na m| Lo0 81,00
KNR 4-010703-03-040 | brudach przylrywajgeych przewody kanalizacyjne.
| Wikonanie paséw szerdo 50cm z tynku kat. Il na
zaprawie z wapna gasz.ng prurdch z cegiel fub
Scianach bet.polryw bruzdy uprzednio
zamur.ceglami Iub dachowkami
218 | wg Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat T m2| Lob 3240
KNR 4-010724-02-050 | iwapno gaszone/ scian, loggii, balkondw,podivie z
cegly, pustakdw ceram.gazo-I picnobetw jednym
miejscu do 2 m2
219 | wg Przygotowanie powierzchni starveh tynkow z m2 | 1,00 32,40
KNR 4-011204-08-050 | poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowar)
220 | wg Dwidzotne malowanie_forbami emulsyinymi hnkéw m2| L00 32,40
KNR 4-011204-02-050 | wewnetrznych
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221 |wg Rugy wywiewne z PVC srednicy 110 mm o polgczeniu | szt| 1,00 3,00
KNR 2-15W0213-05- | weiskowym
020
222 |\wg Czyszczaki kanalizacyjne z PP o $rednicy szt | 1,00 4,00
KNR 2-130217-02-020 | zewngirzngj 110 mm,igczone metodqg weiskowg
223 | wg Demontaz i ponowny montaz. Wymiana szt | 1,00 1,00
KNR 4-020218-04-020 | zlewozmywaka z blachy emaliowanej bez
wspornikow. Urzgdzenie ismiejgce
224 |\ wg Demntaz { ponowny montaz. Wymiana urmywalki kpl| 1,06 6,00
KNR 4-020219-02-090 | fajansowef ze wspornikiem z syfoneim z tworzywa.
Urzgdzenie istniejgce
225 |wg Demntaz i ponowny monicz. Wymiana ustgpu z miskg | kpl| 100 4,60
KNR 4-020223-03-090 | fajansowq typu "Kompakt". Urzqdzenie Istniejgee
226 wg Demntaz | porowny montaz. Wymiana wanny kpl| 100 1,60

KNR 4-020221-01-090

zeliwnej. Urzgdzenie istnigjgee
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3. Instalacja wody socjalnej
1 ]2 [3 4 15 1& [7 I8
31llwg Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach m| LOO 111,00
KNR 2-15W0111-01- zgrzewanych, Srednicy zewngtrzne; 20 mm,ng
040 Scianach w budynkach mieszkalnych. Rura
Jednorodna fusiotherm SDRII 20x1, 9mm
3.2 | wg Rurociqgl z rur polipropylenowych o pofgezeniach mi Lo0 2,00
KNR2-15W0111-02- zgreewanych, Srednicy zewngtrangf 25 mim,na
040 Scianach w budynkach mieszkalnych. Rura
fednorodna fusiotherm SDR11 25x2, 3mm
33 |\ we Plukanie instalacji wodociggowef w budyniach m| LOG| 12000
KNR 2-15U0108-01- mieszkalnych rurociggi zimnej i cieplej wody o
040 Srednicy zewnetrznei do 76 mm
34|\ wg FPréba szezelnosci instalacii wodociggowych w m| 100 120,00
KNR 2-150110-01-040 | budynkach mieszhalnych,rurociqgi o Srednicy do 63
mm
3.5 | wg Przebicie otworow w Scianach na zaprawie szt| 1,00 12,00
KNR 4-010333-11-020 | cementowo-wapiennej o grubosci 2 cegiel
36 |wg . Zabetonowanie powierzchni otwordw do 0,1 m2 przy szt| 1,00 12,00
KNR 4-010206-02-020 | glebokosci ponad 10 cm w stropach § $cianach
3.7 lwg Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 cegw $cianach = m| 1,00 38,00
Wacetob KNR cegiel na zaprawie cementowo-wapiennef
4010338-01-040
38| wg Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 m| LOG 58,00
Wacetob KNR ceg. w cianach z cegiel
4010326-02-040
3.9 | wg Wyiucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci m| 1,00 62,00
Wacetob KNR 1/4x1/2 ceghyw Scianach z cegiel na zaprawie
4010341-01-040 cementowo-wapiennej
3.10|wg Zamurowanie bruzd pionowych Iub pochylychw m| 10O 62,00
Wacetob KNR scianach z cegiel,o przekroju 1/4x1/2 cegly
£010327-02-040
311 |\wg Analogia - Wykornanie wzmocnienia tynku na mi{ 100 120,00
KNR 4-010705-03-040 | brudach przyleywajgeych przewody kanalizacyfne.
Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat I na
zaprawie z waprna gasz.ng murach z cegiet lub
Scianach bet.pofryw. bruzdy uprzednio
zamur.ceglami fub dachéwkami .
312 wg Uzupetnienie tynkdw zewngirznych zwyklych kat.J m2| Log 36,00
KNR 4-010724-02-050 | Avapno gaszone/ Scian,loggii, balkonsw,podioze =
cegly pustakow ceram.gazo-I pianobet.w jednym
miejscu do 2 m2
313 |wg Przygotowanie powierzchni siaryeh tynkdw z m2| LOG 36,00
KNR 4-011204-08-050 | poszpachlowaniem nieréwnosci (sfdowari)
3.14 | wg Dwukrotne malowarnie forbami emulsyjrymi tmkéw m2| 100 36,00
KNR 4-011204-02-050 | wewnetrznych
315 |\wg Dodaiti za podejscia dophwowe w rurociggach z SZ7 | 100 8,00
KNR 2-15W0116-01- fworzyw sztuczryeh do zaworew czerpalnych,
112 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczenin
sziywrym o sv. zewnetrznej 20 mm
316 |wg Dodarki za podejicia dophwowe w rurociggach z SZT | LD 4,00
KNR 2-15W0115-08- tworzyw sztuczrych do zawordw czerpalinych,
112 baterii, pluczek, pisuaréw o polgczenin elastveznym
metalowym o §r. zewnetrznef 20 mm
317 |wg Izolacia nrociggow o Srednicy zewnegtrznej 12-25 m| 104 120,00
KENR 00-3401071-01- mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubodé izolocji
040 6 mm - przewody w posadzkach [ whkute w Sciany
318 | wg Zawary przelotowe o Srednicy nominalnej 25 mm szt | 100 2,00
KNR 2-150112-03-020
319 |\ wg Mowntaz urzgdzedi zabezpieczajgeych wodg przed szt| 1,00 1,00
KNR 00-350132-03- wiornym zanieczyszezeniem, typ FA, temp.max.65
020 5t.C, max.cisn.wlotowe 1,0 MPa, sred nominalng
prayigezy 1"
320 |wg Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego do szt| LoOo 2,00
KNR 2-150107-03-020 | zaworcw wyplywowych, baterii, hvdramtéw, mieszaczy
itp.or Srednicy nominalnegj23 mm
3.21 | wg Analogia - Podigczenie wody do istniejgcej szt | 10O 1,00
KNR 4-020111-03-020 | instalacfi, z Zeliwa ciggliwegeo ocynkowanego o
sredrnicy 15-40 mm
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4. Instalacja pozarowa wraz z ukladem pomiarowym
I__ |z [3 [« | L6 |7 L&
41|\ wg Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy m| 100 8,60
KNR 2-150103-06-040 | nominalnef 50 mm, 0 polgczeniach
gwintowanych,umocowany na Scianach w budynku
mieszialnym
42 |wg Analogia - Wykonanie odgalezienia dla instalacfi. szt| 100 1,00
KNR 4-020106-05-020 | Wymiana trdjnika = zZeliwa ciggliwego ocynkowanego
o srednicy 50 mm
4.3 |wg Phukamie instalacfi wodociggowej w budynkach m| L0 8,00
KNR 2-1500108-01- mieszkalnych rurociggi zimnef | cieplej wody o
046 Srednicy zewngtrznef do 76 mm
4.4 | wg Préba szczelnodci instalacii wodociggowych w m| 100 800
KNR 2-150110-01-040 | budynkach mieszkalnych,rurociggi o $rednicy do 65
mm
45| wg Tzolacja rurociagdw o Srednicy zewngirznef 32-30 m| LOO 8,00
KNR 00-340101-10- mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubosé izolacji
040 20mm. - woda do hydrantow
46|\ wg Analogia - Zawory regulacyine zowor szt | 100 L00
KNR 2-1350112-01-020 | pierwszenstwa instalacfi hydrantowej. Zowdr na
instalacji wody socjalnej z presostetem na instalacfi
hydrantowef
4.7 | wg Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 40 mm szt | 1,00 2,00
KNR 2-150112-05-020
4.8 |\ wg Montaz urzqdzer: zabezpieczgigcych wode przed szt | 1O Loo
KNR 00-350132-04- widrnym zanieczyszczeniem, typ EA, temp.max.63
020 st.C, max.cisn.wlotowe 1,0 MPa, Sred nominalna
preylgezy 4 14"
49{wg Wodomierz skrzydetiowy o Srednicy nominalnei 20 szt | 100 1,00
KNR 2-150118-0101- | mm
020
410 |\ wg Dodatek za wykonanie obustronnych podefsé do kpli{ 1,00 Lo0
KNR 2-150108-02-090 | wodomierzy skrzydetiowych o srednicy 20 mm
4.11 | wg Wodoniierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnef 32 szt | 10O L60
KNR 2-150118-03-020 | mm
412 \wg Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do pl| 1.00 Loo
KNR 2-1350108-04-090 | wodomierzy skrzydetiowych o srednicy 32 mm
4.13 | wg Analogia - Obudowa praylgeza wody w budynku, m2i LO0 0,80
KNR 00-142011-0401- | Zabezpicczenie przewodu 2 tworzywa Sziuczrego.
030 Obudowa dwuwarstwowa 30-02 piytami gipsowo -
kartonowymi na rusziach metalowych pojedynezych
stupéw, z ociepleniem
414 wg Dwidrotne malowanie z gruntowaniem plyt m2| LOG 0,80
KNR 2-0213035-03-030 | gipsowych spoinowych szpachlowanych farbg
emulsying "Polinit",
415 wg Analogia - Spust wody | napeinienie istniejqeef i préb | 100 1,00
KNR 2-180801-01-172 | projektowanej instalacyi a
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Roboty demontazowe i rozbiérkowe wraz z naprawami

I [3 3 ¢« [5_|s 17 8
51 |wg Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m| L0 120,00
KNR 4-020114-01-040 | $rednicy 15-20 mm
32| wg Demontaz rurociqgu Zeliwnego kanalizacyjnego. m| Lo0 24,00
KNR 4-020230-01-040 | Rury zeliwne kanalizacyine o Srednicy 50-130 mm w
wykopie
53 |\wg Demontaz rurociqgu zeltwnego kanalizacyjnego. m| 1,00 80,00
KNR 4-020230-04-040 | Rury Zeliwne kanalizacyjne o Svednicy 50-100 mm na
Scianach budynku
34|\ wg Analogia - Naprawa sufitéw pe demontazu piondw. m2| 900 Log
ENR 4-010711-01-050 | Uzupel tyniéw wewn kat IIl zaprawa
cem-wap./wap.gasz./na Scianach plaskich, stupach
prosiokat.podioze z cegly, pustalw ceram.gazo-I
pianobet jedno miejsce -1,0 m2
35 iwg Dwulrotne malowanie forbami emulsyimmi starych m2| 106 9,00
KNR 4-011204-01-030 | tynkdw wewngtrenych sufitow
5.6 | wg Zabezpieczenie podicg folig m2| 1,00 144,00
KNR 4-0IW1216-01-
030
5.7 | wg Drobne naprawy po przebiciach, przekuciach i kpl| Lo0 12,00
AW1-090 demontazu urzgdzer: sanitarnych
3.8 |wg Analogia - Wywiezienie materialdw z rozbicrkiw tym | m3| 100 9,00
KNR 4-0IW0109-09- | przewoddw kanalizacyinych i wodociggowych wraz z
060 ich utylizaciq. Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samockodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 ko
59 |wg ' Wywiezienie gruzu spryzmowanego samaochodami m3| 9.00 2,00
KNR 4-01W0109-10- skrzyriowymi na kazdy nastgpny I km. Przyjeto
060 odleglo$é do 10 km.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. | Kod Nazwa Jedn. Nos¢ | Cena | Wartod¢ KB
1 2 3 4 3 6 7
1. 122{Malarz grupa IT g 13,7952
2. 2|Betoniarz IT g 34.2400
3. 202 |Monter instalacji sanit.] ogrzew.Il I-g 93,9498
4. 203|Monter instalac.sanit.] ogrzew.ITT T-g 34,4798
5. 33|Brukarz IIT - 3,8575
6. 382|Posadzkarz-plytkarz I g 58.6829
7. 391! Robotnik budovelany I rg 290,7833
8. 392 Robotnik budowlany I g 25,2090
9. 42 |Ciesla T I-g 303686
10, 462 | Tynkarz IT g 33,5160
11. 463 | Tynkarz IIT 1-g 74,2500
12. 563 |Elektromonter grupz 111 r-g 8,3200
13. 612|Monter plyt gipsowych II =g 0,7236
14, 613 | Monter plvt gipsowych III I-g 1,0838
15, 92 |Izolarz 11 I-g 10,0832
16, 999|robocizna g 186.4500
17. 999|Robocizna r-g. 39,8075
13. 999(1){Robocizna r-g 36,4500
19, 999(2)| Roboty instalacji sanitarnych g 71,3000
Robocizna pomocnicza
Razem: 1049,3522
Zestawienie materialow:
Lp. Kod Nazwa Jedn. Tloéé Cena ‘Warto§é KB
1 2 3 4 5 6 7
1. 0011|Naprawy po przebiciach, przekuciach, demontazu kpl 12,0000
2. 0089|Opracowanie geodezyine mapa kpl 0,0100
3,1 1040899|Masa asfaltowa izolacyjna ks 7,3440
-~ 4.1 1121199|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0046
5.1 1324931{Ksztattowniki stal.profilowane U- 50x0,60 m (,6080
6. 1324934|Ksztattowniki stal.profilowane C- 50x0,60 m 1,6400
7. 1330400 Gwozdzie budowlane okragle.gote ko 0,8090
8. 1331200|Linka stalowa z drutu o¢.T 1x19 dred. 5 mm ke 0,4544
9.| 1331310|Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynk.§r.2, 5mm m2 6.4800]
10.| 1341299 Klamry ciesiclskie ke 2,0944
11.| 1343701 |Blachowlkrety szt 22,4000
12.] 1510899 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 224316
13| 1550402 Klej kostny extra ke 0,0040
14.| 1360300 Folia polictylenowsa m2 31,4080
15, 1601899;Piasck m3 0,7249
16. 1602003iPiasek do zapraw m3 4,0342
174 1602099|Piaski do zapraw budewlanych - naturalne m3 0,2860
18, 1602197 Pospdtka kruszywo nienormowane m3 2,0130
19.) 1602299 Pospdtka do pawisrzchni drogowych i kolej. m3 0,8109
20, 1602599|Zwir do betonow zwyklvch, wielofrakeyiny m3 0,5120
21 1700301iCement portlandzki zwykly "35" b/dodatkéw t 0,2094
22,1 1700310|Cement portlandaki zwykly 35 bez dodatkow ke 55,7700
23, 1701100|Cement portlandzki *25" z dodatkami t 0,7746
24, 1720200 Wapno suchogaszone (hvdratyzowane) t 0,0128
25, 1720299 Wapno suchogaszone kg 314600
26.] 1740103|Gips budowlany, szpachlowy kg 22,9200
27. 1740103|Gips budowlany szpachlowy t 0,0017
28, 1750870i{Plyty gips.-kart.wodo-ogniooch.gr.12,5 mm m2 1,6800
29.] 1800199 Cegly budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, szt §04.0000
30.] 2310491 |Plyty z welny mineralng] grubosei 5 cm m2 0,8400
31.]  2360000| Wapno gaszone (ciasto) m3 0,6898
32.| 2380808|Zaprawa cementowa M-12 m3 2,3501
33.| 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mmm,kLIIT m3 0,0576
34. 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.IT m3 0.0300
33.| 2640003|Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,k1ITE m3 0,0185
36. 2640900|Drewno iglaste okrasle nasycone na stemple m3 0.0158
37, 2641614 | Krawedziaki iglaste nasycone kLITT m3 0,2460
38. 3901001 | Tasma spoinowa ' m 1.8112
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39.| 3930000, Woda m3 5,0714
40.| 3930001 Woda z rurociggu m3 0,4300
41.| 3950001 Drewno okragie iglaste n/stemple budowlane m3 0,0864
42,1 3950010|drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0.0600
3.| 3950101 Drewno opafowe ke 12,9600
44.| 3951300 Shupki drewniane iglaste §red. 70 mm m3 0,0332
45,1 5031060 |rury stalowe gwintowane ocynkowane §r. 30mm m 1,5000
46.| 30638001 Rury stalowe ocynkowane $red. 50 mm m 1,3000
47. 5064001 Rury stal z/szw.ocynkowane, gwint.do= 15 mm m 2.5600
48.| 5064002 Rury stal.z/szw.ocynkowane gwint.do= 20 mm m 0,4200
49, 5064004 |Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 32 mm m 0,4200
30.; 5064100 |Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm m 8,1600
31, 5101201 |Laczniki z zeliwa ciagliwego,ocynk.sr. 1 5mm szt 2,8280
52.| 5101202\ Eaczniki z zeliwa ciggliweso.ocynk.§r.20mm szt 6,180{
53.| 3101203 |Eaczniki z Zeliwa cigsliweso,ocynk.§r.25mm szt 12,3600
54| 3101204 |Laczniki z zeliwa ciagliwego,ocynk.r.32mm szt 6,1200
55.| 31012031 acznild z Zeliwa ciagliwego.ocvnk §r.40mm szt 40800
56.| 31012061Laczniki z zeliwa ciagliwego,ocyvnk.ér 50mm A 5,2240
5715101305 | Przeciwnakretka z Zeliwa ciag ocynk.fi40mm szt 1,0000
58.| 5101399 Przeciwnakretki zeliwne ocynkowane szt 2.,0000
59,1 5102599 Trojniki zeliwne czarne szt 1,0000
_ 60, 5102905 Ziaczki nekretne sred. 40 mm 57t 1,0000
61. 3102999 Ziaczki nakretne Zeliwne ocynkowane szt 2,0000
62.] 5141908 Kolnierze $lepe ér. 80 mm szt 00,2000
63. 3320200 Krécee zeliwne jednokehierzowe, $0-100 mm szt 10,2000
64.] 5601213 Rury PVC kanal.zewn kielichowe 160x 4,7 mm m 4.0800
63, 5601499 Rury PVC przepustowe m 12,2400
66, 5604931 Rury z polipropylenu SDR11 $red.20x1,9 mm m 1221000
67. 5604932 |Rury z polipropylenu SDR11 $red.25x2.3 mm m 9.7200
68.] 5613931 |Ksztaltki PP kanalizacji wewn. 50 mm szt 33,6800
69, 5613933 |Ksztattki PP kanalizacji wewn. 110 mm szt 89,6600
70,1 5613934 Ksztaltki PP kanalizacji wewn, 160 nom szt 6,7500
T1.0 5633969 Rury PP 0,05 kanalizacyjne m 10.6600
T2.1 5633970 Rury PP 0,11 kanalizacyjne m 68.1600
73.0 5633971 Rury PP 0,16 kanalizacyjne m 13,9500
74.| 3649901 |Ksztaltki z polipropylemy sred.20 mm Szt 1243200
75,0 5649902 | Ksztaltlki z polipropylemu, $red.25 mm SZt 8.1000
© 76, 5649999 Ksztaltki do rur z tworzyw sztuczirych szt 28,0000
TT.| 5650001 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW.sred. 110 mm szt 40000
78.] 3631302 |Uchwyt do rur PVC fi 50 mm szt 8.,0000
79, 5651304{Uchwyty do rur PCW do sred. 110 mm Szt 5.0000
80.| 5700401!Zawér mosiezny preelotowy fi 15mm szt 0,2560
81| 5700500 Zawdr przelot.z zel.cigg.ocynicfi 15 mm szt 0.2560
82.| 5700302 Zawory przelotowe zel.ocynk.M83 $red.25 mm szt 2,0000
83.1 5700504 Zawory przelotowe zelocynk.M83 sred.40 mm szt 2,0000
-84.| 5700377 Zawory przelotowe pierwszefistwa instalacii hydrantowej szt 1,0000
Z aufomatyka
851 5701003 Zawoér przelot.zel.z kurkiem spust.fi 32mm szt 0,2000
- 86,0 5701120\zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem szt 0,1000
' spustowym
87.1 5712300|Syfony umywalkowe z PCW szt 6,0000
88.| 3713300 Komplet preelewowo-spustowy do wanien szt 1,0000
89, 3730001 | Zawory zwreine przelotowe mosiezne Sr.15mm szt 0.2560
90, . 5820002 Zawory zaporowe zeliwne Srub.kat. 201,20 mum szt 2.0000
91.| 35820004 Zawory zaporowe Zelivme $rub.kat 201,32 mm szt 2.,0000
92.| 5821699 Zawory zwrotne grzvbkowe zeliwne szt 0,1000
3. 5841810]|Urzadz.zabez.wodg przed zaniccz.EA - 1" szt 1,0000
94, 3841811iUrzadz.zabez. wode przed zaniecz. EA -1 1/4" szt 1,0000
(95, 63030021 Wodomierze skrzydetkowe JSw 20 mm szt 1,0000
-96.| 6305004 Wodomierze skrzydelkowe ISw 32 mm szt 1,6600
97.|  6328710{Rury wywiewne z PVC szt 3.0000
98.] 6361700 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 6,0000
99.] 6460702 | Ztaczki przejsciowe mosiezne $r.15x1/2" szt 0,7680
1000 6460799| Ztaczki przejsciowe mosigzne szt 4,2000
101.; 6600000|Haki odkuwane do rur stalowych,sr. 10-32mm szt 20000
102,1 6600002|Haki odkuwane do rur stalowych,sr. 50 mm szt 2,6400
183.1  6600598|Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skrecane kpl 4.6000
104, 6600614\ Haki do rur sred. 40 mm szt 1,6000
105 6600699 Haki i uchwyty do rur,rdzne szt 1.0000
106, 6602006 Uchwyty do rurociagdw PVC o sred. 50 mm szt 9.0000
107.| 6602011 |Uchwyty do rurociagéw PVC o §red.110 mm szt 57,6000
108.| 6602999\ Uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych szt 169,9800
109.| 6610007 Wspomiki ze stali ksztattowej 20-80 mm szt 40000
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110.| 6750042 Otuliny grub.20 mm - woda 32-50 m 8,8060
111 6750120|Otuliny grub. 6 mm sr 12-25 m 132.0060
112.] 6760010{Klipsy montazowe Thermaclips szt 7200000
1153.| 6761120|Tagéma Thermatape FR 3x50 mm m 5,93520
114, 6761201 Klej Thermaflex 474 dm3 0,7080
115.] 68033599|Kofki do wstrzeliwania szt 3,2480
116.; 6810502|Uszczelki gumowe pierdcien.do nr PFCW,50mm szt 32,0000
| 117.[ 6810304 |Uszczelki gumowe pierscien. D/mr PCW, 1 10mm szt 28,0000
118.| 6815999 Uszezelki gumowe plaskie do potaczen koin. szt 10000
Materigly pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. Kod Nazwa Jedn. Tosé Cena Warto§¢ KB
1 2 3 4 5 6 7
1 11612|Réwniarka samojezdna74kW/100KM m-g 0.0132
2. 12113|Walec statyczny samojezdny 10t =g 00621
3. 12612|Ubijak elektryczny 200 kG m-g 10,5576
4, 30000)Srodek transportowy m-g 0.0285
5. 34000 Wyciag m-g 3,3437
6. 34312 |wyciag meg 10,2968
7. 34312(1)| Wyciag jednomasztelekir 0.5 t m-g 24300
3. 3432 | Zuraw kolejowy 26-30t m-g 1,8600
9, 35111 Zuraw okienny przenosny {,15t m-g 3,5200
10. 39000|Srodek transportowy (1) m-g 0,3420
11. 39000|Srodek transportowy (1) m-g 1,8627
12, 39511|8amochdd dostawezy do 0.9t m-g 2,1078
13. 393521 |samochdd skrzyniowy do St m-g 26,1048
14. 39531|Samochéd skrzyniowy  5-10t m-g 0,1488
15. 39599 |samochéd skrzyniowy m-g 2.1600
16. 39599{8amochdd skrzyniowy m-g 0,0332
17. 43211|Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 m-g 9,9820
18.] 43211(1)Betoniarka m-g 1,4300
Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa R M ) Razem

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarngj

2. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

3. Instalacja wody socjalnej

4. Instalacja pozarowa wraz z uktadem pomiarowym

5.  Roboty demontazowe i rozbidrkowe wiaz z
naprawami

Koszty bezposrednie PLN

Koszty podr. od R

Koszty posr. od 8

Zyskod R

Zyskod §

Zysk od KR

Zysk odKS

Koszty z narzutami (netto) : PLN
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