
 

 

  Dziwnów, dnia  15 kwietnia 2024 roku 

Postępowanie nr:  WZP.271.3.2024  

 

 Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela 

wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga aby zastosowane oprawy uliczne posiadały grupę bezpieczeństwa fotobiologicznego 

RG 0. Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego RG 0 oznacza, że oprawa nie stwarza zagrożenia 

fotobiologicznego przy bezpośrednim narażaniu oka na bezpośrednią ekspozycję przez okres 3h z niewielkiej 

odległości, Grupa bezpieczeństwa RG 1 oznacza, że oprawa nie stwarza zagrożenia przy bezpośredniej 

ekspozycji oka przez okres 100s z niewielkiej odległości, a także że nie stwarza zagrożenia w zwykłych 

warunkach użytkowania. 

Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw spełniających grupę bezpieczeństwa fotobiologicznego RG 1, bądź 

wskazanie, w jakim nienormalnych warunkach eksploatacji, nie przewidzianych przez producenta i nie 

zgodnych z przeznaczeniem Zamawiający zamierza użytkować oprawy. 

Wykonawca wskazuje ponadto, że dla pozostałych zamawianych typów opraw, Zamawiający nie stawia tego 

wymagania, pomimo, że ze względu na swoje zastosowanie i sposób montażu narażają oczy użytkowników 

w sposób znacznie większy. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grupy bezpieczeństwa fotobiologicznego na RG 1. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w opublikowanej dokumentacji określił wymagania dotyczące mocy i skuteczności świetlnej 

poszczególnych typów opraw. Wykonawca prosi o udostępnienie obliczeń fotometrycznych na podstawie 

których dobrane zostały ww. parametry opraw. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada obliczeń fotometrycznych. Obliczenia fotometryczne wykonane są dla konkretnych 

opraw konkretnego producenta – mogłoby to stanowić naruszenie Ustawy o zamówieniach publicznych, 

sugerując producenta opraw. Oprawa musi posiadać skuteczność/efektywność świetlną co najmniej 110 lm/W 

oraz charakteryzować się krzywą fotometryczną DW. 

 

UWAGA!!! 

Wszystkie wskazane oprawy w części II oraz w części I, w tym oprawy przy drodze wojewódzkiej, 

(oprócz 40 szt. opraw naświetlaczy LED) wyposażyć należy w system automatycznej redukcji natężenia 

strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do 5:00. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Burmistrz Dziwnowa  
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