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© - DW218.L EVG - 2xTC-DEL 18W/830
oma - FLEX MINI 50 - 1xQR-CBC51 50W
K01
— - SDS 118 EVG - 1xT8 18W/830
EWI - MONITOR1 PGO - 1xT5 8W
EWe - SCREEN PGO - LED 2W
AW - oprawy z modutem awaryjnym
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WYKAZ POMIESZCZEN - PODDASZE
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POSADZKA POWIERZCHNIA
uzytkowa [m?] podtogi [m?2]
z-9 |HALL 20,0 WYKL. SYNTETYCZNA 31,8
z-10 [WC ogélne 5,0 TERAKOTA 5,0
z-11 |GAB. Z-CY DYREKTORA 23,5 WYKL. SYNTETYCZNA 26,0
z-12 |[MAGAZYNEK 2,7 WYKL, SYNTETYCZNA 4,7
z-13 |POKOJ GOSCINNY x2 2x 16,6 = 33,2 |WYKL. SYNTETYCZNA | 2x 21,3 =42,6
z-14 |L AZIENKA x2 2x 3,1 =6,2 |TERAKOTA 2x 3,1 =6,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 90,6 m?2 116,3m?2

PROJEKT ZAMIENNY

Mazowieckie Biuro Projektéw < MAPRO > w Plocku
P ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO | NR UMOWY
OSRODKA MEDYCYNY PRACY w PLOCKU 3/2008
ul. Kolegialna 17 , dziatki nr 785, 786/1, 786/2, 788/2,
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NAZWA RYSUNKU PIETRO- budynek zabytkowy . SKALA
Instalacja osw ogélnego, ewakuacyjnego i awaryjnego 1:100
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