UNIWERSYTET SZCZECINSKI
Wydziat Zarzgdzania i Ekonomiki Ustug
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel./fax 91 444 31 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana automatyki napedu drzwi_ wejsciowych 2-skrzydiowych 4 szt
wpietych w_system SAP_w budynku wysokim ,,A” Wydzialu Zarzadzania
i Ekonomiki Ustuq ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin.

Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana automatyki napedu w drzwiach
automatycznych, przesuwnych 2-skrzydtowych 4 szt. na automatyke typu DUAL-
DRIVE, ktory jest przeznaczony do stosowania na drogach ewakuacji. Naped
wyposazony ma by¢ w podwojny zesp6t napedowy oraz zestaw podtrzymania
zasilania, zapewniajgcy samoczynne otwarcie drzwi w sytuacjach alarmowych, przy
zaniku napiecia zasilajgcego lub awarii gtéwnej jednostki napedowej. Ma on
pozwalaé na reczne przesuwanie skrzydet drzwi przy braku zasilania (przy
dopuszczalnym ciezarze 1 skrzydta do 150kg, 2 skrzydfa 2x130 kg). Wysokosc
pokrywy 100 mm lub 150 mm, gteboko$é pokrywy 180 mm Sposéb wykonczenia
pokrywy:  Lakierowane/kolor = szary. Automaty aktywowane  obustronnie

radaro-barierami.

Zestawy automatyki wyposazone w:

1) Uktad sterujgcy z systemem awaryjnego otwarcia

2) Pokrywa napedu wraz z pokrywami bocznymi

3) Przetgcznik programowy 5 pozycyjny kluczykowy lub przyciskowy
4) Rygiel elektromechaniczny

5) Prowadzenie dolne skrzydta

6) Aktywatory otwarcia: radaro-bariera IXIO.

Drzwi musza spetniaé norme PN-EN 16005. Gwarancja min. 24 miesiece. Usuniecia

awarii, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin.




