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2 Gniazda pojedyncze 16A/250V IP44

Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44

Gniazdo pojedyncze 16A/250V
p/t 2P+Z z ramką pojedyńczą

p/t 2P+Z z ramką pojedyńczą

2 Gniazda pojedyncze 16A/250V
p/t 2P+Z z ramką podwójną

p/t 2P+Z z ramką podwójną

Legenda

Gniazdo telefoniczne RJ-45 do Access Pointu
montowane na suficie

Wypust jednofazowy

Wypust trójfazowy

elektryczny pojemnościowy ogrzewacz ciepłej 
wody 5 litrów podumywalkowy 2 kW; 6,5A;230V 

Punkt logiczny (3 x 230V DATA, 2 x RJ45)
2 x RJ45)

Kaseta podłogowa (3 x 230V DATA, 2 x RJ45)

Kaseta podłogowa (2 x 230V, 2 x RJ45)

Gniazda blatowe (2x230V)

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Tablica elektryczna

Złącze kablowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Rozdzielnica główna

Kamera typu bullet

Gniazdo HDMI

Klapa ppoż. EI 60 wpięta do systemu SSP U=230V 1x

Gniazdo telefoniczne RJ-45 do kamery IP PoE
montowane na suficie
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Gniazda i PL usunięte po

zlikwidowaniu ścianki działowej ISTN.
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Jednostka wewnętrzna instalacji klimatyzacji11x

UWAGI:

1. Zapis "ISTN." przy gnieździe elektrycznym oznacza, 

że gniazdo jest istniejące. Należy istniejący osprzęt 

zostawić i podpiąć pod nowy obwód (wg opisu przy 

gnieździe) w puszce instalacyjnej w pomieszczeniu.

2. Zapis "ISTN." przy punkcie logicznym PL oznacza, że 

PL jest istniejący. Należy istniejący osprzęt zostawić, 

gniazdo elektryczne podpiąć w puszce instalacyjnej do 

projektowanego obwodu (wg opisu przy PL), przewód 

instalacji strukturalnej pozostawić bez zmian.

3. Zapis "ISTN." przy rozdzielnicy elektrycznej oznacza, 

że rozdzielnica jest istniejąca. Obudowę pozostawić bez 

zmian. W rozdzielnicy montować zabezpieczenia 

projektowanych obwodów. Istniejące zabezpieczenia 

ulegają usunięciu.

4. W przypadku przeniesienia gniazd należy w trakcie 

prac budowlanych ocenić możliwość wykorzystania 

odzyskanego osprzętu. Zamontowane gniazdo podpiąć 

do projektowanego obwodu (zgodnie z opisem przy 

gnieździe).

5. Skreślone gniazdo oznacza, że dany osprzęt oraz 

przewód ulega usunięciu.

6. Skreślony punkt logiczny PL oznacza, że dany 

osprzęt ulega usunięciu. Przewód elektryczny należy 

usunąć, natomiast przewód instalacji strukturalnej 

(skrętkę) wycofać do sufitu podwieszanego zwinąć, 

zabezpieczyć i pozostawić w przestrzeni 

międzysufitowej.

7. Nazwę istniejącej rozdzielnicy T1-1/2 zamienić na 

T1.2 dla ujednolicenia oznaczeń rozdzielnic w budynku.

8. Zapis "ISTN." przy przeciwpożarowym wyłączniku 

prądu PWP oznacza, że przycisk jest istniejący. 

Pozostaje bez zmian.
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