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TABLICA KUCHNI TK

Obwód nr 2
Kocioł

YDY 5x6
7,0kW

3

F2
B32
3P

L1,
L2

,L3

 N  PE L1,
L2

,L3

 N  PE

Obwód nr 11
Oświetlenie

YDYp 3x1,5
1,0kW

F11
B10A
1P

Obwód nr 12
Oświetlenie

YDYp 3x1,5
1,0kW

F12
B10A
1P F13

C10A
1P

Obwód nr 3
Patelnia

YDY 5x6
9,0kW

2

F6
B16

AC

2P

0,03A 2

F7
B16

AC

2P

0,03A

Obwód nr 1
Piec

YKY 5x16
30,2kW

3

F1
63A

gL/gG

3P

50A

 N  PE

Rezerwa
Obwód nr 13

Okapy

YDY 3x2,5
1,0kW

L1  N  PE L2  N  PE L1  N  PE L2  N  PE L3  N  PEL1,
L2

,L3

3

W
YŁ

ĄC
ZN

IK 
GŁ

ÓW
NY 100A

3P

ZASILANIE

R≤5,0Ω

Ochrona
przeciwprzep.

klasa C

3
63A
3P

4OP

P

32

4
0,03A
63A

AC 4
0,03A
40A

AC

4
0,03A
63A

AC 3

F3
B16
3P

32

L1,
L2

,L3

 N  PE

Obwód nr 4
Patelnia

YDY 5x6
9,0kW

3

F4
B16
3P

32

L1,
L2

,L3

 N  PE

Obwód nr 5
Zmywarka

YDY 5x6
10,0kW

3

F5
B16
3P

32

2

F8
B16

AC

2P

0,03A

L3  N  PE

Obwód nr 6
Gniazda

1xL+N+PE

YDYp 3x2,5
2,0kW

Obwód nr 7
Gniazda

1xL+N+PE

YDYp 3x2,5
2,0kW

Obwód nr 8
Gniazda

1xL+N+PE

YDYp 3x2,5
2,0kW

2

F9
B16

AC

2P

0,03A 2

F10
B16

AC

2P

0,03A

L1  N  PE L2  N  PE

Obwód nr 10
Rezerwa

O

F14
C10A
3P

Obwód nr 14
Centrala 

wentylacyjna

YDY 5x4
2,0kW

CW

F15
C10A
3P

CW

Obwód nr 15
Centrala 

wentylacyjna

YDY 5x4
2,0kW

L1,
L2

,L3

 N  PE L1,
L2

,L3

 N  PE

YKY 5x25

Obwód nr 9
Gniazda

1xL+N+PE

YDYp 3x2,5
2,0kW

F16
B16A
3P

KP

Obwód nr 16
Kurtyna

powietrzna

YDY 5x4
6,0kW

L1,
L2

,L3

 N  PE

F17
C10A
1P

Obwód nr 17
Klimatyzacja

YDY 3x2,5
2,0kW

L3  N  PE

K

F18
C10A
1P

Obwód nr 18
Separator

YKY 3x2,5
1,0kW

L3  N  PE

S

E05
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