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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40334379 na Dobór, dostawę oraz montaż 
przepływomierzy ultradźwiękowych dla komory ciepłowniczej K-1/2 kierunek Śródmieście. 
 
 
Pytania: 
2. Z racji, że nie uczestniczyliśmy w pierwszej wizji lokalnej prosimy o zorganizowanie/wyznaczenie 
dodatkowej (jeśli to jest możliwe to może to być w dniu jutrzejszym). Prosimy również o podanie osoby 
kontaktowej która będzie w stanie wyjaśnić wszystkie kwestie techniczne dotyczące zakresu postępowania. 
 
 
 
 
 
Odpowiedzi: 
Ad 2) Zamawiający wyznacza termin dodatkowej wizji lokalnej na dzień 25.08.2023 r. (piątek) godzina 9:00. 
Miejsce spotkania:  okolice ul. Jana z Kolna w Gdańsku, https://goo.gl/maps/Ed4rwFKP2L6fDaLU7 
Kontakt do reprezentanta GPEC Sp. z o.o. podczas wizji lokalnej: Wojciech Walczak: 725 806 102 
 
 
Przypominamy, że zgodnie z pkt III SWZ : „Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać 
wizji lokalnej w ww. komorze. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę.”. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 24.08.2023 r.  
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