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Schemat kreskowy rozdzielnicy RP1

E/9

SPRAWDZAJACY: mgr inż. Henryk Kowalski PODPIS
618/01/DUW

NR UPRAW.

proj. YKYzo 5x16 mm², l=13m
RG/7

Zaś

1 2

Zasilanie

ON

3

Ochronnik

przeciw-

przepięciowy

5 6 7 10 11Nr obwodu

Typ

przewodu
Nazwa

obwodu

PE

S 314
C 25

BPA T2
klasa2(C)
In=5kA
Up=1,2kV
Imax=20kA

10mm²

12 13 14 15

L 333

Kontrola
obecności
napięcia

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,N

8 94

B4

PE

LgY 10mm² - łączyć wszystkie instalecje metalowe (inst. CO,

wod-kan oraz miejscowe szyny wyrównawcze, itp.)

Miejscowa szyna

wyrównawcza

cc
LgY 2,5mm² - łączyć wszystkie części przewodzące dostępne

PE

LgY 10mm²

YDYpzo 3x2,5mm²

B5 G1 G2

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

P 304
IDn = 30mA
In = 40A

L1,L2,L3,N

FR 304
100A

L1,N L2,N L3,N L1,N

Pojemnościowe podgrzewacze wody

B1 B2 B3

PE

S 302
B16

L2,N

Gniazda ogólne

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

P 304
IDn = 30mA
In = 40A

L1,L2,L3,N

L1,N L2,N L3,N L1,N

S 302
B16

L3,N

G3 G4 G5 G6 G7

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

P 304
IDn = 30mA
In = 40A

L1,L2,L3,N

L1,N L2,N L3,N L2,N

S 302
B16

L3,N

G8 G9 G10

16 17 18 19

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

P 304
IDn = 30mA
In = 40A

L1,L2,L3,N

L1,N L2,N L3,N L2,N

G11 G12 G14 G15

20 19 20

L1,N L2,N

S 302
B16

S 302
B16

S 302
B16

P 304
IDn = 30mA
In = 40A

L1,L2,L3,N

L3,N

G13

21

Gk

22

Gz

23

Gniazdo

kuchenka

Gniazdo

zmywarka

25 26 27 28 29 30

YDYpzo 3x1,5mm²

Oswietlenie ogólne i wentylacja

24

O4: k ÷ p O6: v ÷ yO5: r ÷ u

PB 401

A1 A2
O1

23

O1: a O2: c ÷ f O3: g ÷ j

S 302
B6

S 302
B6

L2,N L3,N L1,N

31

Aw1

Oświetlenie

awaryjne

O7: z O8: q, $, @

S 302
B6

S 302
B6

S 302
B6

S 302
B6

S 302
B6

S 302
B6

PE

L2,N

S 302
B6

P 304
IDn = 30mA
In = 25A

L1,L2,L3,N

P 304
IDn = 30mA
In = 25A

L1,L2,L3,N

ROZDZIELNICA RP1

Pi=12,25 kW; Ps=7,35 kW

Nr obwodu

Typ

przewodu
Nazwa

obwodu

L1,N

L1,N L2,N L3,N L3,N

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-S

Objaśnienia:
1. Projektowaną rozdzielnicę główną budynku stanowi rozdzielnica wnekowa z listwami przyłączeniowymi N
i PE.
2. Wyłączniki instalacyjne S300, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe P 300, ochronniki ON,
lampki L300, rozłącznik R300, przekaźniki bistabilne PB400 oraz rozłącznik izolacyjny FR 304.
3. Dopuszcza się zastosowanie innej aparatury pod warunkiem zachowania tych samych parametrów.

RB 338
aM 0,25A

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH
PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE


