zbrojenie — skala 1:25 wyk 2x

Ptyta stropowa P1
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PLYTA STROPOWA P1 2x
ZESTAWENIE ZBROJENIA
o
I ILOSC| Dprue. A=IIIN
n NR| @
- m 48 912 216 820
s 1 | #12 [ 24 | 420 100,80
! m 2 | #12 | 46 | 2,70 124,20
= b 3 | #12 | 48 | 1,20 57,60
S 4 | o16 | 12 4,20 50,40
Q
DrUGOSE RAZEM m | 0,00 282,60| 50,40 | 00,00
CIEZAR 1mb kG| 0,395 | 0,888 | 1,58 | 2,47
CIEZAR RAZEM kG| 0,00 250,95 | 79,63 | 00,00
OGOLEM dia 1 szt. kG 330,58
OGOLEM dla 2 szt kG 661,16
OBJETOSC BETONU
OGOLEM dia 1 szt. m™3 2,50
OGOLEM dla 2 szt m*3 5,00

Uwaga:

W miejscu otwordw i
zbrojeniowe naciqé

przebi¢ prety
i odgigg.

Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton €30/37 (B-37)

W8 F150 nasiakliwo$é max 5%
Chudy beton Sm\a Awuav

Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

energoekspert sp. z 0.0.

energia i ekologia

40-145 Katowice, ul. Kar®owicza 11A
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl

www.energoekspert.com.pl

Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Ks. Jozefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Tytut opracowania Tytut rysunku

Etap VIl - "Budowa sieci cieptowniczej w —m_._o:_m w ul. Krajeniska od skrzyzowania z ul. <<_m*wxm

M_.mmo: pkt. Z100), ul. tanowa, O.:o*:_o a, Filtrowa do skrzyzowaniaz ul. Wyrzyska (rejon pkt.

123) wraz z budowa komory cieptowniczej S2, budowa przylaczaelektroenergetycznego, Komora mN

przebudowg sieci éoaoQJmoi , przebudowa sieci gazowej, przebudowg kanalizacji }

amm~o~o<3<m_. przebudowg kabli elektroenergetycznych, przebudowa studni teletechnicznej” U*V\ﬁm ﬂ\_

w ramach zadania:

"Budowa sieci cieplowniczej taczacej miejski system cieplowniczy G1.1 miasta

Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Gora"

Projektowat Sprawdzit Opracowat Data
Bm_m_:N Rafat Zyta inz. Roman Kaszuba 02.2018
SCK/1913/PWOK/07 SLK/1913/PWOK/07

Podpis Podpis Podpis Nr rysunku

K-02/E-07
Skala
1:25




