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Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Modernizację Poradni Medycyny Pracy” 

 

SP ZOZ MSWiA w Łodzi, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców: 

 

1. Czy przed wymianą wykładziny, wykonawca ma wykonać wylewki, jeśli tak to jakiej grubości.  

TAK do 5 mm 

2.Czy przy wymianie sedesów należy ująć również wymianę stelaży podtynkowych pod sedesy 

podwieszane typu "Geberit".  

TAK Obecnie są WC Kompakty 

3. Jakiej szerokości mają być nakładki PCV na parapety. 

od 20 do 50 cm (w zależności od okna) 

4. Czy po stronie wykonawcy będą również blaty przy wymianie umywalek, jeśli tak proszę o 

informację z czego mają być wykonane oraz ich wielkość. 

NIE 

 

 

         Zamawiający  

 

 


