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Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Przedmiot rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKA

Nr rys.

S-1

1:500

skala:

data:

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o. Sp. k.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

 inż. Katarzyna Myślińska

Asystent projektanta

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której

wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej

przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem

P.2817.2021.1687

podpis projektanta

N

ARKUSZ 1

skala 1:500

LEGENDA:
projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90/110
zasuwy
projektowane hydranty nadziemne Ø80
zasięg aktualizacji mapy do celów projektowych
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